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ขอบเขตของงาน 
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  

และระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร จ านวน 1 งาน        
1. ความเป็นมา 

ด้วยฝ่ายวิศวกรรมบริการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้ง เหตุเพลิงไหม้
(Fire Alarm System) และเครื่องยนต์ดับเพลิงตามมาตรฐานที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี เพ่ือให้ใช้งานได้อย่าง
ประสิทธิภาพและพร้อมใช้อยู่เสมอรวมทั้งสิ้น 11 อาคาร ประกอบด้วย 

1. อาคารเพชรรัตน์ หมายเลขครุภัณฑ์ 2545-07120100-01030100-0001  
2. อาคารมหาวชิราวุธ หมายเลขครุภัณฑ์ 2530-07120100-01030100-00001 
3. อาคารศัลยกรรม หมายเลขครุภัณฑ์ 2527 - 07120100 -01030100-00001  
4. อาคารพัชรกิติยาภา หมายเลขครุภัณฑ์ 2562-0300000-0501-00016-00005  
5. อาคารทีปังกรรัศมีโชติ หมายเลขครุภัณฑ์ 63-0300000-0501-00016-00002 
6. อาคารหอพักพยาบาล 1 หมายเลขครุภัณฑ์     65 -0300000-0501-00083-00001 
7. อาคารหอพักพยาบาล 2 หมายเลขครุภัณฑ์     65-0300000-0501-00083-00002 
8. อาคารวชิรานุสรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 63- 0300000-0501-00016-0001 
9. อาคารพยาธิ หมายเลขครุภัณฑ์ 2541-07120100-01030100-00001 
10. อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู หมายเลขครุภัณฑ์ 2539-07120100-01030100-00001 
11. อาคารเวชภัณฑ์กลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 65-030000-0501-00016-00004 

2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาและทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และระบบ
ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร (Fire Protection System) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้อาคาร      

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  

เนื่ องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุ คคลที่ ผู้ ทิ้ งงานเป็นหุ้ นส่ วนผู้ จั ดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์ 

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ  
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างในครั้งนี้และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญากับ 
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ ที่ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้ความเชื่อถือ (สัญญาภายในประเทศ)  
ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบส าเนาสัญญาจ้างและส าเนา
หนังสือรับรองผลงาน ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ 
4. ขอบเขตของงานที่จะด าเนินการจ้าง 

4.1 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร จ านวน 
1 งาน  ภายในคณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล มีขอบเขตงานที่ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันทั้งหมด
จ านวน 11 อาคารดังนี้   

           1. อาคารเพชรรัตน์   
           2. อาคารมหาวชิราวุธ   
           3. อาคารศัลยกรรม   
           4. อาคารพัชรกิติยาภา   
           5. อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  
           6. อาคารหอพักพยาบาล 1   
           7. อาคารหอพักพยาบาล 2   
           8. อาคารวชิรานุสรณ์ 
           9. อาคารพยาธิ 
           10. อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 11. อาคารเวชภัณฑ์กลาง (CSSD) 
ประกอบด้วย     

ล าดับ รายการอุปกรณ์ 
๑.  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm System) 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

1.10 
1.11 

แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ Fire Alarm Control Panel  (FCP) 
ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม Computer & Printer & UPS & Graphic Annunciator (ไม่รวมโปรแกรม) 
ตู้แสดงผล Monitor Module  
โมดูลควบคุม Control Module 
กระดิ่งแจ้งเตือน Bell Alarm 
ระบบแจ้งเตือนด้วยมือ Manual Pull Station & Break Glass    
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat Detector Fix. Temp at 135F 
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่สามารถระบุได้ Heat  Addressable Detector 
อุปกรณ์ตรวจจับควันSmoke Addressable Detector  

สวิทช์ควบคุมวาล์วและการไหลของน้ า Supervisory Valve & Flow Switch 
การทดสอบการเตือนทั่วไป General Alarm Test (ถ้ามี) 
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๒. ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 

ตรวจสอบสภาพทั่วไปและบ ารุงรักษาปั๊มสูบน้ าประกอบติดกับเครื่องยนต์ (Fire Pump Diesel Engine)  
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาปั๊มสูบน้ าประกอบติดมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Fire Pump) 
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาปั๊มสูบน้ าประกอบติดมอเตอร์ไฟฟ้า (Jockey Pump) 
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet 
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง Fire Extinguisher ภายในตู้ดับเพลิง  
ตรวจสอบสภาพทั่วไปหัวจ่ายกระจายดับเพลิง  Sprinkler Head   
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสาร FM-200  
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยก๊าซไนโตรเจน N2 

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจัดจ้างแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ ในการดูแล
บ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของฝ่ายวิศวกรรมบริการฯตามความต้องการของฝ่ายวิศวกรรมบริการ 
เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ดังรายต่อไปนี้ 

4.2.1 งานบ ารุงรักษาตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) ประกอบด้วย 
- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของ Signal Loop Circuit (SLC.) ภายในตู้ควบคุม 
- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของ Power Supply ภายในตู้ควบคุม 
- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของ Battery Backup ภายในตู้ควบคุม 
- ตรวจสอบการท างานของ LED แสดงสถานะการท างานของตู้ควบคุม 
- ตรวจสอบการแจ้งสัญญาณขัดข้องต่างๆ บนแผงควบคุม เช่นสัญญาณเสียงและสัญญาณแสง 
- ตรวจสอบการท างานของ Switch ควบคุมต่างๆ บนแผงควบคุม 
- ตรวจสอบการรั่วลงดิน (Ground Fault) 
- ตรวจสอบการ Wiring และย้ าจุดเชื่อมต่อสายต่างๆภายในตู้ควบคุม (FCP.) 
- จดบันทึกสถานการณ์ท างาน ของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบฯ 
- ท าความสะอาดภายในตู้ควบคุม 

4.2.2  บ ารุงรักษาตู้แสดงผลเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator Panel) ประกอบด้วย 
- ตรวจสอบการท างานของ LED แสดงสถานะการท างานของแผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
- ตรวจสอบการ Wiring และย้ าจุดเชื่อมต่อสายต่างๆภายในตู้ควบคุม (FCP.) 
- ท าความสะอาดภายในตู้แสดงผลเพลิงไหม้ 

4.2.3  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ Detector ประกอบด้วย 
- ตรวจสอบและถอดท าความสะอาดอุปกรณ์ตรวจจับควันอัตโนมัติ (Smoke Detector)  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 จากอุปกรณ์ท้ังหมด ตามระยะเวลาในสัญญา 
- ตรวจสอบและถอดท าความสะอาดอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนอัตโนมัติ (Heat Detector) ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 100 จากอุปกรณ์ท้ังหมด ตามระยะเวลาในสัญญา 
- ตรวจสอบและท าความสะอาดอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Pull Station) ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 100 จากอุปกรณ์ท้ังหมด ตามระยะเวลาในสัญญา 
- ตรวจสอบและท าความสะอาดอุปกรณ์กระดิ่ง (Alarm Bell) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 %  

ต่อครั้งจากอุปกรณ์ท้ังหมด  
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4.2.4 ทดสอบการท างานประกอบด้วย 
- ตรวจสอบการท างานของ Smoke Detector, Heat Detector และ Manual Pull Station 

โดยการท าให้เกิด Alarm 
- ตรวจสอบการแจ้งเตือนที่ตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) และแผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

(Graphic Annunciator Panel)  
- ตรวจสอบการส่งสัญญาณแจ้งเตือน (Alarm Bell) 
- ตรวจสอบการส่งสัญญาณไปยังระบบเชื่อมโยงอ่ืนๆ ถ้ามี 
- ตรวจสอบความถูกต้องของล าดับขั้นตอนการท างานของระบบ 

4.2.5 ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาปั๊มสูบน้ าประกอบติดกับเครื่องยนต์ (Fire Pump 
Diesel Engine) ประกอบด้วย 

- ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วต่อสาย 
- ตรวจสอบวัดแรงดันชุด Charger แบตเตอรี่    
- ตรวจสอบสภาพท่อน้ ามันระหว่างถังเก็บน้ ามัน 
- ตรวจสอบและท าความสะอาดถาด Drain น้ าใน Fire Pump 
- ตรวจสอบการรั่วซึมของวาล์วน้ าและท่อ 
- ตรวจสอบความแน่นหนาของอุปกรณ์ยึดท่อน้ า 
- ตรวจสอบความแน่นหนาที่จุดต่อสายในตู้ควบคุม 
- ตรวจสอบและท าความสะอาดกรองอากาศ 
- ท าความสะอาด Fire Pump  
- ท าความสะอาด Jockey Pump 
- ตรวจสอบเแบตเตอรี่ 

4.2.6 ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาปั๊มสูบน้ าประกอบติดมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Fire Pump) 
ประกอบด้วย 

- ตรวจสอบละท าความสะอาดตู้ควบคุม 
- ตรวจสอบความแน่นหนาของอุปกรณ์ยึดท่อน้ า 
- ตรวจสอบความแน่นหนาที่จุดต่อสายในตู้ควบคุม 
- ท าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
- ตรวจสอบหลอดไฟแสดงผล, Selector Switch และสภาพทั่วไปภายในตู้ Starter 
- ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ าตามจุดต่างๆท่ี Grand Packing และ Mechanical Seal 

4.2.7 ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาปั๊มสูบน้ าประกอบติดมอเตอร์ไฟฟ้า (Jockey Pump)       
ประกอบด้วย                     

-   ตรวจสอบและท าความสะอาดตู้ควบคุม 
- ตรวจสอบความแน่นหนาของอุปกรณ์ยึดท่อน้ า 
- ตรวจสอบความแน่นหนาที่จุดต่อสายในตู้ควบคุม 
- ท าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
- ตรวจสอบหลอดไฟแสดงผล, Selector Switch และสภาพทั่วไปภายในตู้ Starter 
- ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ าตามจุดต่างๆท่ี Grand Packing และ Mechanical Seal  

4.2.8  ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet ประกอบด้วย 
- ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายในตู้ 
- ตรวจสอบสภาพสายดับเพลิง (Fire Hose) 
- ตรวจสอบหัวฉีดดับเพลิง (Nozzle) 



1 .........................................................    2.....................................................    3 ........................... ................. 
        (นายพิพัฒน์ สารโชติ)                        (นายณิชณัฐ ค าคง)                   (นางสาวเกศรินทร์ มีธรรม) 

4.2.9 ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง Fire Extinguisher  
ภายในตู้ดับเพลิง ประกอบด้วย 

- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังดับเพลิง 
- ตรวจสอบสารเคมีดูท่ีเกจวัดที่ตัวถัง 

4.2.10 รายละเอียดการให้บริการหัวจ่ายกระจายดับเพลิง Sprinkler Head   
- ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการบ ารุงรักษาหัวกระจายน้ าดับเพลิงภายในอาคาร 

4.2.11 เปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองประจ าปีส าหรับเครื่องยนต์ดับเพลิง (Engine Fire Pump) 
- เปลี่ยนกรองน้ ามันเครื่อง 
- เปลี่ยนกรองอากาศ 
- เปลี่ยนน้ ายาหม้อน้ า 
- เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง 
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ 

             4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานพร้อมสรุปสภาพการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
และระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้าง หากพบอุปกรณ์หรือระบบใดๆช ารุดเสียหายหรือท างานไม่ได้  
ตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแนะแนวทางวิธีการแก้ไขให้อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัย
ท างานได้โดยสมบูรณ์  โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดจากการตรวจสอบไม่อยู่ 
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

5. รายละเอียดทั่วไป 
5.1 ผู้รับจ้างต้องให้บริการตรวจสอบและทดสอบการท างาน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกัน

อัคคีภัยภายในอาคารทั้งหมดตามข้อ 4.1 โดยผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย (วสท.) พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการปฏิบัติงานภายใต้ตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 

    -   ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามข้อ 5.1 แล้วพบว่า เครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์ส่วนใดของ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารเกิดช ารุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดปัญหาเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้ทันที ให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้โดยไม่ชักช้าภายใต้
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

- ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ทันที ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและเสนอรายงานความ
ช ารุดบกพร่องให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุความช ารุดบกพร่อง ซึ่งประกอบด้ว ยสาเหตุของ
ความช ารุดบกพร่อง รูปถ่ายของเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดบกพร่อง ราคาตลาดของอะไหล่ที่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนและการรับประกัน รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาซ่อมแซมแก้ไข 

- ผู้รับจ้างต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ในกรณีที่ตรวจสอบพบระหว่าง
ด าเนินการ โดยให้ส่งรายงานสรุปเสนอต่อฝ่ายวิศวกรรมบริการ สาเหตุพร้อมรูปถ่ายของอุปกรณ์ที่ช ารุดบกพร่อง  
พร้อมใบเสนอราคาอะไหล่ที่จ าเป็นต้องเปลี่ยน ซึ่งค่าแรงจะรวมอยู่ในสัญญานี้อยู่แล้ว และระยะเวลารับประกัน
อุปกรณ์ท่ีน ามาเสนอเปลี่ยน พร้อมทั้งวิธีการและระยะเวลาซ่อมแซมแก้ไข 

- ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของแท้ ของใหม่ มาใช้ในการท างานให้แก่     
ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายการอะไหล่ ปริมาณ ข้อมูลบ่งบอกคุณลักษณะเฉพาะของอะไหล่ และราคาซึ่งไม่
รวมค่าแรงให้แก่ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน 

- ในกรณีที่ เป็นเหตุสุดวิสัยอันมิอาจคาดการณ์ ได้ล่วงหน้าซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไข 
เครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดบกพร่องให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาได้ ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและพิจารณาให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
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5.2 ผู้รับจ้างต้องวางแผนการบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร  
ในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามหลักวิชาการ รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการบ ารุงรักษา
ดังกล่าว เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยจะต้องเสนอวิธีการ ก าหนดระยะเวลาในการ
บ ารุงรักษาและจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนการบ ารุงรักษาดังกล่าว
อย่างชัดเจนให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีศูนย์บริการเพ่ือเป็นสถานที่ติดต่อรับแจ้งเหตุ และปัญหาที่เกิดต่อระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ของอาคารกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ค าปรึกษา 
และจัดส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง (แก้ไขไม่รวมอะไหล่) ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ 

5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัย 
ทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี 

5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานสรุปผลการทดสอบอุปกรณ์ และทดสอบการท างาน (Function Alarm)  
ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ในการตรวจสอบและทดสอบบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัย
ทุกขั้นตอน โดยจัดส่งให้กับทางฝ่ายวิศวกรรมบริการเพ่ือใช้ประกอบเอกสารในการส่งมอบงาน  

5.6 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนงาน ในการเข้าด าเนินการบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร  
โดยจัดส่งให้กับฝ่ายวิศวกรรมบริการพิจารณาก่อนด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ 

5.7 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.ป) ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ  
รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือเข้าท าการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัย  
ในส่ วน อุปกรณ์  Addressable Photoelectric Smoke & Heat Detector ให้ ด า เนิ นการถอดหั ว  Detector  
เพ่ือท าความสะอาดอุปกรณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 จากอุปกรณ์ท้ังหมด  

5.8 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง เมื่อเกิดความเสียหาย
ต่อเนื่องอันเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างเอง โดยมูลค่าเสียหายไม่เกิน
วงเงินตามสัญญาบริการ 

5.9 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 
ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือ 

5.10 ผู้รับจ้างต้องจัดสวัสดิการต่างๆ ที่ไม่ด้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดให้แก่บุคลากรของผู้รับจ้างเอง  
รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด เช่น ชุดท า งาน รองเท้า  
ให้แก่บุคลากรของผู้รับจ้างเอง นอกจากนี้ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานตามที่กฎหมายก าหนดด้วย 

5.11 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน อนามัย และเสรีภาพของบุคคลใด 
อันเนื่องมาจากการกระท าละเมิดในระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากรของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

6.  ก าหนดการส่งมอบพัสดุ 
ภายใน 12 เดือน (โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568) 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
เกณฑ์ราคา 

8. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
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9. งวดงานและการจ่ายเงิน   
การช าระเงิน แบ่งออกเป็น 4 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและคณะกรรมการ

ตรวจรับเรียบร้อย ผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน รายละเอียดดังนี้ 
งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2568 
งวดที ่2 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานครั้งที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในพฤษภาคม 2568 
งวดที ่3 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานครั้งที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2568 
งวดที ่4 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานครั้งที่ 4 ให้แล้วเสร็จภายในพฤศจิกายน 2568 

10. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
10.1 ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนของสัญญานี้ ไปจ้างช่วงหรือโอนงานหรือสิทธิหน้าที่ใดๆ 

ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอ่ืน ทั้งนี้หากผู้ว่าจ้างทราบจะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10 
ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

10.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 10.1 จะก าหนดค่าปรับ เป็นรายวันในอัตรา 
ร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100.-บาท 

11. การก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง (ถ้ามี)  
รับประกัน 1 ปี  

 

 

 

 

 

 

 


