
รายละเอียดขอบเขตของงานท้ังโครงการ�
(Terms�of�Reference�:�TOR)�

จางเหมาบริการบํารุงรักษาเคร่ืองอัดอากาศทางการแพทย�จํานวน�1�งาน�
�
1.�ความเปนมา�
� � ดวยคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช�มีความประสงคจะจางเหมา�
บริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขเคร่ืองอัดอากาศทางการแพทยและเคร่ืองผลิตสุญญากาศทางการแพทย�
อยางตอเนื่อง�จากสัญญาเดิมที่สิ้นสุดเมื่อเดือน�30�กันยายน�2567�เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของกองวิศวกรรม
การแพทย�กระทรวงสาธารณสุข�ในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรของระบบแกสทางการแพทยเปนประจํา�จึงเห็นควร
ใหมีการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขรวมทั้งเปลี่ยนอะไหลที่สําคัญของเคร่ืองอัดอากาศทางการแพทยและ���
เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทยประจําปงบประมาณ�2568�-�2570�
�
2.�วัตถุประสงค�
� 2.1�เพื่อใหเครื่องจักรตาง�ๆ�ในระบบแกสทางการแพทย�ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ�
� 2.2�เพื่อบํารุงรักษาเคร่ืองจักรระบบแกสทางการแพทย�
� 2.3�เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมการแพทย�กระทรวงสาธารณสุข�
� 2.4�เพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�
�
3.�คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ�
� 3.๑�มีความสามารถตามกฎหมาย�
� 3.2�ไมเปนบุคคลลมละลาย�
� 3.2�ไมอยูระหวางเลิกกิจการ�
� 3.4�ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว�
เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ�ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง�
� 3.5�ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง�ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ�
กรรมการผูจัดการ�ผูบริหาร�ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย�
� 3.6�มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา�
� 3.7�เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว�
�
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�
� 3.8�ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอราคารายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย������
นวมินทราธิราช�ณ�วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง�������������
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้�
� 3.9�ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน�ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย�เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ
ไดมีคําสั่งสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน�
� 3.10�ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนที่มีขอมูลถูกตองครบถวนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย�อิเล็กทรอนิกส�
(Electronic�Government�Procurement�:�e-GP)�ของกรมบัญชีกลาง�
�
4.�ขอบเขตของงาน�
� ขอบเขตของงานตามเอกสารแนบ�
�
5.�กําหนดระยะเวลาสงมอบงาน�

ภายในระยะเวลา�36�เดือน�โดยเร่ิมตั้งแตวันที่�1�มกราคม�2568�ถึงวันที่�31�ธันวาคม�2570�
�
6.�หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ�
� โดยใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น�
� 6.1�เกณฑราคา�น้ําหนัก�30%�
� 6.2�เกณฑอ่ืน�นํ้าหนัก�70%�ไดแก�
� � 6.2.1�ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น�นํ้าหนัก�45%�
� � 6.2.2�มาตรฐานของสินคาหรือบริการ�น้ําหนัก�25%�
�
7.�วงเงินงบประมาณ/วงเงินท่ีไดรับจัดสรร�
� ภายในวงเงิน�8,999,235.00�บาท�(แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)�
�
8.�งวดงานและการจายเงิน�
� คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�จะจายคาจางซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจน�ภาษีอากรอ่ืน�ๆ�และคาใชจาย�
ทั้งปวงไวดวยแลว�โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ�และกําหนดจายเงินเปน�จํานวน�3�งวด�ดังนี้�
� 8.1�งวดท่ี�1�จํานวน�รอยละ�30�เมื่อดําเนินการดังนี้�
� � -�สงรายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองเคร่ืองอัดอากาศทางการแพทย�พรอมสงมอบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน�ครบถวนถูกตองตามสัญญาและตามขอบเขตของงาน�สงมอบงานภายในเดือนธันวาคม�2568�
� � -�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ�ไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว�
�
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�
� 8.2�งวดท่ี�2�รอยละ�30�เมื่อดําเนินการดังนี้�
� � -�สงรายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองเคร่ืองอัดอากาศทางการแพทย�พรอมสงมอบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน�ครบถวนถูกตองตามสัญญาและตามขอบเขตของงาน�สงมอบงานภายในเดือนธันวาคม�2569�
� � -�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ�ไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว�
� 8.3�งวดท่ี�3�จํานวน�รอยละ�40�เมื่อดําเนินการดังนี้�
� � -�สงรายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองเคร่ืองอัดอากาศทางการแพทย�พรอมสงมอบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน�ครบถวนถูกตองตามสัญญาและตามขอบเขตของงาน�สงมอบงานภายในเดือนธันวาคม�2570�
� � -�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ�ไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว�
�
9.�อัตราคาปรับ�
� โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ�๐.1๐�(ศูนยจุดหน่ึงศูนย)�ของราคาคาจางตามสัญญา�
แตตองไมตํ่ากวาวันละ�100.00�บาท�(หนึ่งรอยบาทถวน)�
�
10.�การกําหนดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรอง��
� - �
�
11.�หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ�
� 11.1�ฝายพัสดุ�คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช�
� 11.2�สถานที่ติดตอเพื่อขอรับทราบขอมูลเพิ่มเติม�หรือเสนอแนะ�วิจารณ�หรือแสดงความคิดเห็น�เปน
ลายลักษณอักษร�โดยเปดเผยตัว�ระบุชื่อ�นามสกุล�พรอมที่อยู�และมหายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได�ตาม
ชองทางดังตอไปนี้�
� � -�ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส�:�inv@nmu.ac.th�
� � -�โทรศัพท�02-244-3055-57�
� การเสนอแนะ�วิจารณ�หรือแสดงความคิดเห็นจะตองเสนอเปนลายลักษณอักษร�อยางชัดเจนใหกระทํา
ภายใน�3�วันทําการ�นับถัดจากวันที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�ไดเผยแพรลงเว็บไซตเพื่อคณะแพทยศาสตร����
วชิรพยาบาลจะไดนําขอคิดเห็น�หรือขอเสนอแนะมาพิจารณาตอไป�
�
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ขอบเขตของงาน�
จางเหมาบริการบํารุงรักษาเคร่ืองอัดอากาศทางการแพทย�จํานวน�1�งาน�

�
1.�ขอบเขตของงาน�
� ผูรับจาง�ตองดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศทางการแพทยและเคร่ืองผลิต
สุญญากาศทางการแพทย�จํานวน�31�เครื่อง�ดังตอไปนี้�
� 1.1�เครื่องอัดอากาศทางการแพทย�จํานวน�16�เครื่อง�
� � 1.1.1�อาคารศัลยกรรม�จํานวน�2�เครื่อง�
� � � (1)�เลขครุภัณฑ�2558-07120400-09032702-00001�
� � � (2)�เลขครุภัณฑ�2558-07120400-09032702-00002�
� � 1.1.2�อาคารมหาวชิราวุธ�จํานวน�2�เครื่อง�
� � � (1)�เลขครุภัณฑ�64-031080-0212-00219-00001�
� � � (2)�เลขครุภัณฑ�64-031080-0212-00219-00002�
� � 1.1.3�อาคารทีปงกรรัศมีโชติ�จํานวน�2�เครื่อง��
� � � (1)�เลขครุภัณฑ�63-030000-0501-00016-00001��
� � � (2)�เลขครุภัณฑ�63-030000-0501-00016-00002��
� � 1.1.4�อาคารเพชรรัตน�เคร่ืองอัดอากาศทางการแพทยแบบลูกสูบ�จํานวน�4�เครื่อง�
� � � (1)�เลขครภุัณฑ�2557-07120400-09034300-00001�
� � � (2)�เลขครุภัณฑ�2557-07120400-09034300-00002�
� � � (3)�เลขครุภัณฑ�2547-07120400-02032306-00003�
� � � (4)�เลขครุภัณฑ�2547-07120400-02032306-00004�
� � 1.1.5�อาคารเพชรรัตน�เคร่ืองอัดอากาศทางการแพทยแบบ�Scroll�จํานวน�4�ชุด�
� � � (1)�เลขครุภัณฑ�2562-0310800-0203-00113-00001�
� � � (2)�เลขครุภัณฑ�2562-0310800-0203-00113-00002�
� � � (3)�เลขครุภัณฑ�2562-0310800-0203-00113-00003�
� � � (4)�เลขครุภัณฑ�2562-0310800-0203-00113-00004�
� � 1.1.6�อาคาร�MRI�เครื่องอัดอากาศทางการแพทยแบบ�Scroll�จํานวน�2�ชุด��
� � � (1)�เลขครุภัณฑ�2562-0310800-0203-00113-00001�
�
� 1.2�เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย�จํานวน�15�เครื่อง��
� � 1.2.1�อาคารศัลยกรรม�จํานวน�4�เครื่อง��
� � � (1)�เลขครุภัณฑ�2559-07120400-12034201-00001�
� � � (2)�เลขครุภัณฑ�2559-07120400-12034201-00002�
� � � (3)�เลขครุภัณฑ�2559-07120400-12034201-00003�
� � � (4)�เลขครุภัณฑ�2559-07120400-12034201-00004�
�
�
�
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�
� � 1.2.2�อาคารมหาวชิราวุธ�จํานวน�2�เครื่อง�
� � � (1.�เลขครุภัณฑ�2554-07120400-09032400-00003�
� � � (2.�เลขครุภัณฑ�2554-07120400-09032400-00004�
� � 1.2.3�อาคารทีปงกรรัศมีโชติ�จํานวน�2�เคร่ือง�
� � � (1)�เลขครุภัณฑ�63-030000-0501-00016-00001��
� � � (2)�เลขครุภัณฑ�63-030000-0501-00016-00002��
� � 1.2.4�อาคารเพชรรัตน�จํานวน�7�เคร่ือง�
� � � (1)�เลขครุภัณฑ�60-0310800-0207-00430-00001/2�
� � � (2)�เลขครุภัณฑ�60-0310800-0207-00430-00001/3�
� � � (3)�เลขครุภัณฑ�60-0310800-0207-00430-00001/4�
� � � (4)�เลขครุภัณฑ�2562-0310800-0203-00113-00002/2�
� � � (5)�เลขครุภัณฑ�2562-0310800-0203-00113-00002/3�
� � � (6)�เลขครุภัณฑ�2562-0310800-0203-00113-00002/4�
� � � (7)�เลขครุภัณฑ�2562-0310800-0212-02066-00001�
�
2.�รายละเอียดการเขาดําเนินงาน�
� 2.1�ผูรับจางตองเขามาดําเนินการตรวจสอบเคร่ืองฯ�ทุกสัปดาห�(จํานวน�4�คร้ังตอเดือน)�และสงรายงาน������
ผลการตรวจสอบใหกับฝายวิศวกรรมบริการ�ภายในวันท่ี�28�ของทุกเดือน�ตามรายละเอียดดังนี้�
� � 2.1.1�การตรวจสอบเครื่องอัดอากาศทางการแพทย�
� � � (1)�ตรวจสอบการสลับดานทํางานอัตโนมัติ�
� � � (2)�ตรวจสอบคาตัดตอการทํางานปมอัดอากาศทางการแพทย�
� � � (3)�ตรวจสอบเซฟต้ีวาลวทุกจุดที่ตออยูในระบบ�
� � � (4)�ตรวจสอบขอตอตาง�ๆ�ของระบบเครื่องอัดอากาศทางการแพทย�
� � � (5)�ตรวจสอบฟวเตอรและAuto�Drain�
� � � (6)�ตรวจสอบวัดคากระแสไฟฟาของมอเตอรแตละ�Unit�
� � � (7)�ตรวจสอบตูไฟฟา,อุปกรณตัดตอภายในตู�เปาฝุนทําความสะอาด�
� � � (8)�ตรวจสอบเสียงการทํางานของปมและนํ้ากนถัง�
� � � (9)�ตรวจสอบระบบทางกล�เชน�สายพาน,�มูเลย�และน็อตตาง�ๆ��
�
�
�
�
�
�
�
�
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
�
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�
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�
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�
� � 2.1.2�การตรวจสอบเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย�
� � � (1)�ตรวจสอบการสลับดานทํางานอัตโนมัติ�
� � � (2)�ตรวจสอบคาตัดตอการทํางานปมผลิตสุญญากาศทางการแพทย�
� � � (3)�ตรวจสอบขอตอตาง�ๆ�ของระบบเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย�
� � � (4)�ตรวจสอบแบคทีเรียฟวเตอร�
� � � (5)�ตรวจสอบวัดคากระแสไฟฟาของมอเตอรแตละ�Unit�
� � � (6)�ตรวจสอบตูไฟฟา,อุปกรณตัดตอภายในตู�เปาฝุนทําความสะอาด�
� � � (7)�ตรวจสอบเสียงการท�างานของปม,�ใบพัดทายมอเตอร�และคัปปลิ้งที่ตออยูระหวาง�
������������������������������ �����มอเตอรกับตัวปม�
� � 2.1.3�การตรวจสอบชุดจายแกสสํารองทางการแพทย�
� � � (1)�ตรวจสอบการสลับดานทํางานอัตโนมัติ�
� � � (2)�ตรวจสอบขอตอตาง�ๆ�หารอยรั่ว�
� � � (3)�ตรวจสอบระบบไฟฟา�
� � � (4)�เปาฝุนทําความสะอาด�
�
� หมายเหต�ุในกรณีที่ตองมีการซอมเปลี่ยนอะไหล�ผูรับจางตองเปลี่ยนอะไหลโดยไมคิดคาแรงดําเนินการ��
โดยคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาอะไหล�
�
� 2.2�ผูรับจางตองทําการบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศทางการแพทยและเคร่ืองผลิตสุญญากาศทางการแพทย�
ในเดือนพฤษภาคมของทุกป�ตามรายละเอียดดังนี้�
� � 2.2.1�เครื่องอัดอากาศทางการแพทย�จํานวน�16�เครื่อง�โดยมีการเปลี่ยนอะไหล�ดังตอไปนี้�
� � � (1)�ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร�
� � � (2)�เปลี่ยนไสกรองฝุน�๕�micron�
� � � (3)�เปลี่ยนไสกรองฝุน�๐.๐๑�micron�
� � � (4)�เปลี่ยนไสกรองลม�Activated�Carbon�
� � � (5)�เปลี่ยนสายพาน�
� � 2.2.2�เครื่องผลิตสุญญากาศ�จํานวน�๑5�เครื่อง�โดยมีการเปลี่ยนอะไหล�ดังตอไปนี้�
� � � (1)�ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร�
� � � (2)�เปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง�
� � � (3)�เปลี่ยนไสกรองน้ํามันขาออก�
� � � (4)�เปลี่ยนไสกรองน้ํามันขาเขา�
� � � (5)�เปลี่ยนไสกรองแบคทีเรีย��
� � � (6)�เปลี่ยนไสกรองฝุน�
�
�
�
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3.�ขอกําหนดอื่น�ๆ�
� 3.1�ผูรับจางตองมีการรับประกันอะไหลที่ทําการเปล่ียนภายใน�3�ป�หากเกิดการชํารุด�บกพรอง�
จะตองดําเนินการแกไขภายใน�3�วัน�หลังจากวันที่ไดรับแจง�
� 3.๒�ผูรับจางจะตองเตรียมน้ํามันเครื่องสําหรับเติมเคร่ืองผลิตสุญญากาศใหเพียงพอในระยะเวลา�3�ป�
� 3.๓�หลังจากการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานและเปลี่ยนอะไหลของเคร่ืองจักรในระบบแกสแลวน้ัน�
เครื่องจักรตองอยูในสภาพพรอมใชงานทุกเคร่ือง�หากเกิดการชํารุดหรือเสียหาย�ผูรับจางตองรับผิดชอบในการ
แกไขโดยไมคิดคาใชจายใด�ๆ�เพิ่มเติมจากผูวาจาง�
� 3.4�หากเกิดปญหาหรืออุปกรณของระบบแกสทางการแพทยชํารุดเสียหาย�ผูรับจางตองจัดเตรียมเจาหนาที�่
สามารถเขาทําการซอมบํารุงดวนท่ีมีผลกระทบตอผูปวยภายใน�3�ชั่วโมง�ในกรณีซอมทั่วไป�ผูรับจางตองสงชาง
เขามาดําเนินการภายใน�6�ช่ัวโมง�และกรณีที่ไมสามารถแกไขเคร่ืองจักรไดตองจัดเตรียมเคร่ืองจักรสํารองเขามา
ทดแทนในระหวางการซอมบํารุง�ภายใน�24�ชั่วโมง�
�
�
�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ�
จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศทางการแพทย�จํานวน�1�งาน�

�
1/1�

ลําดับ� หัวขอท่ีพิจารณา�
น้ําหนัก�
%�

เกณฑการพิจารณา� คะแนน�
คะแนน�
ที่ได�

1� ราคา� 30%� ระบบคิดใหอัตโนมัติ�

2� ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน�ๆ� 45%� � 100� �

2.1�

แบบฟอรมการจดบันทึกงานบํารุงรักษา
ของทุกระบบมีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมขอบเขตการดําเนินงาน�
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน�
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข�

�

เหมาะสม�มากท่ีสุด� 50�

�เหมาะสม�เปนอันดับ�2� 25�

เหมาะสม�ต้ังแตอันดับ�3�เปนตนไป� 12.5�

2.2�

เทคนิคการดําเนินงานโดยนําเสนอ�
ผานแผนการดําเนินการงานที่มี�
ความเหมาะสมและครอบคลุมขอบเขต
การดําเนินงานที่คณะแพทยศาสตร�
วชิรพยาบาลจะไดรับผลกระทบนอยที่สุด�
เชน�ระยะเวลาการดําเนินงาน�แผนการ�
รับมือลดผลกระทบสถานการณฉุกเฉิน�

�

เหมาะสม�มากท่ีสุด� 50�

�
เหมาะสม�เปนอันดับ�2� 25�

เหมาะสม�ต้ังแตอันดับ�3�เปนตนไป� 12.5�

3� มาตรฐานสินคาหรือบริการ� 25%� � 100� �

3.1�

บริษัทไดการรับรองมาตรฐานระบบ
คุณภาพ�ISO�หรือมาตรฐานอื่น�ๆ��
ที่เกี่ยวของกับระบบแกสทางการแพทย�
�

�

บริษัทไดการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ�
ISO�หรือมาตรฐานอื่น�ๆ��
ที่เกี่ยวของกับระบบแกสทางการแพทยมาก
เปนอันดับ�1�

80�

�

บริษัทไดการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ�
ISO�หรือมาตรฐานอื่น�ๆ��
ที่เกี่ยวของกับระบบแกสทางการแพทยมาก
เปนอันดับ�2�

40�

บริษัทไดการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ�
ISO�หรือมาตรฐานอื่น�ๆ��
ที่เกี่ยวของกับระบบแกสทางการแพทยมาก
เปนอันดับ�3�

20�

3.2� เบอร�Hot�line�รองรับการแจงรับเร่ือง� �
มีเบอร�Hot�line�รองรับการแจงรับเร่ือง� 20�

�
ไมมีเบอร�Hot�line�รองรับการแจงรับเร่ือง� 0�

�

ตลอด�24�ช่ัวโมง


