
รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ�
(Terms�of�Reference�:�TOR)�

จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝนจํานวน�1�งาน�
�
1.�ความเปนมา�
� � เน่ืองดวย�คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช�ไดมีการใหบริการ
สถานพยาบาลในการรักษาผูปวย�และสถานศึกษาดานการเรียนการสอน�ทําใหมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใช
นํ้าประปาเปนจํานวนมาก�สงผลใหมีประมาณน้ําเสียมากขึ้นดวย�ซึ่งปจจุบันมีระบบบําบัดนํ้าเสียในการรองรับ����
นํ้าเสีย�และมีระบบระบายนํ้าฝนท่ีชวยรองรับปริมาณนํ้าฝนสะสมชวงฝนตกเพื่อไมใหเกิดนํ้าทวมขัง�จึงมีความ
จําเปนตองจัดจางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบบาบัดนํ้าเสียและระบบระบายน้ําฝน�จํานวน�����
1�งาน�เพ่ือใหระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถบําบัดนํ้าเสียไดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งของอาคารประเภท�ก.�
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม�เพื่อใหระบบระบายน้ําฝนสามารถระบายนํ้าไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น�พรอมท้ังบํารุงรักษาเคร่ืองจักรหรืออุปกรณของระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝน
ใหมีความพรอมในการใชงานสูงสุด�เพ่ือควบคุมและเฝาระวังคุณภาพนํ้าเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าท้ิง�ต้ังแตวันท่ี�1�มกราคม�2568�ถึง�31�ธันวาคม�2568�
�
2.�วัตถุประสงค�
� 2.1�เพ่ือใหระบบบําบัดน้ําเสียสามารถบําบัดนํ้าเสียไดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งของอาคาร
ประเภท�ก.�ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม�
� 2.2�เพ่ือใหระบบระบายนํ้าฝนสามารถระบายนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น�
� 2.3�เพ่ือใหระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายนํ้าฝนใหมีความพรอมในการใชงานสูงสุด�
� 2.4�เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายกับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�
�
3.�คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ�
� 3.๑�มีความสามารถตามกฎหมาย�
� 3.2�ไมเปนบุคคลลมละลาย�
� 3.2�ไมอยูระหวางเลิกกิจการ�
� 3.4�ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว�
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ�ท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง�
� 3.5�ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง�ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ�
กรรมการผูจัดการ�ผูบริหาร�ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย�
� 3.6�มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา�
� 3.7�เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว�
�
�
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ�
�
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�
� 3.8�ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอราคารายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย������
นวมินทราธิราช�ณ�วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง�������������
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี�
� 3.9�ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน�ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย�เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ
ไดมีคําสั่งสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน�
� 3.10�ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนที่มีขอมูลถูกตองครบถวนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย�อิเล็กทรอนิกส�
(Electronic�Government�Procurement�:�e-GP)�ของกรมบัญชีกลาง�
�
4.�ขอบเขตของงาน�
� ขอบเขตของงานตามเอกสารแนบ�
�
5.�กําหนดระยะเวลาสงมอบงาน�

ภายในระยะเวลา�365�วัน�โดยเร่ิมต้ังแตวันที่�1�มกราคม�2568�ถึงวันท่ี�31�ธันวาคม�2568�
�
6.�หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ�
� โดยใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น�
� 6.1�เกณฑราคา�นํ้าหนัก�30%�
� 6.2�เกณฑอื่น�นํ้าหนัก�70%�ไดแก�
� � 6.2.1�ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น�นํ้าหนัก�30%�
� � 6.2.2�มาตรฐานของสินคาหรือบริการ�นํ้าหนัก�25%�
� � 6.2.3�บริการหลังการขาย�นํ้าหนัก�15%�
�
7.�วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ไดรับจัดสรร�
� ภายในวงเงิน�2,655,740.00�บาท�(สองลานหกแสนหาหม่ืนหาพันเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน)�
�
8.�งวดงานและการจายเงิน�
� คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�จะจายคาจางซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจน�ภาษีอากรอื่น�ๆ�และคาใชจาย�
ท้ังปวงไวดวยแลว�โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ�และกําหนดจายเงินเปน�จํานวน�4�งวด�ดังน้ี�
� 8.1�งวดที่�1�จํานวน�รอยละ�25�เมื่อดําเนินการดังน้ี�
� � -�สงแผนอัตรากําลัง�แผนการเขาดําเนินงาน�รายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ
ระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายน้ําฝน�พรอมสงมอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลคุณภาพนํ้าตาง�ๆ�ครบถวน�
ถูกตองตามสัญญาและตามขอบเขตของงาน�(ขอ�1�และ�2)�
� � -�เขาดําเนินงานภายในเดือนมกราคม�-�มีนาคม�2568�
� � -�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ�ไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว�
�
�
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ�
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�
� 8.2�งวดที่�2�จํานวน�รอยละ�25�เมื่อดําเนินการดังนี้�
� � -�สงรายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝน�
พรอมสงมอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลคุณภาพน้ําตาง�ๆ�ครบถวนถูกตองตามสัญญาและตามขอบเขต����
ของงาน�(ขอ�1�และ�2)�
� � -�เขาดําเนินงานภายในเดือนเมษายน�-�มิถุนายน�2568�
� � -�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ�ไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว�
� 8.3�งวดที่�3�จํานวน�รอยละ�25�เมื่อดําเนินการดังน้ี�
� � -�สงรายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝน�
พรอมสงมอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลคุณภาพน้ําตาง�ๆ�ครบถวนถูกตองตามสัญญาและตามขอบเขต���
ของงาน�(ขอ�1�และ�2)��
� � -�เขาดําเนินงานภายในเดือนกรกฎาคม�-�กันยายน�2568�
� � -�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ�ไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว�
� 8.4�งวดที่�4�จํานวน�รอยละ�25�เมื่อดําเนินการดังน้ี�
� � -�สงรายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝน�
พรอมสงมอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลคุณภาพน้ําตาง�ๆ�ครบถวนถูกตองตามสัญญาและตามขอบเขต���
ของงาน�(ขอ�1�และ�2)�
� � -�เขาดําเนินงานภายในเดือนตุลาคม�-�ธันวาคม�2568�
� � -�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ�ไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว�
�
9.�อัตราคาปรับ�
� โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ�๐.1๐�(ศูนยจุดหน่ึงศูนย)�ของราคาคาจางตามสัญญา�
แตตองไมตํ่ากวาวันละ�100.00�บาท�(หน่ึงรอยบาทถวน)�
�
10.�การกําหนดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรอง��
� ไมมีการรับประกัน�
�
11.�สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม�หรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัว�
� ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส�:�inv@nmu.ac.th�
�
�
�
�
�
�
�
�
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
�
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ขอบเขตของงาน�
จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝนจํานวน�1�งาน�

�
1.�ขอบเขตของงาน�
� ผูรับจาง�ตองปฏิบัติตามขอบเขตของงาน�ดังตอไปน้ี�
� 1.1�ผูรับจางตองจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ�ความชํานาญ�และมีประสบการณเฉพาะดาน����
มาปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด�โดยมีจํานวนบุคลากร�คุณวุฒิ�และประสบการณไมนอยกวา�ขอท่ี�3.4�
กําหนด�หากผูรับจางสงพนักงานเขามาปฏิบัติงานไมครบตามจํานวนขางตน�จะตองถูกปรับตามจํานวนพนักงาน������
ท่ีขาดตามอัตราคาจางคาแรงข้ันต่ํา�
� 1.2�ผูรับจางตองสงแผนการเขาดําเนินงานและรายการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณระบบ
บําบัดนํ้าเสีย�และระบบระบายน้ําฝน�จํานวน�7�ระบบ�(ระบบบัดนํ้าเสียรวม�ระบบบําบัดน้ําเสียอาคารเพชรรัตน�
ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารพัชรกิติยาภา�ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารทีปงรัศมีโชติ�ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารหอพัก
แพทยพยาบาล�1-2�ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคาร�CSSD�และระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารศูนยมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ)�
ประจําป�(Preventive�Maintenance)�ใหกับผูวาจางภายใน�15�วัน�นับถัดจากวันลงนามในสัญญา�เชน�แผนการ
ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบ�แผนการเก็บและวิเคราะหตัวอยางนํ้า�และแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร�
(Preventive�Maintenance)�เปนตน�
� 1.2�ผูรับจางตองดําเนินการควบคุมดูแล�ตรวจสอบ�บํารุงรักษาเคร่ืองจักรหรืออุปกรณตาง�ๆ�ของระบบ
ระบายนํ้าฝน�และระบบบําบัดนํ้าเสีย�จํานวน�7�ระบบ�คือ�ระบบบัดนํ้าเสียรวม�ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารเพชรรัตน�
ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารพัชรกิติยาภา�ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารทีปงกรรัศมีโชติ�ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารหอพัก
แพทยพยาบาล�1-2�ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคาร�CSSD�และระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารศูนยมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ��������
ใหสามารถ�ใชงานไดตามปกติ�ดังเอกสารแนบทาย�ซึ่งจํานวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือติดต้ังอุปกรณใหมทดแทน�
รวมถึงจัดหาและเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง�เชน�นํ้ามันหลอล่ืน,�นํ้ามันเกียร,�สายพาน,�ไสกรองอากาศ�และจาระบี�เปนตน�
หรืออะไหลชิ้นสวนสํารอง�(Spare�Parts)�เชน�ชุดเกียร,�ลูกปน,�กลองเครื่องสูบ,�เพลา,�ใบพัด,�แหวนกันสึก,�������
ลูกลอย-สายปรับระดับ,�Timer,�สวิตช,�ขดลวดมอเตอร,�Valve,�Check�Valve,�Pressure�Gauge,�Relief�Valve,�
แผนเก็บเสียง,�BOLT�และ�NUT�เปนตน�วามีการชํารุดผุกรอนหรือใหเพียงพอตอการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ�
� ในกรณีเครื่องจักรและอุปกรณเกิดปญหาหยุดชะงักลงหรือชํารุดบกพรองในขณะใชงานอยูดวยสาเหตุใด�����
ก็ตาม�และไมสามารถใชงานไดตามปกติ�หรือตรวจพบสิ่งผิดปกติ�ผูรับจางตองเขาตรวจสอบและระงับเหตุทันที�
พรอมแกไขปญหาเพื่อใหเครื่องจักรและอุปกรณสามารถใชงานไดตามปกติ�หากเกิดจากปญหาหรือสาเหตุ������������
ท่ีอยูนอกเหนือขอบเขตงานที่ผู รับจางรับผิดชอบ�ผูรับจางตองแจงแนวทางการแกไขใหผูวาจางทราบทันที����������
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขตามแนวทางดังกลาวตอไป�
�
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�
� 1.3�ผูรับจางตองจัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝน�รวมถึงจัดทํา
รายงานเอกสารระบุถึงปญหา�สาเหตุ�การแกไข�และขอเสนอแนะ�ทุกเดือน�พรอมติดตามการปฏิบัติงาน�แกไข
ปญหา�เม่ือเกิดปญหาอยางใกลชิด�ท้ังน้ี�ตองมีเจาหนาท่ีของผูวาจางลงนามรับทราบในเอกสารการตรวจสอบ�����
และบํารุงรักษาระบบของผูรับจางทุกครั้ง�
� 1.4�ผูรับจางตองขุดลอกและสูบตะกอนในบอหนวงนํ้าของอาคารทีปงกรรัศมีโชติ�ขนาด�250�ลูกบาศกเมตร�
อาคารวชิรานุสรณ�(ตึกเหลือง)�ขนาด�23�ลูกบาศกเมตร�ทั้งภายนอกอาคารและชั้นใตดิน�และอาคารมหาวชิราวุธ�
ขนาด�189�ลูกบาศกเมตร�อยางนอยปละ�1�คร้ัง�รวมถึงขุดลอกตะกอนและทําความสะอาดทอหรือรางระบายนํ้า
ภายในคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�อยางนอยระยะทาง�100�เมตร�
� 1.5�ผูรับจางตองทําการตรวจวัดคาคุณภาพนํ้าเสียเบ้ืองตน�ทุก�15�วัน�ของระบบบําบัดน้ําเสีย�6�จุด�����
คือ�อาคารเพชรรัตน�อาคารพัชรกิติยาภา�อาคารทีปงกรรัศมีโชติ�อาคารหอพักแพทยพยาบาล�1-2�(สวนกลาง)�
อาคาร�CSSD�และอาคารศูนยมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ�โดยพารามิเตอรท่ีตองตรวจวัด�ไดแก�pH,�DO�และ�SV30�
� 1.6�ผูรับจางตองทําการเก็บตัวอยางนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวม�ทุกเดือน�สงไปวิเคราะหยังหองปฏิบัติการ�
ท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานหองปฏิบัติการ�ISO/IEC�17025�หรือมาตรฐานสากล�พรอมท้ังสงผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพนํ้าทิ้ง�ใหกับผูวาจางภายในเวลาไมเกิน�45�วัน�นับจากวันสงตัวอยางนํ้าใหทางหองปฏิบัติการ�
� 1.7�วิเคราะหนํ้าเสียกอนเขาระบบบําบัดนํ้าเสีย�(Influent)�โดยพารามิเตอรท่ีตองวิเคราะห�ไดแก�pH,�
BOD,�SS�และ�MLSS�(บอเติมอากาศ�Aeration�Tank)�
� 1.8�วิเคราะหนํ้าเสียออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย�(Effluent)�โดยมีพารามิเตอรท่ีตองวิเคราะห�จํานวน�
14�พารามิเตอร�ไดแก�pH,�BOD,�SS,�COD,�TDS,�TKN,�Sulfide,�Settleable�Solids,�Total�Coliform,�Fecal�
Coliform,�Oil�&�Grease,�Free�Chlorine,�Escherichia�coli�และไขหนอนพยาธิ�
� 1.9�วิเคราะหนํ้าเสียบอเติมอากาศท่ี�1�และ�2�(Aeration�Tank�1,�Aeration�Tank�2)�โดยพารามิเตอร
ท่ีตองวิเคราะห�ไดแก�MLSS,�DO�และ�SV30�
� ท้ังน้ี�ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพของนํ้าเสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอาคารประเภท�ก.�หากคุณภาพ
นํ้าท้ิงไมผานมาตรฐาน�ผูรับจางตองหาสาเหตุและแนวทางแกไขหากอยูภายใตขอบเขตงานที่ผูรับจางรับผิดชอบ�
โดยมีวิศวกรหรือผูชํานาญการที่มีประสบการณเขาไปปรับปรุงแกไขทันที�ภายใน�7�วัน�และตองดําเนินการแกไข
จนกวาผลคุณภาพนํ้าท้ิงผานตามเกณฑมาตรฐาน�รวมถึงสงรายงานผลตรวจคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีผานตามเกณฑ
มาตรฐานแลวใหกับทางผูวาจาง�ซึ่งการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าท้ิงดังกลาวไมเกี่ยวของกับงวดงานปกติ�และ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนผูรับผิดชอบของผูรับจาง�ในกรณีหากสาเหตุและแนวทางแกไขอยูนอกเหนือ����
ขอบเขตงานที่ผูรับจางรับผิดชอบ�ผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบทันทีเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขตามแนวทาง
ดังกลาวตอไป�
�
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�
� 1.10�ผูรับจางตองดําเนินการควบคุมดูแล�ตรวจสอบ�บํารุงรักษาเคร่ืองจักรหรืออุปกรณตาง�ๆ�ของระบบ
ระบายนํ้าฝน�และระบบบําบัดนํ้าเสีย�จํานวน�7�ระบบ�คือ�ระบบบัดนํ้าเสียรวม�ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารเพชรรัตน�
ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารพัชรกิติยาภา�ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารทีปงกรรัศมีโชติ�ระบบบําบัดน้ําเสียอาคารหอพัก
แพทยพยาบาล�1-2�ระบบบําบัดนํ้าเสียอาคาร�CSSD�และระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารศูนยมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ�และ
อุปกรณตาง�ๆ�ที่เกี่ยวของใหมีความพรอมใชงานอยางตอเน่ือง�หากพบเครื่องจักรและอุปกรณชํารุดท่ีไมสามารถ
แกไขไดเบ้ืองตนและตองมีการปรับปรุงซอมแซมเพ่ิมเติมให รีบแจงผูวาจางทราบทันที�รวมถึงจัดทํารายงาน��������
สรุปผลการตรวจสอบ�สถานะเครื่องจักรและอุปกรณ�ชั่วโมงการทํางาน�และการซอมบํารุงรักษา�พรอมวิเคราะห
ปญหา�สาเหตุ�ขอเสนอแนะและการแกไขทุกเดือน�โดยมีรายละเอียดดังน้ี�
� � 1.10.1�ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายน้ําฝน�
� � � (1)�ตรวจสภาพการอุดตันท่ีเกิดข้ึน�
� � � (2)�ตรวจสอบการควบคุมระดับน้ํา�
� � � (3)�ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ํา�
� � � (4)�ตรวจสอบและทําความสะอาดเคร่ืองควบคุมการไหลของนํ้า�
� � � (5)�ตรวจสอบกล่ิน�(ตรวจวัดปริมาณ�H2S�บริเวณพื้นท่ีระบบบําบัดนํ้าเสีย�
� � � �����และพ้ืนท่ีโดยรอบระบบบําบัดนํ้าเสีย)�
� � � (6)�ทําความสะอาดเคร่ืองจักรและอุปกรณในระบบทั้งหมด�ในการเขาดําเนินการ�
� � � �����ตามรอบการบริการ�
� � � (7)�ทําความสะอาดบริเวณเคร่ืองจักร�
� � � (8)�ตรวจสอบทอนํ้าเขาและทอนํ้าออก�(การอุดตัน)�
� � � (9)�ตรวจสภาพเชื้อและสีแบคทีเรีย�
� � � (10)�ตรวจวัดคาคุณภาพน้ําเสียเบ้ืองตนตามขอ�4.5�กําหนด�
� � � (11)�ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ�
� � � ������(11.1)�ปมท่ีเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย�และระบบระบายน้ําฝน�
� � � � -�ทดสอบเดินเคร่ือง�ตรวจสอบเสียงการทํางาน�และทําความสะอาดอุปกรณ�
� � � � -�ตรวจสอบการรั่วไหลของทอ�และการทํางานของ�Valve,�Check�Valve�
� � � � -�ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ�(สภาพทอ,�Guide�Rail,�โซ)�
� � � � -�ตรวจสภาพระดับและเปล่ียนนํ้ามันหลอลื่น�พรอมอัดจาระบี�
� � � � -�ตรวจสอบสภาพการหมุนและการทํางานวามีการส่ันหรือมีเสียงผิดปกติหรือไม�
� � � � -�ตรวจสอบหนาแปลน�และขันสลักยึด�ท่ีเก่ียวของใหเรียบรอย�
� � � � -�ตรวจวัดกระแสไฟฟาและความดันไฟฟา�การรั่วซึมของนํ้าเขาสูมอเตอร�
� � � � ��และการโยงยึดของข้ัวสายไฟ�
�
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� � � � -�ตรวจสอบสภาพการสึกหรอแกนเพลา�การสึกหรอของใบพัด�และแหวนกันสึก��
� � � � ��(Wearing)�วามีการผุกรอนหรือไม�
� � � � -�ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุม�เชน�ลูกลอย-สายปรับระดับ,�
� � � � ��Timer,�สวิตช�เปนตน�
� � � � -�ตรวจสอบการทํางานและทิศทางการหมุนของมอเตอร�
� � � � -�ตรวจสอบคาความตานทานของขดลวดมอเตอร�
� � � ������(11.2)�เครื่องเติมอากาศ�(Air�Blower)�
� � � � -�ทดสอบเดินเครื่อง�ตรวจสอบเสียงการทํางาน�และทําความสะอาดอุปกรณ�
� � � � -�ตรวจสอบการรั่วไหลของทอ�และการทํางานของ�Valve,�Check�Valve�
� � � � -�ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ�(สภาพทอ,�Guide�Rail,�โซ)�
� � � � -�ตรวจสภาพระดับและเปล่ียนนํ้ามันหลอลื่น��
� � � � -�ตรวจสอบระบบการทํางาน�เปลี่ยนสายพาน�นํ้ามันเกียร�ไสกรองอากาศ�
� � � � ��และอัดจารบี�
� � � � -�ตรวจเช็ค�Pressure�Gauge�และ�Relief�Valve�
� � � � -�ตรวจสอบปริมาณและประสิทธิภาพการจายอากาศ�
� � � � -�ตรวจสอบสภาพการหมุนและการทํางานวามีการสั่นหรือมีเสียงผิดปกติหรือไม�
� � � � -�ตรวจสอบหนาแปลน�และขันสลักยึด�ท่ีเก่ียวของใหเรียบรอย�
� � � � -�ตรวจวัดกระแสไฟฟาและความดันไฟฟา�การร่ัวซึมของนํ้าเขาสูมอเตอร�และ�
� � � � ��การโยงยึดของข้ัวสายไฟ��
� � � � -�ตรวจสอบสภาพการสึกหรอแกนเพลา�การสึกหรอของใบพัด�และแหวนกันสึก��
� � � � ��(Wearing)�วามีการผุกรอนหรือไม�
� � � � -�ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุม�เชน�ลูกลอย-สายปรับระดับ,��
� � � � ��Timer,�สวิตช�เปนตน�
� � � � -�ตรวจสอบการทํางานและทิศทางการหมุนของมอเตอร�
� � � � -�ตรวจสอบคาความตานทานของขดลวดมอเตอร�
� � � ������(11.3)�มอเตอร�เชน�Jet�Aerator,�Surface�Aerator,�Scrapper�(Motor)�
� � � � -�ทดสอบเดินเครื่อง�ตรวจสอบเสียงการทํางาน�และทําความสะอาดอุปกรณ�
� � � � -�ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ�(สภาพทอ,�Guide�Rail,�โซ)�และการร่ัวไหลของทอ�
� � � � -�ตรวจสภาพระดับและเปล่ียนนํ้ามันหลอลื่น�
� � � � -�ตรวจสภาพ�BOLT�และ�NUT�
�
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� � � � -�ตรวจสอบระบบการทํางาน�เปลี่ยนลูกปน�นํ้ามันเกียร�และอัดจารบี�
� � � � -�ตรวจสอบปริมาณและประสิทธิภาพการจายอากาศ�
� � � � -�ตรวจสอบสภาพการหมุนและการทํางานวามีการสั่นหรือมีเสียงผิดปกติหรือไม�
� � � � -�ตรวจสอบหนาแปลน�และขันสลักยึด�ท่ีเก่ียวของใหเรียบรอย�
� � � � -�ตรวจวัดกระแสไฟฟาและความดันไฟฟา�การรั่วซึมของนํ้าเขาสูมอเตอร�และ�
� � � � ��การโยงยึดของข้ัวสายไฟ��
� � � � -�ตรวจสอบชุดเกียร�ลูกปน�กลองเครื่องสูบ�การสึกหรอแกนเพลา�การสึกหรอ�
� � � � ��ของใบพัด�และแหวนกันสึก�(Wearing)�วามีการผุกรอนหรือไม�
� � � � -�ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุม�เชน�Timer,�สวิตช�เปนตน�
� � � � -�ตรวจสอบการทํางานและทิศทางการหมุนของมอเตอร�
� � � � -�ตรวจสอบคาความตานทานของขดลวดมอเตอร�
� � � � -�ตรวจสอบจุดยึดแขนชุดกวาดตะกอน�
� � � � -�ตรวจสอบการเคลื่อนตัวแขนของชุดกวาดตะกอน�
� � � ������(11.4)�ระบบควบคุมการจายคลอรีน�และอานคา�pH�
� � � � -�ตรวจสอบชุดคอนโทรล�ทอ�หัววัด�และชุดสายจายวามีการร่ัวซึมหรือไม�
� � � � -�ตรวจสอบและบํารุงรักษาชุดปมและการ�Feed�คลอรีนใหอยูในสภาพ�
� � � � ��พรอมใชงานตลอดเวลา�
� � � � -�สอบเทียบใหสามารถอานคาไดคลาดเคลื่อนนอยที่สุด�อยางนอย�1�คร้ังตอป�
� � � ������(11.5)�ระบบตรวจวัดคาออกชิเจนในนํ้าเสียอัตโนมัติ�(Do�Sensor)��
� � � ����������������และตัวควบคุมการเติมอากาศ�(Inverter)�
� � � � -�ตรวจสอบชุดคอนโทรล�ทอ�และหัววัด��
� � � � -�ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา�
� � � � -�สอบเทียบใหสามารถอานคาไดคลาดเคลื่อนนอยที่สุด�อยางนอย�1�คร้ังตอป�
� � � ������(11.6)�ตูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย�และระบบระบายนํ้าฝน�
� � � � -�ตรวจสอบไฟแสดงสถานะหนาตูท้ังหมด�
� � � � -�ตรวจสอบการทํางานของ�FUNCTION�ตาง�ๆ�ของระบบทั้งหมด�
� � � � -�ตรวจสอบจุดเชื่อมสายไฟ�หากเกิดการคลายตัวตองดําเนินการขันใหแนนเปนปกติ�
� � 1.10.2�เก็บและตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ํา��
� � � (1)�ตําแหนงการเก็บตัวอยางน้ํา�
� � � (2)�วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา�
� � � (3)�วิธีการวิเคราะหตัวอยางนํ้า�
� � � (4)�ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าเสีย�ตามขอบเขตของงานขอ�1.6�กําหนด�
�
�
�
�
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
�
(1)�…….......................................�

�
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�
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�
� � � (5)�สงรายงานผลคุณภาพนํ้าทิ้ง�ภายใน�30�วัน�นับจากวันสงตัวอยางนํ้า�ตามขอบเขต
ของงาน�ขอ�1.6�กําหนด�ในกรณีคุณภาพนํ้าทิ้งไมผานตามเกณฑมาตรฐาน�หรือตรวจพบคุณภาพนํ้ามีความผิดปกติ�
มีแนวโนมเกินคามาตรฐาน�ผูรับจางตองวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขโดยดวน�หากอยูภายใตขอบเขต����
ของงานที่ผูรับจางรับผิดชอบ�โดยมีวิศวกรหรือผูชํานาญการที่มีประสบการณเขาไปปรับปรุงแกไขทันที�ภายใน������
7�วัน�และตองดําเนินการแกไขจนกวาผลคุณภาพนํ้าท้ิงผานตามเกณฑมาตรฐาน�รวมถึงสงรายงานผลตรวจ
คุณภาพนํ้าท้ิงท่ีผานตามเกณฑมาตรฐานแลวใหกับทางผูวาจาง�ซึ่งการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทิ้งดังกลาว���������
ไมเกี่ยวของกับงวดงานปกติ�และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจะตองเปนผูรับผิดชอบของผูรับจาง�ในกรณีหากสาเหตุและ
แนวทางแกไขอยูนอกเหนือขอบเขตของงานท่ีผู รับจางรับผิดชอบ�ผู รับจางตองแจงใหผูวาจางทราบทันที������������
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขตามแนวทางดังกลาวตอไป�
� � 1.10.3�การบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณเชิงปองกัน�(Preventive�Maintenance)�
� � � (1)�ปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณระบบบําบัดนํ้าเสีย�และระบบ
ระบายนํ้าฝนท่ีเปนไปตามหลักวิศวกรรมท่ีถูกตอง�ดวยภาระและคาใชจายเปนของผูรับจางและจัดทํารายงานสภาพ
เครื่องจักรและอุปกรณใหผูวาจางทราบทุกวัน�และหรือทุกสัปดาห�หรือทุกเดือน�
� � � (2)�หากเกิดปญหาการอุดตันภายในเครื่องสูบนํ้า�วาลว�หรือทอ�เบ้ืองตนผูรับจางตอง����
ทําการแกไขปญหาการอุดตันพรอมวิเคราะหสาเหตุ�เสนอแนวทางปองกันและการแกไขในอนาคต�ถาพบความ
ผิดปกติตอเนื่องจากอุปกรณ�เชน�ปมนํ้า,�ปมสูบตะกอนชํารุด�ผูรับจางตองรายงานเปนลายลักษณอักษรใหผูวาจาง
ทราบโดยเร็ว�ตามแบบฟอรมมาตรฐาน�
� � � (3)�กรณีพบวาเครื่องจักรหรืออุปกรณใดตองเปลี่ยนหรือซอมแซมตามสภาพการใชงาน����
ท่ีนอกเหนือการรับผิดชอบ�ผูรับจางตองทํารายงานพรอมท้ังระบุถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหาย�รายละเอียด
การซอมแซม�และราคาอุปกรณอะไหล�ภายใน�3�วัน�เสนอใหกับผูวาจางพิจารณา�เม่ือไดรับการอนุมัติโดยเรงดวน
จากผูวาจาง�ผูรับจางตองเขาดําเนินการแกไข�เปล่ียน�หรือซอมแซมโดยทันที�ใหระบบสามารถทํางานไดปกติ�����
หากไมสามารถแกไขไดภายในระยะเวลา�7�วัน�อันเน่ืองมาจากปจจัยที่นอกเหนือการควบคุม�ผูรับจางจะตองช้ีแจง
รายละเอียดใหผูวาจางทราบ�ถาผู รับจางมิไดแจงตอผูวาจางทราบเปนเหตุใหไมสามารถทําการบํารุงรักษา����������
เชิงปองกัน�ซอมแซมแกไขหรือหาทางปองกันไดทันเวลา�ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมแกไข�����
ใหอยูในสภาพดีดังเดิม�
� � � (4)�หากเม่ือผูรับจางเสนอรายงานการซอมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณใด�ๆ�ใหแก�������
ผูวาจางแลว�แตในระหวางท่ีผูวาจางยังไมไดมีการดําเนินการใด�ๆ�ตอเครื่องจักรหรืออุปกรณ�น้ัน�ผูรับจางตองดูแล
เครื่องจักรหรืออุปกรณน้ันไมใหเกิดการชํารุดเสียหายเพ่ิมขึ้นอีกนับต้ังแตวันท่ีสงรายงานแกผูวาจาง�
� � � (5)�ในกรณีที่เห็นวามีความจําเปนตองหยุดการทํางานของระบบหรือเครื่องจักรบางสวน
หรือทั้งหมด�เพ่ือทําการซอมแซมหรือดวยเหตุผลอื่นใดก็ตาม�ตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางกอนเทาน้ัน������������
จึงจะดําเนินการตอไปได�
�
�
�
�
�
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
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�
� � 1.10.4�ผูรับจางตองทําสรุปรายงานผลการดําเนินการพรอมถายภาพ�ขั้นตอนการดําเนินการ�
การตรวจสภาพและการวิเคราะหนํ้าเสีย�พรอมสรุปวิเคราะหปญหา�อุปสรรค�ขอเสนอแนะใหกับผูวาจาง������������
โดยอาศัยหลักทางวิชาการเพ่ือใหระบบมีประสิทธิภาพการบําบัดสูงสุด�
�
2.�รายละเอียดการเขาดําเนินงาน�
� 2.1�ผูรับจางตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนเขาดําเนินงาน�อยางนอย�7�วัน�
� 2.2�ผูรับจางตองจัดทําแผนบริหารจัดการอัตรากําลังและประวัติบุคลากรสงใหกับผูวาจางภายใน�15�วัน�
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา�รวมถึงจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู�ประสบการณ�ความชํานาญเขามาดําเนินการดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบระบบ�โดยมีขอกําหนดดังน้ี�
� � 2.2.1�ผูรับจางตองสงแผนอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน�และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานในแตละสวนงานอยางชัดเจนใหกับผูวาจาง�
� � 2.2.2�ผูวาจางมีสิทธิขอเปลี่ยนตัวพนักงานของผูรับจาง�เม่ือผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหนาท่ี�โดยผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานมาทดแทนทันที�
� � 2.2.3�พนักงานผูปฏิบัติงานของผูรับจางตองแตงกายใหเรียบรอยดวยเครื่องแบบของผูรับจาง�
โดยมีปายชื่อพนักงาน�และชื่อบริษัทของผูรับจางใหชัดเจน�
� � 2.2.4�การปฏิบัติงานนอกจากเวลาท่ีกําหนด�ผูรับจางมีหนาท่ีตองจัดพนักงานตามจํานวนที่เหมาะสม�
เพ่ือปฏิบัติงานใหลุลวง�โดยคาใชจายใด�ๆ�เพ่ิมเติมผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ�
� � 2.2.5�การจัดเวลาปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของลักษณะงาน�และ
นโยบายของผูวาจาง�พรอมทั้งมีผูควบคุมงานท่ีสามารถติดตอไดตลอดเวลาเม่ือเคร่ืองจักรขัดของ�
� � 2.2.6�พนักงานผูปฏิบัติงานของผูรับจางตองอยูภายใตการกํากับดูแล�และคําแนะนําของผูวาจาง�
ซ่ึงผูวาจางสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา�
� � 2.2.7�พนักงานผูปฏิบัติงานของผูรับจางตองใหความเคารพเจาหนาท่ีของผูวาจาง�และปฏิบัติ����
ตอผูมาติดตอหรือผูมาใชบริการของผูวาจางดวยความสุภาพเรียบรอย�
� � 2.2.8�พนักงานผูปฏิบัติงานของผูวาจางตองมีสัญชาติไทย�
�
3.�ขอกําหนดอ่ืน�ๆ�
� 3.1�ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูที่มีผลงานปรับปรุงหรือผลงานการบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ�������
งานลักษณะเดียวกันน้ี�มีมูลคาไมนอยกวา�1,300,000�บาท�(หน่ึงลานสามแสนบาทถวน)�ซ่ึงผลงานน้ี�ผูย่ืนขอเสนอ�
ตองเปนคูสัญญาโดยตรง�(สัญญาภายในประเทศ)�ตองเปนผลงานท่ีดีเสร็จเรียบรอยมาแลว�ไมเกิน�3�ป�นับต้ังแต
ไดดําเนินการแลวเสร็จจนถึงวันยื่นประกวดราคา�โดยจะตองเปนผลงานท่ีปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ัน
ทุกประการ�และเปนผลงานท่ีผูย่ืนขอเสนอเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ�หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น�หนวยงานอื่น�ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น�
หรือรัฐวิสาหกิจ�หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเชื่อถือ�โดยผูย่ืนขอเสนอตองยื่นหนังสือ
รับรองผลงานพรอมสําเนาคูสัญญา�
�
�
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
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�
� 3.2�ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารจัดการงานวิศวกรรมระบบบัด�����
นํ้าเสียทั้งหมดที่เหมาะสม�และสามารถปฏิบัติงานไดจริง�
� 3.3�ผูย่ืนขอเสนอตองทําการประเมินความเสี่ยง�และจัดทําแผนการดําเนินงานความปลอดภัยในการ
ทํางาน�เพ่ือควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทํางาน�
� 3.4�ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู�ประสบการณ�ความชํานาญ�เขามาดําเนินการดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสีย�โดยอยางนอยมีคุณสมบัติดังน้ี�

ตําแหนง� จํานวน�
อยางนอย�

รายละเอียด�

1.�วิศวกรสิ่งแวดลอม/สุขาภิบาล� 1� ����������ปริญญาตรีสาขา�วิศวกรรมสิ่งแวดลอม/สุขาภิบาล�
ประสบการณอยางนอย�3�ป�มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม�ประเภทภาคี�พรอมทั้งผานการอบรมผูอนุญาต��������
ผูควบคุมงาน�ผูชวยเหลือ�และผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ�
รวมถึงมีหนังสือรับรองการเปนผูควบคุมงานโครงการน้ี�������
(ซึ่งตองเปนวิศวกรท่ีอยูประจําตลอดระยะเวลาของโครงการ/
เปนวิศวกรที่จะตองลงนามรับรองเอกสารตลอดระยะเวลา
ของโครงการ)�

2.�วิศวกรไฟฟา� 1� ����������ปริญญาตรีสาขา�วิศวกรรมไฟฟา�ประสบการณ ���
อยางนอย�1�ป� มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม�
ประเภทภาคี�

3.�เจาหนาที่ความปลอดภัย�
����ในการทํางาน�(จป.)�

1� ����������ประสบการณอยางนอย�1�ป�มีใบประกอบวิชาชีพ
หรือใบรับรองการผานฝกอบรมเจาหนาท่ีความปลอดภัย������
ในการทํางาน�(เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับหัวหนางาน�
หรือสูงกวา)�

4.�พนักงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักร�
����และอุปกรณของระบบบําบัด�
����นํ้าเสีย�

1� ����������ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง�(ปวส.)�สาขาไฟฟา/
สาขาเคร่ืองกล�ประสบการณอยางนอย�1�ป�

4.�พนักงานผูปฏิบัติงาน� 4� ����������ประสบการณอยางนอย�1�ป�ผานการอบรมผูอนุญาต�
ผูควบคุมงาน�ผูชวยเหลือ�และผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ����
ตามลักษณะของงาน�(หัวหนางานผูควบคุมงานอยางนอย�1�คน)�

������หมายเหตุ�:�พนักงานผูปฏิบัติงานหนางานตองมีจํานวนอยางนอย�4�คน�โดยเปนผูผานการอบรมการทํางานที่�
อับอากาศไมนอยกวา�3�คน)�ในวันศุกร-วันอาทิตย�เวลา�09.00�–�16.00�น.�โดยวันเวลาในการปฏิบัติงาน������
อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม�ซ่ึงตองไดรับการพิจารณาจากผูวาจาง�
�
�
�
�
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
�
(1)�…….......................................�

�
(2)�…….......................................�

�
(3)�…….......................................�
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�
� ท้ังน้ี�คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช�จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดานเทคนิคของผูประกวดราคาทุกรายวาเปนไปตามเง่ือนไขและขอกําหนดในการประกวดราคาหรือไม���
หากผูประกวดราคารายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน�คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช�
ขอตัดสิทธ์ิในการประกวดราคาในครั้งน้ี�
� 3.5�ผูรับจางตองมีอุปกรณปองกันความปลอดภัยสําหรับใชทํางานในที่อับอากาศ�และมีชุดปองกันการ����
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม�2019�(COVID-2019)�ใหกับพนักงานในกรณีท่ีตองมีการสัมผัสกับนํ้าเสีย������
หากพนักงานของผูยื่นขอเสนอมีการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม�2019�(COVID-2019)�ท่ีเกิดจาก����������
การทํางานดังกลาว�ทางผูวาจางขอสงวนสิทธ์ิการรับผิดชอบในกรณีใดๆ�ท้ังส้ิน�
� 3.6�ผูรับจางตองมีชองทางการรับแจงเหตุฉุกเฉิน�และเมื่อพบปญหาความผิดปกติของระบบผูรับจาง����
ตองยินยอมจัดพนักงานเขามาตรวจสอบ�วิเคราะห�และหาสาเหตุ�ภายใน�24�ช่ัวโมง�หลังจากท่ีไดรับการแจง�
� 3.7�ผูวาจางขอสงวนสิทธ์ิที่จะยึดหนวงคาจางหรือปรับลดคาจาง�ในกรณีดังนี�้
� � 3.7.1�ไมสงรายงานผลคุณภาพนํ้าและการปฏิบัติงานตาง�ๆ�ท่ีเกี่ยวของตามขอกําหนด�โดยตอง
มีเน้ือหาถูกตอง�สมบูรณตามขอกําหนด�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอบเขตของงานน้ี�
� � 3.7.2�การละเลยการบํารุงรักษา�และซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณตาง�ๆ�หรือการผิดนัด�การเขา
ดําเนินการ�อันเปนเหตุสงผลกระทบตอการทํางานของระบบ�ซึ่งผูวาจางสงวนสิทธ์ิที่จะจัดหาผูอื่นเขามาดําเนินการ�
โดยคาใชจายท้ังส้ิน�ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ�
� � 3.7.3�ไมดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าตามพารามิเตอรตาง�ๆ�ท่ีผูวาจางกําหนด�
� � 3.7.4�ไมปรับแกไขขอผิดพลาดตาง�ๆ�ท่ีผูวาจางไดแจงใหแกไขเปนลายลักษณอักษร�
� � 3.7.5�ไมดําเนินการตาง�ๆ�ท่ีระบุไวในขอกําหนดขอบเขตงาน�
� 3.8�หากมีการซอมหรือเปล่ียนอุปกรณผูรับจางตองสรุปรายงานและจํานวนทุกอยางที่เปลี่ยนสงใหกับผูวาจาง�
� 3.9�ผูรับจางตองสรุปเปนคูมือถึงขั้นตอนในการบําบัดนํ้าเสีย�ขั้นตอนการ�Operation�และคูมือการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร�ใหกับผูวาจางหลังจากที่ไดดําเนินการแลวท้ังหมด�โดยสรุปเปนเอกสารจํานวน�3�ชุด�และ
แนบเอกสารในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส�e-Document�
� 3.10�ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถควบคุมใหระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝนทํางานไดตาม
สัญญาหรือตามขอบเขตของงาน�จนสงผลใหเกิดความเสียหายใด�ๆ�ก็ตาม�ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบทุกกรณี�
และผูวาจางสงวนสิทธ์ิพิจารณาปรับวัน�รอยละ�0.10�ของราคาคาจางท้ังหมดตามสัญญา�นับต้ังแตวันท่ีลวงเลย
ตามสัญญาจางหรือตามขอบเขตของงาน�เวนแตกรณีท่ีผูรับจางแนะนําผูวาจางแลว�แตผูวาจางเพิกเฉย�
� 3.11�ผูรับจาง�พนักงานผูปฏิบัติงานหรือชางของผูรับจาง�ตองปฏิบัติตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร��
วชิรพยาบาล�มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช�อยางเครงครัดในระหวางการดําเนินงาน�
�
�
�
�
�
�
�
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
�
(1)�…….......................................�

�
(2)�…….......................................�

�
(3)�…….......................................�
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�
� 3.12�กรรมสิทธิ์ในเอกสารงาน�หรือเอกสารที่จัดทําข้ึนท้ังหมดภายใตงานจางน้ี�ถือเปนกรรมสิทธ์ิของ
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช�แตเพียงผูเดียว�โดยผูรับจางไมสามารถเปดเผยหรือ
เผยแพรใหบุคคลภายนอกรับรูได�เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล�
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช�
� 3.13�ผูรับจางตองปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย�เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน����
โดยเครงครัด�ผูรับจางตองจัดใหมีการปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกชีวิตและทรัพยสิน�ท้ังของผูปฏิบัติงาน
และบุคคลอื่นจากการทํางาน�
� 3.14�ถาผูรับจางไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาน้ี�หรือมีเหตุใหผูวาจาง�เชื่อไดวาผูรับจาง���
ไมสามารถปฏิบัติงานได�หรือผูรับจางละเลยหนาท่ีตามสัญญานี้ก็ดี�หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหน่ึงก็ดี������
ผูวาจางมีสิทธิบอกยกเลิกสัญญาน้ีได�ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางดําเนินการดังน้ี�
� � 3.14.1�ยึดหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ผูวาจางเห็นสมควร�
� � 3.14.2�เรียกคาเสียหายอันพึงมีจากผูรับจาง�
� � 3.14.3�เรียกคาเสียหายที่เพ่ิมขึ้น�เพราะผูวาจางไดจางผูรับจางรายใหม�ทําการน้ีตอไป�
��������������������������������จนครบกําหนดสัญญาน้ี�
� � 3.14.4�หากผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานแลวไมครบถวนสมบูรณในสวนหน่ึง
สวนใดของสัญญาน้ีได�โดยผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางพิจารณาแลวมีความจําเปนตองรีบดําเนินการเพ่ือให
เกิดความเรียบรอยปลอดภัยในการทํางาน�ผูวาจางมีสิทธ์ิสงเจาหนาท่ีหรือบุคคลอื่น�ๆ� ท่ีผูวาจางเห็นวา����������������
มีความสามารถดําเนินการไดเขาปฏิบัติงานแทนผูรับจางได�โดยผูรับจางยินยอมใหสามารถคิดคาใชจายกับผูรับจาง
ไดตามที่ผูวาจางเรียกเก็บ�
� 3.15�หากผูรับจาง�ผูแทน�ชาง�หรือลูกจางของผูรับจางจงใจหรือประมาทเลินเลอ�หรือไมมีความรูหรือ
ความชํานาญ�ทําใหระบบบําบัดนํ้าเสียของผูวางจางชํารุดเสียหายใชการไมได�หรือทําใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินของผูวาจาง�หรือของบุคคลอื่นท่ีอยูในความดูแลรักษาของผูวาจาง�ผูรับจางยินยอมชดใชคาเสียหายทั้งสิ้น
ใหแกผูวาจาง�ภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนด�
� 3.16�ความเสียหายใด�ๆ�อันเกิดแกงานผูรับจางไดทําขึ้น�แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย�นอกจากกรณี
อันเกิดจากความผิดของผูวาจาง�ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนสภาพดีหรือเปล่ียนใหใหม�โดยคาใชจาย
ของผูรับจางเอง�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
�
(1)�…….......................................�

�
(2)�…….......................................�

�
(3)�…….......................................�



เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ�
จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝน�จํานวน�1�งาน��

�
1/3�

ลําดับ� หัวขอที่พิจารณา�
นํ้าหนัก�
%�

เกณฑการพิจารณา� คะแนน�
คะแนน�
ท่ีได�

1� ราคา� 30%� ระบบคิดใหอัตโนมัติ�

2� ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน�ๆ� 30%� � 100� �

2.1� แผนการดําเนินงาน� �

เปนประโยชนและเหมาะสม�
เปนอันดับ�1�

100�

�

เปนประโยชนและเหมาะสม�
เปนอันดับ�2�

50�

เปนประโยชนและเหมาะสม�
เปนอันดับ�3�

25�

เปนประโยชนและเหมาะสม�
เปนอันดับ�4�เปนตนไป�

0�

คําอธิบายขอ�2.1�แผนการดําเนินงาน�
(1)�ดานการบริหารจัดการดานปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน��
������โดยเฉพาะเมื่อผลคุณภาพนํ้าทิ้งไมผาน�และระบบบําบัดนํ้าเสียไมสามารถทํางานได�
(2)�ดานอัตรากําลัง��
(3)�ดานวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลช้ินสวนสํารอง�(Spare�Parts)��
(4)�ดานงานวิศวกรรมระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝน�(การตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ)��
(5)�ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม�

3� มาตรฐานสินคาและบริการ� 25%� � 100� �

3.1�
ผลงานการปรับปรุง�หรือบํารุงรักษาระบบบําบัด�
นํ้าเสีย�หรืองานลักษณะเดียวกัน�

�

มีผลงาน�โดยตรงกับโรงพยาบาล�
และมูลคาผลงานเกิน�๕0%�
ของงานท่ีเสนอฯ�ไมเกิน�3�ป�
ซ่ึงเปนสัญญาเดียว�

25�

�
มีผลงาน�มูลคาผลงานเกิน�๕0%�
ของงานท่ีเสนอฯ�ไมเกิน�3�ป�
ซ่ึงเปนสัญญาเดียว�

0�

�

�

�

�

�

คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
�
(1)�…….......................................�

�
(2)�…….......................................�

�
(3)�…….......................................�



เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ�
จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝน�จํานวน�1�งาน��

�
2/3�

ลําดับ� หัวขอที่พิจารณา�
นํ้าหนัก�
%�

เกณฑการพิจารณา� คะแนน�
คะแนน�
ท่ีได�

3.2�
การยื่นเอกสารใบอนุญาต�
และการรับรอง�

�

มากกวาขอกําหนด�
เปนอันดับ�1�

25� �

มากกวาขอกําหนด�
เปนอันดับ�2�

15� �

มากกวาขอกําหนด�
เปนอันดับ�3�เปนตนไป�

5� �

ตามขอกําหนด� 0� �

คําอธิบายขอ�3.1�การย่ืนเอกสารใบอนุญาตและการรับรอง�
(1)�บริษัทมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล��
(2)�ใบผูควบคุมมลพิษนํ้าในนามนิติบุคคล��
(3)�ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษนํ้าท่ีไดการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม��
(4)�มีบุคลากรผานอบรมการทํางานท่ีอับอากาศ�

3.3�
การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ�
ISO�9001�และ�ISO�14001�

�

ไดรับการรับรอง��
มาตรฐานระบบคุณภาพ��
ISO�9001�และ�ISO�14001�

25� �

ไดรับการรับรอง�
มาตรฐานระบบคุณภาพ�
ISO�9001�หรือ�ISO�14001�

15� �

ไมไดรับการรับรอง��
มาตรฐานระบบคุณภาพ�
ISO�9001�และ�ISO�14001�

0� �

3.4�
มาตรฐานของวัสดุสิ้นเปลือง�
และอะไหลชิ้นสวนสํารอง�(Spare�Parts)�

�

ไดรับ�การรับรองมาตรฐาน�
เชน�มอก.�เปนตน�

25� �

ไมไดรับ�การรับรองมาตรฐาน� 0� �
�

�

�

�

�

�

�

�

คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
�
(1)�…….......................................�

�
(2)�…….......................................�

�
(3)�…….......................................�



เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ�
จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าฝน�จํานวน�1�งาน��

�
3/3�

ลําดับ� หัวขอที่พิจารณา�
นํ้าหนัก�
%�

เกณฑการพิจารณา� คะแนน�
คะแนน�
ท่ีได�

4� บริการหลังการขาย� 15%� � 100� �

4.1� ขอเสนออื่น�ๆ�ท่ีเปนประโยชนตอโครงการ� �

มากกวาขอกําหนด�เปนอันดับ�๑� 50�

�
มากกวาขอกําหนด�เปนอันดับ�2� 30�

มากกวาขอกําหนด�เปนอันดับ�3� 10�

ตามขอกําหนด� 0�

4.2� Hot�line�รองรับการรับแจงเรื่อง� �
มีเบอร�Hot�line�� 50�

�
ไมมีเบอร�Hot�line�� 0�

หมายเหตุ�
�����ผูยื่นขอเสนอ�ตองแนบเอกสารประกอบการพิจารณา�เพ่ือใหทางคณะกรรมการฯ�พิจารณาในการใหคะแนน�หากผูย่ืนขอเสนอ
ไมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา�ทางคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลขอสงวนสิทธ์ิไมรับเอกสารเพ่ิมเติม�และดําเนินการ
พิจารณาตามเอกสารที่อัพโหลดผานทางระบบเทาน้ัน�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน�
�
(1)�…….......................................�

�
(2)�…….......................................�

�
(3)�…….......................................�



เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน�
สรุปจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน�

�
1.�ระบบบัดน้ําเสียรวม�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

1.1�บอรวมน้ําเสีย�
ปมจุม� 4� ตัวที่�1-4�:�59-07120400-09250210-00001�

ลูกลอย� 2� -�

1.2�บอเติมอากาศ�1�

เครื่องเติมอากาศแบบ�Surface� 1� 59-07120400-09250210-00001�

เครื่องเติมอากาศ�Jet� 3�

ตัวที่�1�:�65-031080-0207-00115-00003�

ตัวที่�2�:�65-031080-0207-00115-00004�

ตัวที่�3�:�65-031080-0207-00115-00005�

1.3�บอเติมอากาศ�2� เครื่องเติมอากาศแบบ�Surface� 1� 65-031080-0207-00115-00008�

1.4�บอตกตะกอน�1�และ�2� เครื่องกวาดตะกอนผิวหนา�(Motor)� 2� 59-07120400-09250210-00001�

1.5�บอสูบตะกอนยอนกลับ� ปมบก� 6�

ตัวที่�1�:�59-07120400-09250210-00001�

ตัวที่�2�:�59-07120400-09250210-00002�

ตัวที่�3�:�59-07120400-09250210-00003�

ตัวที่�4�:�59-07120400-09250210-00004�

ตัวที่�5�:�59-07120400-09250210-00005�

ตัวที่�6�:�59-07120400-09250210-00006�

�
�



เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน�
สรุปจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน�

�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

1.6�บอเก็บตะกอน� ปมบก� 4�

ตัวที่�1�:�64-031080-0207-00438-00001�

ตัวที่�2�:�64-031080-0207-00438-00002�

ตัวที่�3�:�64-031080-0207-00438-00003�

ตัวที่�4�:�64-031080-0207-00438-00004�

1.7�บอน้ําออก�

ปมจุม� 3� ตัวที่�1-3�:�59-07120400-09250210-00001�

ลูกลอย� � -�

ปมเติมคลอรีน� 2�
ตัวที่�1�:�59-07120400-09250210-00001�

ตัวที่�2�:�65-031080-0207-00336-00001�

1.8�รดน้ําตนไม� ปมบก� 2� ตัวที่�1-2�:�59-07120400-09250210-00001�

1.9�บอน้ําออก�
เครื่องจายและอานคาคลอรีน�อัตโนมัติ� 1� 66-110000-0207-00492-00001�

เครื่องอานคา�pH�อัตโนมัติ� 1� 66-110000-0207-00493-00001�

1.10�บอเติมอากาศ�2�
เครื่องตรวจวัดคาออกซิเจนในน้ําเสียอัตโนมัติ�

และตัวควบคุมการเติมอากาศ�(Inverter)�
1� -�

�
�
�
�
�



เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน�
สรุปจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน�

�
2.�อาคารเพชรรัตน�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

ระบบบําบัดน้ําเสีย�เปนระบบปด�แบบ�Sequencing�Batch�Reactor�(SBR)�ขนาด�480�ลบ.ม.�

2.1�บอดักไขมัน�1�และ�2�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�61-0310800-0207-00435-00001�

ลูกลอย� 2� -�

2.2�บอเกรอะ�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�61-0310800-0207-00435-00001�

ลูกลอย� 2� -�

2.3�บอปรับเสถียร�(EQ)�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�61-0310800-0207-00435-00001�

ลูกลอย� 2� -�

2.4�บอเติมอากาศ�
ปมจุม� 3� ตัวที่�1-2�:�61-0310800-0207-00435-00001�

ลูกลอย� 2� -�

2.5�บอน้ําออก�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�61-0310800-0207-00435-00001�

ลูกลอย� 2� -�

2.6�บริเวณตูควบคุมอุปกรณ�
แอรโบลเวอร� 2� ตัวที่�1-2�:�61-0310800-0207-00435-00001�

ปมบก� 2�
ตัวที่�1�:�64-031080-0207-00438-00003�
ตัวที่�2�:�64-031080-0207-00438-00004�

2.7�บอสูบตะกอน� ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�61-0310800-0207-00435-00001�

�



เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน�
สรุปจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน�

�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

ระบบระบายน้ําฝน�

2.8�ชั้นใตดิน�B3A�
ปมจุม� 4� -�

อิเล็กโทรด� 2� -�

2.9�ชั้นใตดิน�B3B�
ปมจุม� 4� -�

อิเล็กโทรด� 2� -�
�

หมายเหตุ�:�รายการหรือจํานวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง�หรือติดตั้งอุปกรณใหมทดแทน�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน�
สรุปจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน�

�
3.�อาคารพัชรกิติยาภา�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

ระบบบําบัดน้ําเสีย�เปนระบบปด�แบบฟลมตรึง�(Fixed�Film�Aeration)�ขนาด�200�ลบ.ม.�

3.1�บอเติมอากาศ�

เครื่องเติมอากาศแบบ�
Three�Lobe�Rotary�Blower�

4�

ตัวที่�1�:�62-031080-0218-00072-00001�

ตัวที่�2�:�62-031080-0218-00072-00001�

ตัวที่�3�:�65-031080-0207-00115-00006�

ตัวที่�4�:�65-031080-0207-00115-00007�

เครื่องเติมอากาศแบบ�Diaphragm� 2�
ตัวที่�1�:�65-031080-0207-00336-00002�

ตัวที่�2�:�65-031080-0207-00336-00003�

3.2�บอสูบน้ําออก�
ปมจุม� 2�

ตัวที่�1�:�65-031080-0207-00340-00001�

ตัวที่�2�:�65-031080-0207-00340-00002�

ลูกลอย� 2� -�

3.3�บอเกรอะ�ชั้นใตดิน�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�62-0310800-0218-00072-00001�

ลูกลอย� 2� -�

ระบบระบายน้ําฝน�

ชั้นใตดิน� ปมจุม� 4� ตัวที่�1-4�:�62-0310800-0218-00072-00001�

� ลูกลอย� 4� -�

�



เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน�
สรุปจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน�

�
4.�อาคารทีปงกรรัศมีโชติ�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

ระบบบําบัดน้ําเสีย�เปนระบบปด�แบบฟลมตรึง�(Fixed�Film�Aeration)�ขนาด�200�ลบ.ม.�

4.1�บอสูบน้ํา�ชั้น�B3�
ปมจุม� 4� ตัวที่�1-4�:�63-030000-0501-00016-00002�

ลูกลอย� 6� -�

4.2�บอปรับเสถียร�(EQ)�ชั้น�G�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�63-030000-0501-00016-00002�

ลูกลอย� 3� -�

4.3�บอเติมอากาศ� เครื่องเติมอากาศแบบ�Three�Lobe�Rotary�Blower� 1� 63-030000-0501-00016-00002�

4.4�บอสูบน้ํา�ชั้น�G�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�65-031080-0207-00435-00001�

ลูกลอย� 3� -�

ระบบระบายน้ําฝน�

4.5�ชั้น�G�ภายนอกอาคาร�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�63-030000-0501-00016-00002�

ลูกลอย� 3� -�

4.6�ชั้นใตดิน�B3�
ปมจุม� 10� ตัวที่�1-10�:�63-030000-0501-00016-00002�

ลูกลอย� 15� -�
�

หมายเหตุ�:�รายการหรือจํานวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง�หรือติดตั้งอุปกรณใหมทดแทน�
�



เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน�
สรุปจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน�

�
5.�อาคารหอพักแพทยพยาบาล�1-2�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

ระบบบําบัดน้ําเสีย�เปนระบบปด�แบบฟลมตรึง�(Fixed�Film�Aeration)�ขนาด�100�ลบ.ม.�

5.1�ภายนอกหนาอาคาร�2� เครื่องเติมอากาศแบบ�Three�Lobe�Rotary�Blower� 1� 65-030000-0501-00083-00002�

5.2�ถังสูบน้ําทิ้ง�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�65-030000-0501-00083-00002�

ลูกลอย� 4� -�

5.3�บอเกรอะ�1�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�65-030000-0501-00083-00001�

ลูกลอย� 3� -�

5.4�บอเกรอะ�2�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�65-030000-0501-00083-00002�

ลูกลอย� 3� -�

ระบบบําบัดน้ําเสีย�เปนระบบปด�แบบถังสําเร็จรูป�ขนาด�16.7�ลบ.ม.�

5.5�ชั้นใตดิน�B3�อาคาร�2�

Air�Pump�� 2� -�

ปมจุม� 2� -�

ลูกลอย� 3� -�

ระบบบําบัดน้ําเสีย�เปนระบบปด�แบบถังสําเร็จรูป�ขนาด�16.7�ลบ.ม.�

5.6�ชั้นใตดิน�B2�อาคาร�1� ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�65-030000-0501-00083-00001�

�



เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน�
สรุปจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน�

�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

ระบบระบายน้ําฝน�

5.7�ชั้นใตดิน�B2�อาคาร�1�
ปมจุม� 4� ตัวที่�1-4�:�65-030000-0501-00083-00001�

ลูกลอย� 6� -�

5.8�ชั้นใตดิน�B2�อาคาร�2�
ปมจุม� 4� ตัวที่�1-4�:�65-030000-0501-00083-00002�

ลูกลอย� 6� -�
�

หมายเหตุ�:�รายการหรือจํานวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง�หรือติดตั้งอุปกรณใหมทดแทน�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน�
สรุปจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน�

�
6.�อาคารวชิรานุสรณ�(ตึกเหลือง)�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

ระบบระบายน้ําฝน�

6.1�ภายนอกอาคาร�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�63-030000-0501-00016-00001�

ลูกลอย� 8� -�

6.2�ชั้นใตดิน�
ปมจุม� 2� ตัวที่�1-2�:�63-030000-0501-00016-00001�

ลูกลอย� 8� -�
�

หมายเหตุ�:�รายการหรือจํานวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง�หรือติดตั้งอุปกรณใหมทดแทน�
�
7.�อาคาร�CSSD�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

ระบบบําบัดน้ําเสีย�เปนระบบปด�แบบถังสําเร็จรูป�ขนาด�25�ลบ.ม.�

7.1�ภายนอกดานขางอาคาร�� Air�Blower� 1� 65-030000-0501-00016-00004�

7.2�ภายนอกดานหลังอาคาร�� Air�Pump� 2� 65-030000-0501-00016-00004�
�

หมายเหตุ�:�รายการหรือจํานวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง�หรือติดตั้งอุปกรณใหมทดแทน�
�
�
�



เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน�
สรุปจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน�

�
8.�อาคารศูนยมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ�

พื้นที่� รายละเอียด� จํานวน� เลขรหัสครุภัณฑ�

ระบบบําบัดน้ําเสีย�เปนระบบปด�แบบถังสําเร็จรูป�ขนาด�200�ลบ.ม.�

8.1�ภายนอกดานหลังอาคาร� Air�Blower� 1� 67-030000-0201-00022-00001�

ระบบบําบัดน้ําเสีย�เปนระบบปด�แบบถังสําเร็จรูป�ขนาด�50�ลบ.ม.�

8.2�ภายนอกดานหลังอาคาร� Air�Blower� 1� 67-030000-0201-00022-00001�

ระบบบําบัดน้ําเสีย�เปนระบบปด�แบบถังสําเร็จรูป�ขนาด�1.2�ลบ.ม.�

8.3�ชั้นใตดิน�B3� Air�Pump� 1� 67-030000-0201-00022-00001�

ระบบระบายน้ําฝน�

8.4�ชั้นใตดิน�B3�
ปมจุม� 4� 67-030000-0201-00022-00001�

ลูกลอย� 8� -�
�

หมายเหตุ�:�รายการหรือจํานวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง�หรือติดตั้งอุปกรณใหมทดแทน�
�
�
�
�
�
�


