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HD1

AUTO SLIDE

FFL.

รายละเอียดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดปิดแน่น (Hermetic Automatic Sliding Door)
- โครงบานอลูมิเนียม (ALUMINUM PROFILES) POWDER COATING
- บานประตูกรุ HPL ภายในบุแผ่นตะกั่ว กันรังสี หนา 2 มม. ช่องมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.
- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET)ชนิด EPDM.รอบทั้ง 3 ด้าน
- บานประตูด้านล่างติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET) EPDM ตลอดความก้วาง

- แหล่งจ่ายไฟ 230V, 50/60Hz  
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยจากการปิด

- มีระบบ SAFETY STOP ประตูจะไม่ปิดถ้ามีสิ่งกีดขวางที่ประตู

- มือจับแบบด้าม (MANUAL LIFTING HANDLE) และสวิทช์เปิดประตูแบบชนิดไม่ต้องสัมผัส
 (SWITCH WITHOUT CONTACT) 

- มีแบตเตอร่ีสำรอง 12Vcc (2.1Ah) ให้ประตูปิดเปิดอัตโนมัติ กรณีที่ไฟฟ้าดับ

HD2

AUTO SLIDE

FFL.

รายละเอียดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดปิดแน่น (Hermetic Automatic Sliding Door)
- โครงบานอลูมิเนียม (ALUMINUM PROFILES) POWDER COATING
- บานประตูกรุ HPL ช่องมองกระจกลามิเนต หนา 6 มม. 
- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET)ชนิด EPDM.รอบทั้ง 3 ด้าน
- บานประตูด้านล่างติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET) EPDM ตลอดความก้วาง

- แหล่งจ่ายไฟ 230V, 50/60Hz  
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยจากการปิด

- มีระบบ SAFETY STOP ประตูจะไม่ปิดถ้ามีสิ่งกีดขวางที่ประตู

- มือจับแบบด้าม (MANUAL LIFTING HANDLE) และสวิทช์เปิดประตูแบบชนิดไม่ต้องสัมผัส
 (SWITCH WITHOUT CONTACT) 

- มีแบตเตอร่ีสำรอง 12Vcc (2.1Ah) ให้ประตูปิดเปิดอัตโนมัติ กรณีที่ไฟฟ้าดับ

รายละเอียดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดปิดแน่น (Hermetic Automatic Sliding Door)
- โครงบานอลูมิเนียม (ALUMINUM PROFILES) POWDER COATING
- บานประตู DOUBLE GLASS (TOUGHEN GLASS)
- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET)ชนิด EPDM.รอบทั้ง 3 ด้าน
- บานประตูด้านล่างติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET) EPDM ตลอดความก้วาง

- มีแบตเตอร่ีสำรอง 12Vcc (2.1Ah) ให้ประตูปิดเปิดอัตโนมัติ กรณีที่ไฟฟ้าดับ
- มีระบบ SAFETY STOP ประตูจะไม่ปิดถ้ามีสิ่งกีดขวางที่ประตู

- แหล่งจ่ายไฟ 230V, 50/60Hz  
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยจากการปิด

- มีระบบ เปิด-ปิด ชนิดสัมผัสด้วยมือ

HD3

FFL.

รายละเอียดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดปิดแน่น (Hermetic Automatic Sliding Door)
- โครงบานอลูมิเนียม (ALUMINUM PROFILES) POWDER COATING
- บานประตู DOUBLE GLASS (TOUGHEN GLASS)
- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET)ชนิด EPDM.รอบทั้ง 3 ด้าน
- บานประตูด้านล่างติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET) EPDM ตลอดความก้วาง

- มีแบตเตอร่ีสำรอง 12Vcc (2.1Ah) ให้ประตูปิดเปิดอัตโนมัติ กรณีที่ไฟฟ้าดับ
- มีระบบ SAFETY STOP ประตูจะไม่ปิดถ้ามีสิ่งกีดขวางที่ประตู

- แหล่งจ่ายไฟ 230V, 50/60Hz  
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยจากการปิด

- มีระบบ เปิด-ปิด ชนิดสัมผัสด้วยมือ
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รายละเอียดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดปิดแน่น (Hermetic Automatic Sliding Door)
- โครงบานอลูมิเนียม (ALUMINUM PROFILES) POWDER COATING
- บานประตู DOUBLE GLASS (TOUGHEN GLASS)
- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET)ชนิด EPDM.รอบทั้ง 3 ด้าน
- บานประตูด้านล่างติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET) EPDM ตลอดความก้วาง

- มีแบตเตอร่ีสำรอง 12Vcc (2.1Ah) ให้ประตูปิดเปิดอัตโนมัติ กรณีที่ไฟฟ้าดับ
- มีระบบ SAFETY STOP ประตูจะไม่ปิดถ้ามีสิ่งกีดขวางที่ประตู

- แหล่งจ่ายไฟ 230V, 50/60Hz  
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยจากการปิด

- มีระบบ เปิด-ปิด ชนิดสัมผัสด้วยมือ

รายละเอียดประตูบานเลื่อนชนิดปิดแน่น (MANUAL SLIDE DOOR)
- โครงบานอลูมิเนียม (ALUMINUM PROFILES) POWDER COATING
- บานประตู DOUBLE GLASS (TOUGHEN GLASS)
- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET)ชนิด EPDM.รอบทั้ง 3 ด้าน
- บานประตูด้านล่างติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET) EPDM ตลอดความก้วาง

2.1
02.3

5
0.2

5

1.50

FFL.

1.50

- มือจับแบบดึง  HD 187 NO. 2784 ผลิตภัณฑ์ VVP พร้อมอุปกรณ์ล็อค
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1.00

FFL.

1.00

รายละเอียดประตูบานเลื่อนชนิดปิดแน่น (MANUAL SLIDE DOOR)
- โครงบานอลูมิเนียม (ALUMINUM PROFILES) POWDER COATING
- บานประตู DOUBLE GLASS (TOUGHEN GLASS) ติดฟิล์มฝ้า ลายตามแบบ 
- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET)ชนิด EPDM.รอบทั้ง 3 ด้าน
- บานประตูด้านล่างติดยางสังเคราะห์ (RUBBER GASKET) EPDM ตลอดความก้วาง
- มือจับแบบดึง  HD 187 NO. 2784 ผลิตภัณฑ์ VVP พร้อมอุปกรณ์ล็อค
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บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดเดี่ยว (SINGLE PANEL/ONE WAY OPEN)
ภายในกรุด้วย แผ่นตะกั่ว กันรังสี หนา 2 มม.

กรอบบานประตู :

อุปกรณ์ป้องกันอากาศร่ัว :

ช่องมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม VVP NO. PV4533L

POWDER COATING ALUMINIUM - RAL 9010
POWDER COATING ALUMINIUM - RAL 9010

รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวชนิดปิดแน่น ( SEMI AIR TIGHT DOOR )

ติดตั้ง RUBBER GASKET เพ่ือป้องกันอากาศร่ัวไหล
รอบกรอบบานและวงกบ ยกเว้นด้านล่างของกรอบบาน
ให้ติดตั้ง AUTOMATIC DROP SEALที่ตำแหน่งด้านล่างของบาน

ปิดทับด้วย HYGIENIC MODULAR PANEL ทั้ง 2 ด้าน 

แบบดึง ความยาว 600 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค 
DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา
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บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดเดี่ยว (SINGLE PANEL/ONE WAY OPEN)
กรุด้วย HYGIENIC MODULAR PANEL ทั้ง 2 ด้าน 

กรอบบานประตู :

อุปกรณ์ป้องกันอากาศร่ัว :

ช่องมอง กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. (DOUBLE GLASS)

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม VVP NO. PV4533L
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POWDER COATING - RAL 9010
POWDER COATING - RAL 9010

รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวชนิดปิดแน่น ( SEMI AIR TIGHT DOOR )

ติดตั้ง RUBBER GASKET เพ่ือป้องกันอากาศร่ัวไหล

รอบกรอบบานและวงกบ ยกเว้นด้านล่างของกรอบบาน
ให้ติดตั้ง AUTOMATIC DROP SEALที่ตำแหน่งด้านล่างของบาน

แบบดึง ความยาว 600 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค 
DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา

SDL2

บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดคู่ (DOUBLE PANEL/ONE WAY OPEN)
กรุด้วย HYGIENIC MODULAR PANEL ทั้ง 2 ด้าน 

กรอบบานประตู :

อุปกรณ์ป้องกันอากาศร่ัว :

1.90
2.00

FFL.

2.1
0

2.1
5

1.90
0.95 0.95

ช่องมอง กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. (DOUBLE GLASS)

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
อุปกรณ์บานพับ :
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0.200.200.20 0.20

บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม 4 ตัว

DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา
แบบดึง ความยาว 800 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค

POWDER COATING - RAL 9010
POWDER COATING - RAL 9010

รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ชนิดปิดแน่น ( SEMI AIR TIGHT DOOR )

ติดตั้ง RUBBER GASKET เพ่ือป้องกันอากาศร่ัวไหล
รอบกรอบบานและวงกบ ยกเว้นด้านล่างของกรอบบาน
ให้ติดตั้ง AUTOMATIC DROP SEALที่ตำแหน่งด้านล่างของบาน
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บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดคู่ (DOUBLE PANEL/ONE WAY OPEN)
กรุด้วย HYGIENIC MODULAR PANEL ทั้ง 2 ด้าน 

กรอบบานประตู :

อุปกรณ์ป้องกันอากาศร่ัว :

FFL.

ช่องมอง กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. (DOUBLE GLASS)

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม 4 ตัว

DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา
แบบดึง ความยาว 800 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค

POWDER COATING - RAL 9010
POWDER COATING - RAL 9010

รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ชนิดปิดแน่น ( SEMI AIR TIGHT DOOR )

ติดตั้ง RUBBER GASKET เพ่ือป้องกันอากาศร่ัวไหล
รอบกรอบบานและวงกบ ยกเว้นด้านล่างของกรอบบาน
ให้ติดตั้ง AUTOMATIC DROP SEALที่ตำแหน่งด้านล่างของบาน

บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดคู่ (DOUBLE PANEL/ONE WAY OPEN)
กรุด้วย HYGIENIC MODULAR PANEL ทั้ง 2 ด้าน 

กรอบบานประตู :

อุปกรณ์ป้องกันอากาศร่ัว :

ช่องมอง กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. (DOUBLE GLASS)

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม 4 ตัว

DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา
แบบดึง ความยาว 800 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค

POWDER COATING - RAL 9010
POWDER COATING - RAL 9010

รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ชนิดปิดแน่น ( SEMI AIR TIGHT DOOR )

ติดตั้ง RUBBER GASKET เพ่ือป้องกันอากาศร่ัวไหล
รอบกรอบบานและวงกบ ยกเว้นด้านล่างของกรอบบาน
ให้ติดตั้ง AUTOMATIC DROP SEALที่ตำแหน่งด้านล่างของบาน
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บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดคู่ (DOUBLE PANEL/ONE WAY OPEN)
กรุด้วย HYGIENIC MODULAR PANEL ทั้ง 2 ด้าน 

กรอบบานประตู :

อุปกรณ์ป้องกันอากาศร่ัว :
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ช่องมอง กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. (DOUBLE GLASS)

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
อุปกรณ์บานพับ :
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0.200.200.20 0.20

บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม 4 ตัว

DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา
แบบดึง ความยาว 800 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค
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รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ชนิดปิดแน่น ( SEMI AIR TIGHT DOOR )

ติดตั้ง RUBBER GASKET เพ่ือป้องกันอากาศร่ัวไหล
รอบกรอบบานและวงกบ ยกเว้นด้านล่างของกรอบบาน
ให้ติดตั้ง AUTOMATIC DROP SEALที่ตำแหน่งด้านล่างของบาน
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บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดเดี่ยว (SINGLE PANEL/ONE WAY OPEN)
กรุด้วย HYGIENIC MODULAR PANEL ทั้ง 2 ด้าน 

กรอบบานประตู :

อุปกรณ์ป้องกันอากาศร่ัว :

ช่องมอง กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. (DOUBLE GLASS)

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม VVP NO. PV4533L
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รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวชนิดปิดแน่น ( SEMI AIR TIGHT DOOR ) (ประตูกันไฟ)

ติดตั้ง RUBBER GASKET เพ่ือป้องกันอากาศร่ัวไหล

รอบกรอบบานและวงกบ ยกเว้นด้านล่างของกรอบบาน
ให้ติดตั้ง AUTOMATIC DROP SEALที่ตำแหน่งด้านล่างของบาน

แบบดึง ความยาว 600 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค 
DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา

บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดคู่ (DOUBLE PANEL/ONE WAY OPEN)
กรุด้วย HYGIENIC MODULAR PANEL ทั้ง 2 ด้าน 

กรอบบานประตู :

อุปกรณ์ป้องกันอากาศร่ัว :
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ช่องมอง กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. (DOUBLE GLASS)

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
อุปกรณ์บานพับ :
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0.200.200.20 0.20

บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม 4 ตัว

DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา
แบบดึง ความยาว 800 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค
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รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ชนิดปิดแน่น ( SEMI AIR TIGHT DOOR ) (ประตูกันไฟ)

ติดตั้ง RUBBER GASKET เพ่ือป้องกันอากาศร่ัวไหล
รอบกรอบบานและวงกบ ยกเว้นด้านล่างของกรอบบาน
ให้ติดตั้ง AUTOMATIC DROP SEALที่ตำแหน่งด้านล่างของบาน

วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ (ตามมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิต)*หมายเหตุ วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ (ตามมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิต)*หมายเหตุ
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บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดเดี่ยว (SINGLE PANEL/ONE WAY OPEN)
กรุด้วย HYGIENIC MODULAR PANEL ทั้ง 2 ด้าน 

กรอบบานประตู :
ช่องมอง กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. (DOUBLE GLASS)

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม VVP NO. PV4533L
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รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว

แบบดึง ความยาว 600 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค 
DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา
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บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดเดี่ยว (SINGLE PANEL/ONE WAY OPEN)
กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. ติดฟิล์มฝ้า

กรอบบานประตู :

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม VVP NO. PV4533L
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รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว

แบบดึง ความยาว 600 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค 
DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา
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บานประตู :

อุปกรณ์บานเปิด :
อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดเดี่ยว (SINGLE PANEL/ONE WAY OPEN)
กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. ติดฟิล์มฝ้า

กรอบบานประตู :

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม VVP NO. PV4533L
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แบบดึง ความยาว 600 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค 
DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา

รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย
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รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว
วงกบประตู :

ลูกฟัก :

กรอบบานประตู :
ความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
กรุกระจกลามิเนตหนา 8 มม. (4+4 มม.) 

อุปกรณ์มือจับ :
อุปกรณ์บานเลื่อน : อุปกรณ์รางเลื่อนครบชุด 

แบบดึง  HD 187 NO. 2784 ผลิตภัณฑ์ VVP
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POWDER COATING - RAL 9010 ALUMINUM
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หน้าต่าง : หน้าต่างกระจกติดตาย 

กรอบบาน :
บานหน้าต่าง :

อลูมิเนียมอบสี POWDER COAT สีขาว 
กระจกกันรังสี หนา 9-10 มม.
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หน้าต่าง : หน้าต่างกระจกติดตาย 

กรอบบาน :
บานหน้าต่าง :

อลูมิเนียมอบสี POWDER COAT สีขาว 
กระจกนิรภัย หนา 6 มม.
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รายละเอียดประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว ขนาดบาน 0.80 x 2.10 ม.
บานประตู : บานเรียบ สีขาว เซาะร่องข้าง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
วงกบประตู :

2.1
0

สีขาว พร้อมซับวงกบ 7 ซม.
อุปกรณ์มือจับ :
อุปกรณ์บานพับ : บานพับผีเสื้อ 4" แสตนเลสด้าน 3 ตัว 921.17.170 ผลิตภัณฑ์ HAFELE 

มือจับก้านโยก แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค

รายละเอียดประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว ขนาดบาน 0.80 x 2.10 ม.
บานประตู :

วงกบประตู :

บานเรียบ สีขาว ตรงกลางเจาะช่องแสง ด้านบนกรุกระจกใส

สีขาว พร้อมซับวงกบ 7 ซม.
หนา 5 มม.  เสริมบานด้านบนสำหรับ ติดตั้งโช๊ค

อุปกรณ์มือจับ :
อุปกรณ์บานพับ : บานพับผีเสื้อ 4" แสตนเลสด้าน 3 ตัว 921.17.170 ผลิตภัณฑ์ HAFELE 
อุปกรณ์บานเปิด : DOOR CLOSER - ชนิดเปิดค้าง 90 องศา

มือจับก้านโยก แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค
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รายละเอียดประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่
บานประตู :

อุปกรณ์มือจับ :

วงกบประตู :

ประตูบานเปิดคู่ (DOUBLE PANEL/ONE WAY OPEN)

กรอบบานประตู :
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กรุกระจกลามิเนตหนา 6 มม. (3+3 มม.)

และมีความหนาของอลูมิเนียมโดยรวม ไม่น้อยกว่า 2 มม.
อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดโชว์แกนแบบสวม 4 ตัว

แบบดึง ความยาว 600 มม. แสตนเลสด้าน พร้อมอุปกรณ์ล็อค 
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PP

Pendant Surgical  Anesthesia area
And Display Front view

Location on OR department floor  3 rd 

Item of room number Description Amount/unit Remark

DP3-1 Hybrid-DP3-7 Agila column Anest Pendant 5 Double arm

Agila column surgical 
Pendant 5 Double arm

Collumn per unit 1 -

Outlet gas Standard on 
Column O2:1,Air:1 Vac:1,AGSS;1

Electric cable 3x2.5 sq mm. 1 circuit Calculate of all device unit

Electric plug 10

Shelf -

Arm monitor 4

Arm infusion -

OR Light Polaris600 2 Light/unit Electric cable 3x2.5 sq mm.

Location on OR department floor  3 rd 

Item of room number Description Amount/unit Remark

DP3-1 Hybrid-DP3-7 Movita Lift Anest Pendant 1 Double arm

Movita Lift surgical Pendant 1 Double arm

Collumn per unit 1 -

Outlet gas Standard on 
Column O2:1,Air:1 Vac:1,AGSS;1

Electric cable 3x2.5 sq mm. 1 circuit Calculate of all device unit

Electric plug 10

Shelf 3

Movita Lift Display on 
Pendant

2

-

OR Light Polaris600 2 Light/unit Electric cable 3x2.5 sq mm.

OR Light front view
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OR Light front view

Location on OR department floor 4 th 

Item of room number Description Amount/unit Remark

DP4-1-DP4-9 Agila column Anest Pendant 6 Double arm

Agila column surgical 
Pendant 6 Double arm

Collumn per unit 1 -

Outlet gas Standard on 
Column O2:1,Air:1 Vac:1,AGSS;1 Anest

Outlet gas Standard on 
Column O2:1,Air:1 Vac:1,AGSS;1 Surgical

Electric cable 3x2.5 sq mm. 1 Calculate of all device unit

Electric plug 8

Shelf 3

Arm monitor 2

Arm infusion 1

OR Light Polaris600 2 Light/unit Electric cable 3x2.5 sq mm.

LAN Cable CAT6 2
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Ponta pendant
Side view

Ponta pendant 3 column
Front view
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Location on ICU department floor 4 th Recovery room

Item of room number Description Amount/unit Remark

Recovery Ponta E Beam link Pendant 4 Total 4 room

Collumn per unit 3 -

Outlet gas Standard on 
Column O2:2,Air:1 Vac:2

Electric cable 3x2.5 sq mm. 1 circuit Calculate of all device unit

Electric plug 10

Shelf -

Arm infusion -
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Ponta pendant
Side view

Ponta pendant 2 column
Front view
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Location on ICU department floor 5 th

Item of room number Description Amount/unit Remark

DP5-01-DP5-17 & DP5-20-22 Ponta EE Beam Pendant 36 Total 36 room

DP5-25-DP5-36 Collumn per unit 12 -

Outlet gas Standard on 
Column O2:2,Air:1 Vac:2 More later

Electric cable 3x2.5 sq mm. 1 circuit Calculate of all device unit

Electric plug 20

Shelf 2

Arm infusion/VISA 2-1

LAN Cable CAT6 2
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Ponta pendant
Side view

Ponta pendant 2 column
Front view
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Location on ICU department floor 6 th

Item of room number Description Amount/unit Remark

 PICU Ponta SS Beam Pendant 36 Total 36 room

Collumn per unit 2 -

Outlet gas Standard on 
Column O2:2,Air:1 Vac:2 More later

Electric cable 3x2.5 sq mm. 1 circuit Calculate of all device unit

Electric plug 20 More later

Shelf 2

Arm infusion/VISA 2
1

LAN Cable CAT6 2

Location on ICU department floor 6 th

Item of room number Description Amount/unit Remark

PICU8 Polaris 50 1 Total 1 room

-

Electric cable 3x2.5 sq mm. 1 circuit Calculate of all device unit

-

-
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Location on ICU department floor 7 th

Item of room number Description Amount/unit Remark

NICU Gemina Duo 12 Total 12 room

Collumn per unit 1 -

Outlet gas Standard on 
Column O2:2,Air:2 Vac:2 More later

Electric cable 3x2.5 sq mm. 1 circuit Calculate of all device unit

Electric plug 12

Shelf 1

Arm infusion/VISA 1-1

LAN Cable CAT6 2
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Location on ICU department floor 7 th

Item of room number Description Amount/unit Remark

NSCU Gemina Duo 24 Total 24 room

Collumn per unit 1 -

Outlet gas Standard on 
Column O2:2,Air:2 Vac:2 More later

Electric cable 3x2.5 sq mm. 1 circuit Calculate of all device unit

Electric plug 8

Shelf -

Arm infusion -

LAN Cable CAT6 2
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