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ตารางแสดงรายละเอียดสัญลักษณ์ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ORCU/AICU/AHU-D แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

 SUPPLY AIR GRILLE/SUPPLY PERFORATE AIR GRILLESAG/SPFG
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 TOUCH SCREEN DISPLAYTSD

ตารางแสดงรายละเอียดสัญลักษณ์ อุปกรณ์ท่อน้ำเย็น
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3. พัดลมเป็นแบบ EC FAN มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive) ,ระบบไฟฟ้า 380 VAC/3PH/50HZ

- ระบบต้องสามารถแสดงค่า อุณหภูมิ,ความชื้น,ความดัน ที่หน้าจอแสดงผลแบบ Touch Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 10.1"
4. หน้าจอระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control System) 

- ระบบมีฟังก์ชั่นควบคุมแจ้งเตือน Filter สกปรก,ความดันห้องเมื่อไม่อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน,ฟังก์ชั่นป้องกันแจ้งเตือนระบบต่างๆที่จะไม่อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน
- ระบบควบคุม สามาถเก็บข้อมูลได้โดยผ่าน USB PORT

รายละเอียดการทำงาน

2.  ฟังก์ชั่นการควบคุมความชื้นเทคโนโลยีฟังก์ชั้นการให้ความร้อนเป็นแบบ Heat Recovery และมีระบบโหลดคอมเพรสเซอร์เป็นแบบตามสัดส่วน เพื่อประหยัดพลังงานกว่า 50 %
( Propotional ใช้แบบ Electronic Control Valve )

AICU

5. ฟังก์ชั่น ควบคุมอากาศปลอดเชื้อแบบประหยัดพลังงานมี 2 ฟังก์ชั่น Load และ LowLoad 

6. Fresh Air ที่ผ่านเข้าระบบต้องผ่าน แผ่นฟิลเตอร์ใยสังเคราะห์สามารถถอดทำความสะอาดได้ 

7. มีระบบ Ionization สำหรับฆ่าเชื้อ และ ดับกลิ่น ก่อน และ หลังการใช้งาน โดยสามารถตั้งการทำงานแบบ Auto หรือ Menul โดยผ่านหน้าจอ Touch Screen

8. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

9. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ได้รับมาตรฐาน ให้คณะกรรมการพิจารณา

1. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ (AICU) เฟรมทำด้วยอลูมิเนียมโพลไฟล์ ขนาด 50 มิลลิเมตร (Thermal Break Aluminium Profile 50 mm.) อโนไดซ์สีดำ

พร้อมฉนวนพลาสติก PVC ปลอดเชื้อในอลูมิเนียมโพลไฟล์ขนาด 50 มม. ผนังตัวเครื่องเป็นผนังสองชั้น (Double skin pu foam) ผนังภายนอกตัวเครื่องเป็นสแตนเลส เกรด 304 

 ติดตั้ง Filter 2 ชั้น 1. Pre filter EN 779 Standard Filter Class G4 ประสิทธิภาพ 25%

มุมของผนังเป็น Thermal- break เพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศและเกิดหยดน้ำ ตัวเครื่องต้องได้รับการทดสอบการรั่วไหลของอากาศ ไม่น้อยกว่า 1000 PA.

 2. Medium filter EN 779 Standard Filter Class F8 ประสิทธิภาพ 95%

รายละเอียดการทำงาน

1. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ (AHU-D) เฟรมทำด้วยอลูมิเนียมโพลไฟล์ ขนาด 50 มิลลิเมตร (Thermal Break Aluminium Profile 50 mm.) อโนไดซ์สีดำ

พร้อมฉนวนพลาสติค PVC ปลอดเชื้อในอลูมิเนียมโพลไฟล์ขนาด 50 มม. ผนังตัวเครื่องเป็นผนังสองชั้น (Double skin pu foam) ผนังภายนอกตัวเครื่องเป็นสแตนเลส เกรด 304 

 ติดตั้ง Filter 2 ชั้น 1. Pre filter EN 779 Standard Filter Class G4 ประสิทธิภาพ 25%

มุมของผนังเป็น Thermal- break เพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศและเกิดหยดน้ำ ตัวเครื่องต้องได้รับการทดสอบการรั่วไหลของอากาศ ไม่น้อยกว่า 1000 PA.

2. Medium filter EN 779 Standard Filter Class F8 ประสิทธิภาพ 95%

AHU-D

2. พัดลมเป็นแบบไม่เก็บกักฝุน EC-Plug Fan-Backward Curved Wheel (Self Cleaning) มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive) ,ระบบไฟฟ้า 380 VAC/3PH/50HZ

4. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

5. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ได้รับมาตรฐาน ให้คณะกรรมการพิจารณา

- ระบบต้องสามารถแสดงค่า อุณหภูมิ ที่หน้าจอแสดงผลแบบ  SMART TEMP DISPLAY

3. หน้าจอระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control System) 

- ระบบมีฟังก์ชั่นควบคุมแจ้งเตือน Filter สกปรก,ความดัน,ฟังก์ชั่นป้องกันแจ้งเตือนระบบต่างๆที่จะไม่อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน

3. พัดลมเป็นแบบ EC FAN มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive) ,ระบบไฟฟ้า 380 VAC/3PH/50HZ

- ระบบต้องสามารถแสดงค่า อุณหภูมิ,ความชื้น,ความดัน ที่หน้าจอแสดงผลแบบ Touch Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 15.6"
4. หน้าจอระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control System) 

- ระบบมีฟังก์ชั่นควบคุมแจ้งเตือน Filter สกปรก,ความดันห้องเมื่อไม่อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน,ฟังก์ชั่นป้องกันแจ้งเตือนระบบต่างๆที่จะไม่อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน
- ระบบควบคุม สามาถเก็บข้อมูลได้โดยผ่าน USB PORT

รายละเอียดการทำงาน

2.  ฟังก์ชั่นการควบคุมความชื้นเทคโนโลยีฟังก์ชั้นการให้ความร้อนเป็นแบบ Heat Recovery และมีระบบโหลดคอมเพรสเซอร์เป็นแบบตามสัดส่วน เพื่อประหยัดพลังงานกว่า 50 %
( Propotional ใช้แบบ Electronic Control Valve )

ORCU

5. ฟังก์ชั่น ควบคุมอากาศปลอดเชื้อแบบประหยัดพลังงานมี 2 ฟังก์ชั่น Load และ LowLoad 

6. Fresh Air ที่ผ่านเข้าระบบต้องผ่าน แผ่นฟิลเตอร์ใยสังเคราะห์สามารถถอดทำความสะอาดได้ 

7. มีระบบ Ionization สำหรับฆ่าเชื้อ และ ดับกลิ่น ก่อน และ หลังการใช้งาน โดยสามารถตั้งการทำงานแบบ Auto หรือ Menul โดยผ่านหน้าจอ Touch Screen

8. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

9. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ได้รับมาตรฐาน ให้คณะกรรมการพิจารณา

1. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ (ORCU) เฟรมทำด้วยอลูมิเนียมโพลไฟล์ ขนาด 50 มิลลิเมตร (Thermal Break Aluminium Profile 50 mm.) อโนไดซ์สีดำ

พร้อมฉนวนพลาสติก PVC ปลอดเชื้อในอลูมิเนียมโพลไฟล์ขนาด 50 มม. ผนังตัวเครื่องเป็นผนังสองชั้น (Double skin pu foam) ผนังภายนอกตัวเครื่องเป็นสแตนเลส เกรด 304 

 ติดตั้ง Filter 2 ชั้น 1. Pre filter EN 779 Standard Filter Class G4 ประสิทธิภาพ 25%

มุมของผนังเป็น Thermal- break เพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศและเกิดหยดน้ำ ตัวเครื่องต้องได้รับการทดสอบการรั่วไหลของอากาศ ไม่น้อยกว่า 1000 PA.

 2. Medium filter EN 779 Standard Filter Class F8 ประสิทธิภาพ 95%

1. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ (NPU) เฟรมทำด้วยอลูมิเนียมโพลไฟล์ ขนาด 50 มิลลิเมตร (Thermal Break Aluminium Profile 50 mm.) อโนไดซ์สีดำ
พร้อมฉนวนพลาสติค PVC ปลอดเชื้อในอลูมิเนียมโพลไฟล์ขนาด 50 มม. ผนังตัวเครื่องเป็นผนังสองชั้น (Double skin pu foam) ผนังภายนอกตัวเครื่องเป็นสแตนเลส เกรด 304 
 ติดตั้ง Filter 3 ชั้น 1. Pre filter EN 779 Standard Filter Class G4 ประสิทธิภาพ 25%

2. Medium filter EN 779 Standard Filter Class F8 ประสิทธิภาพ 95%

2. พัดลมเป็นแบบไม่เก็บกักฝุ่น EC-Plug Fan-Backward Curved Wheel (Self Cleaning) มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive) ,ระบบไฟฟ้า 380 VAC/3PH/50HZ

3. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

4. เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ได้รับมาตรฐาน ให้คณะกรรมการพิจารณา

3. Hepa filter H13 ประสิทธิภาพ 99.99% @DOP test 0.3 ไมครอน 
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