
รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ 
(Terms of Reference : TOR) 

โครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของอาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง  
 

1. ความเปนมา 
  คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความจำเปนตองปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวย
พิเศษและหองน้ำอื ่นของอาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง ประกอบดวย หองน้ำหอผูปวยพิเศษ หองน้ำ        
หองทำการพยาบาล และหองน้ำสวนกลาง ชั้น 6 และ 18 เนื่องจาก อาคารเพชรรัตนเปดใหบริการมายาวนาน
มากกวา 20 ป มีผูรับบริการจำนวนมาก และหองน้ำดังกลาวมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีอุปกรณชำรุดหลายรายการ  
ทำใหผูรับบริการไมสะดวกในการใชบริการ อีกทั้งยังเกิดความไมปลอดภัยในการเขารับบริการอีกดวย จึงเห็นคว ร 
ปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของอาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ำ อาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง 
 2.2 เพื่อสามารถใหบริการไดอยางประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย 
 2.3 เพื่อใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีในการใหบริการและสงเสริมภาพลักษณใหกับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 
 
 สถานที่ต้ังโครงการ 
   สถานที่ตั้งโครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของอาคารเพชรรัตน จำนวน 
149 หอง บริเวณอาคารเพชรรัตน คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 
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3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
 3.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3.2 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที ่ผู ทิ ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย       
นวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
 3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอ
ไดมีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนท่ีมีขอมูลถูกตองครบถวนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย อิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 3.11 กรณีผูยื ่นขอเสนอ เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไดจดทะเบียนเกินกวา 1 ป        
ตองมีมูลคาสุทธิของกิจการจากผลตางระหวางทรัพยสินสุทธิหักดวยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงหลักฐาน
การเงินท่ีมีการตรวจรับรองแลวจะตองแสดงคาเปนบวก 1 ปสุดทายกอนวันย่ืนเสนอ 
 3.12 กรณีผูยื่นเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไมมีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน    
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคาใหพิจารณาการกำหนดมูลคาของทุนจดทะเบียนโดยผูยื่นขอเสนอจะตองมีทุนจดทะเบียน 
ที่เรียกชำระมูลคาหุนแลว ไมต่ำกวา 8 ลานบาท ณ วันที่ย่ืนขอเสนอ 
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 3.13 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานการกอสรางหรือปรับปรุง ในวงเงินไมนอยกวา 14,000,000.00 บาท    
(สิบสี่ลานบาทถวน) และเปนผลงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบรอย ซึ่งไดมีการสงมอบงานและมีการตรวจรับเรียบรอยแลว 
ในสัญญาฉบับเดียว และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันที่ทำงานแลวเสร็จถูกตองตามสัญญาจนถึง     
วันที่ยื่นขอเสนอ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช เชื่อถือ      
         ทั้งน้ี ผูยื่นขอเสนอตองสงสำเนาสัญญาจางกอสราง, เอกสารปริมาณราคา, แบบรูปรายการงานกอสราง
และหนังสือรับรองผลงาน พรอมรับรองสำเนาถูกตองที่สามารถระบุมูลคาและเน้ืองานตามผลงานประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประกวดราคาจาง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยผูเสนอราคาสามารถสงผลงานมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาไดมากกวา 1 ผลงาน และจำนวนของผลงานจะเปนสวนหนึ่งของการพิจารณา 
 
4. แบบรูปรายการงานกอสราง 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
   
5. กำหนดระยะเวลางานกอสราง 
 5.1 กำหนดการยืนราคา ไมนอยกวา 700 (เจ็ดรอย) วัน นับแตวันย่ืนขอเสนอ 
 5.2 ระยะเวลาการกอสราง รายการโครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของอาคาร
เพชรรัตน จำนวน 149 หอง ผู รับจางตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 700 (เจ็ดรอย) วัน นับถัดจาก          
วันที่ไดรับหนังสือแจงการสงมอบพื้นที่ใหเริ่มทำงานการกอสรางจากคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 
  
6. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 โดยใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน  
 6.1 เกณฑราคา น้ำหนัก 30% 
 6.2 เกณฑอื่น น้ำหนัก 70% ไดแก 
  6.2.1 ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น น้ำหนัก 60% 
  6.2.2 บริการหลังการขาย น้ำหนัก 10% 
   
7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ไดรับจัดสรร 
 ภายในวงเงิน 38,000,000.00 (สามสิบแปดลานบาทถวน) 
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8. งวดงานและการจายเงิน 
 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะจายคาจางซึ่งรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน 
จำนวน 5 งวด ดังนี ้
 8.1 งวดที่ 1 จำนวนรอยละ 20 เมื่อดำเนินการดังนี้ 
  - สงแผนการดำเนินการปรับปรุงและขออนุมัติใชอุปกรณสำหรับโครงการฯ 
  - ดำเนินงานตามแผนงานไดไมนอยกวารอยละ 20 ของแผนงานของโครงการฯ มีมูลคาของงาน 
ไมนอยกวารอยละ 20 ของมูลคาทั้งโครงการ โดยตองแสดงปริมาณงานและ S-curve มาเปนตัวติดตามแผนงาน
โครงการซึ่งตองสอดคลองกับแผนเงินและงวดงานเปนเอกสารแนบ ซึ่งแผนงานจะตองมีความชัดเจนในรายละเอียด 
เพื่อประกอบการพิจารณามาแสดง ภายใน 130 วัน หลังจากไดรับสงมอบพื้นที่จากผูวาจาง 
  - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการตรวจรับงานเรียบรอย 
 8.2 งวดที่ 2 จำนวนรอยละ 20 เมื่อดำเนินการดังนี้ 
  - ดำเนินงานตามแผนงานไดไมนอยกวารอยละ 20 ของแผนงานของโครงการฯ มีมูลคาของงาน 
ไมนอยกวารอยละ 40 ของมูลคาทั้งโครงการ โดยตองแสดงปริมาณงานและ S-curve มาเปนตัวติดตามแผนงาน
โครงการซึ่งตองสอดคลองกับแผนเงินและงวดงานเปนเอกสารแนบ ซึ่งแผนงานจะตองมีความชัดเจนในรายละเอียด 
เพื่อประกอบการพิจารณามาแสดง ภายใน 260 วัน หลังจากไดรับสงมอบพื้นที่จากผูวาจาง 
  - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการตรวจรับงานเรียบรอย 
 8.3 งวดที่ 3 จำนวนรอยละ 20 เมื่อดำเนินการดังนี้ 
  - ดำเนินงานตามแผนงานไดไมนอยกวารอยละ 20 ของแผนงานของโครงการฯ มีมูลคาของงาน 
ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาทั้งโครงการ โดยตองแสดงปริมาณงานและ S-curve มาเปนตัวติดตามแผนงาน
โครงการซึ่งตองสอดคลองกับแผนเงินและงวดงานเปนเอกสารแนบ ซึ่งแผนงานจะตองมีความชัดเจนในรายละเอียด 
เพื่อประกอบการพิจารณามาแสดง ภายใน 390 วัน หลังจากไดรับสงมอบพื้นที่จากผูวาจาง 
  - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการตรวจรับงานเรียบรอย 
 8.4 งวดที่ 4 จำนวนรอยละ 20 เมื่อดำเนินการดังนี้ 
  - ดำเนินงานตามแผนงานไดไมนอยกวารอยละ 20 ของแผนงานของโครงการฯ มีมูลคาของงาน 
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทั้งโครงการ โดยตองแสดงปริมาณงานและ S-curve มาเปนตัวติดตามแผนงาน
โครงการซึ่งตองสอดคลองกับแผนเงินและงวดงานเปนเอกสารแนบ ซึ่งแผนงานจะตองมีความชัดเจนในรายละเอียด 
เพื่อประกอบการพิจารณามาแสดง ภายใน 520 วัน หลังจากไดรับสงมอบพื้นที่จากผูวาจาง 
  - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการตรวจรับงานเรียบรอย 
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 8.5 งวดที่ 5 จำนวนรอยละ 20 เมื่อดำเนินการดังนี้ 
  - ดำเนินงานตามแผนงานแลวเสร็จทั้งหมดของโครงการฯ ทุกขั้นตอนตามสัญญา มีมูลคาของงาน 
รอยละ 100 ของมูลคาทั้งโครงการโดยตองแสดงปริมาณงานและ S-curve มาเปนตัวติดตามแผนงานโครงการ    
ซึ่งตองสอดคลองกับแผนเงินและงวดงานเปนเอกสารแนบซ่ึงแผนงานจะตองมีความชัดเจนในรายละเอียดเพื่อประกอบ 
การพิจารณามาแสดง ภายใน 700 วัน หลังจากไดรับสงมอบพื้นที่จากผูวาจาง 
  - มีการทดสอบการใชและสามารถใชงานไดตรงตามขอกำหนดไดอยางสมบูรณ 
  - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการตรวจรับงานเรียบรอย 
 
9. อัตราคาปรับ 
 หากผูรับจางไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไวในสัญญา และผูวาจางยังมิไดบอกเลิก
สัญญา ผูรับจางตองชำระคาปรับใหแกผู วาจางเปนอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) นับถัดจากวันที่          
ครบกำหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผูวาจางไดขยายเวลาทำงานใหจนถึงวันที่ทำงานแลวเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผูรับจางตองยอมรับใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทำงานลาชาเฉพาะสวน        
ที่เกินกวาจำนวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 
 หามผูรับจางนำงานที่ร ับจางไปจางชวงใหผูอื ่นทำอีกทอดหนึ่ง ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน เวนแต        
การจางชวงบางสวนที่ไดรับอนุญาตจากผูวาจางแลวและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของผูวาจาง หากผู รับจาง   
ฝาฝนจะตองเสียคาปรับใหแก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในอัตรารอยละ 10 ของวงเงินท่ีจางชวงตามสัญญา 
 
10. กำหนดระยะเวลารับประกัน 
 ผูรับจางตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานกอสรางปรับปรุง ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ป 
นับถัดจากวันที ่ผ ู ว าจ างหรือตัวแทนไดตรวจรับงานจางทั ้งหมดไวถูกตองครบถวนแลว ทั ้งนี ้ หากกรณี  
เกิดความชำรุดบกพรองจากการใชงานตามปกติภายในระยะเวลาดังกลาว ผูรับจางจะตองแกไขหรือซอมแซม 
ติดตั้งและปรับปรุงใหใหมโดยจัดหาชางฝมือดี และวัสดุชิ้นใหมที่ไดมาตรฐานที่ดีมาเปลี่ยนใหโดยไมคิดคาสิ่งของ
สัมภาระ และแรงงานใด ๆ ทั ้งส ิ ้นภายใน 7 วันนับจากเวลาที ่ไดร ับแจงจากทางผู ว าจ างหรือตัวแทน  
โดยใหแลวเสร็จภายในเวลาที่ผูวาจาง กำหนดมิฉะนั้นแลว ผูวาจาง จะดำเนินการซอมเองหรือจางผูอื่นซอมและ
ผูรับจางจะตองเปนผูจายเงิน คางานซอมดังกลาว โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น  
 10.1 หลังจากลงนามตรวจรับพัสดุแลว ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบในความชำรุดบกพรอง หรือเสียหาย
หรือสูญหายของงานจางอีก 30 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 
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 10.2 ในชวงเวลาตาม (ขอ 10.1) ใหผูรับจางจัดทำบัญชีทรัพยสินของแตละหอง หรือตามที่ผูวาจาง
กำหนด โดยครุภัณฑที่ตองมีระบบการบำรุงรักษา จะตองมีชื่อวัสดุ ครุภัณฑ ยี่หอ (Brand) รุน (Model) หมายเลข
ลำดับเครื่องท่ีผูผลิตกำหนด (Serial Number) ซื่อตัวแทนที่สามารถซื้ออะไหล หรือจางบำรุงรักษาฯ 
 10.3 หลังจากดำเนินการตาม (ขอ 10.1) ใหผูรับจาง ทยอยจัดสงมอบกุญแจ พรอมจัดเจาหนาที่       
ตรวจนับทรัพยสินพรอมตัวแทนผูวาจาง และหลังจากตัวแทนผูวาจางลงนามรับมอบทรัพยสินนั้นแลวใหถือวา     
หมดความรับผิดชอบในความชำรุดหรือเสียหายหรือสูญหายทั้งปวง 
 
11. หนวยงานผูรับผิดชอบดำเนินการ 
 11.1 ฝายพัสด ุคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 11.2 สถานที่ติดตอเพื ่อขอรับทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น         
เปนลายลักษณอักษร โดยเปดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุล พรอมที่อยู และมหายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได      
ตามชองทางดังตอไปนี ้
  - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : inv@nmu.ac.th 
  - โทรศัพท 02-244-3055-57 
 การเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นจะตองเสนอเปนลายลักษณอักษร อยางชัดเจนใหกระทำ
ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ไดเผยแพรลงเว็บไซตเพื่อคณะแพทยศาสตร       
วชิรพยาบาลจะไดนำขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะมาพิจารณาตอไป 
 
12. แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
 ผูรับจางตองปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ดวนที่สุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง
การดำเนินการในหมวด 7/1 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ ขอ 2.2 การจัดจางกอสราง 
 12.1 ผูรับจางตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่จะใชในงานกอสรางเปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยตองใชไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางทั้งหมดตามสัญญา  
 12.2 ผูรับจางตองใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใช
ทั้งหมดของสญัญา  
 12.3 ผูรับจางตองจัดทำแผนการใชพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศ เสนอผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจาก      
วันลงนามในสัญญา 
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14. การทำสัญญา 
 14.1 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทำสัญญากับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใน    
7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงลงนามสัญญา และตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงิน เทากับ
รอยละ 5 ของราคาคาจางตามสัญญา 
 
15. การปรับราคาคาจาง 

การปรับราคาคางานกอสรางการปรับราคาคางานกอสรางจะนำมาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลง       
หรือเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขหลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคำนวณ สูตรการปรับราคา (สูตร คา K 
จะตองคงที่ที ่ระดับที่กำหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กำหนดไวในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย         
ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการ 

สัญญาที่จะตกลงกันเปนสัญญาปรับราคาได โดยนำสูตร Escalation Factor (K) มาใชในการคำนวณ
ราคาคางานที่เปลี่ยนแปลงไปสูตรในการคำนวณคางานท่ีจะจายเพิ่มหรือลดเงินคาจาง  ดังนี้ 
   P = (PO) x (K) 
 กำหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง 
   PO = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได  
       หรือราคาคางานเปนงวดซึ่งระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี 
   K = ESCALATION FATOR ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพิ่มคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
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รายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง 
โครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของอาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง  

 
1. แบบรูปรายการงานกอสราง 
 1.1 โครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของอาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง       
มีรายละเอียด ดังนี ้

รายการ จำนวน (แผน) 
1. แบบรูปรายการงานกอสราง  
    -  โครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่น                                     10 
      ของอาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง 

- รายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง                                             28 
2. แบบสรุปราคากลางงานกอสราง                                                                    32  

รวมทั้งหมด (รวมปก)                                                  70  
 
2. รายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบและดำเนินการ โครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของ
อาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง ใหแลวเสร็จตามขอกำหนด เงื่อนไขตามแบบรูปรายการและตองเปนผลงาน
กอสรางที่มีมาตรฐาน มีสภาพพรอมที่จะใชงานไดทันทีเมื่อกอสรางเสร็จ มีฝมือการทำงานที่ประณีตละเอียดและ     
มีความถูกตองตามหลักวิชาการชางที่ดี โดยมีรายละเอียดของรูปแบบและรายการงานที่ตองทำ ดังนี ้
  (1) งานรื้อถอน 
  (2) งานสถาปตยกรรม 
  (3) งานระบบสุขาภิบาล 
  (4) งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
  (5) งานระบบปรับอากาศ 
 งานรื้อถอน, งานรื้อกระเบื้องพื้นและผนัง ฝาเพดาน ระบบไฟฟาสองสวาง ระบบตาง ๆ ที่ติดตั้งบนฝาเพดาน 
ระบบสุขาภิบาล ฯลฯ ใหดำเนินการตามแบบรูปรายการงานกอสรางดวยความระมัดระวัง ไมใหเกิดความเสียหาย
กับงานโครงสรางอาคารเดิม  
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 2.1 หองน้ำผูปวยพิเศษ และหองน้ำผูปวย VIP จำนวน 128 หอง 
  - หองพิเศษ ชั้น 7 จำนวน 14 หอง 
  - หองพิเศษ ชั้น 8 จำนวน 14 หอง 
  - หองพิเศษ ชั้น 9 จำนวน 14 หอง 
  - หองพิเศษ ชั้น 10 จำนวน 14 หอง และหอง VIP จำนวน 1 หอง 
  - หองพิเศษ ชั้น 11 จำนวน 14 หอง และหอง VIP จำนวน 1 หอง 
  - หองพิเศษ ชั้น 12 จำนวน 14 หอง 
  - หองพิเศษ ชั้น 13 จำนวน 14 หอง 
  - หองพิเศษ ชั้น 14 จำนวน 14 หอง 
  - หองพิเศษ ชั้น 15 จำนวน 14 หอง 
       รายละเอียดงาน ตอ 1 หอง ดังนี ้
  2.1.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
  2.1.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
  2.1.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบ้ืองใหม 
  2.1.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
  2.1.5 สกัด - เจาะขยายชองประตูทางเขาหองน้ำ 
  2.1.6 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
  2.1.7 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
  2.1.8 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
  2.1.9 ถอด - รื้ออ่ิน ๆ ในพ้ืนที่ (นอกจากรายการ 1-8) 
  2.1.10 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
  2.1.11 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณที่กออิฐฉาบปูน 
  2.1.12 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอน้ำประปาเขาสุขภัณฑใหม 
  2.1.13 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 น้ิว ฝงผนังหองน้ำ 
  2.1.14 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดตั้งวาลวน้ำเปด-ปด 
  2.1.15 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
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  2.1.16 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
  2.1.17 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
  2.1.18 หลอปูน - ที่นั่งอาบน้ำ 
  2.1.19 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพื้นหอง 
  2.1.20 ปูกระเบ้ืองผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 
  2.1.21 ปูกระเบ้ืองพ้ืนแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 
  2.1.22 ติดต้ังตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสแบบราง ยาวไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
                                รวมงานเจาะขยายพ้ืนเดิม 
  2.1.23 ติดต้ังชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
  2.1.24 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
  2.1.25 ติดต้ังฝกบัวอาบน้ำพรอมสต็อปวาลวแบบผสมน้ำรอนน้ำเย็น 
  2.1.26 ติดต้ังเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
  2.1.27 ติดต้ังหินแกรนิตท็อปเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
  2.1.28 อางลางหนาแบบฝงใตเคานเตอรพรอมอุปกรณ 
  2.1.29 ติดต้ังกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
  2.1.30 ติดต้ังกอกบอลวาลว 
  2.1.31 ติดต้ังที่แขวนกระดาษทิชชู 
  2.1.32 ติดต้ังชั้นวางของอเนกประสงค 
  2.1.33 ติดต้ังกระจกเงาสองหนา 
  2.1.34 ติดต้ังราวแขวนผาสแตนเลส 
  2.1.35 ติดต้ังราวพยุงสแตนเลสแบบตัวแอล 
  2.1.36 ติดต้ังราวพยุงสแตนเลสแบบตรง 
  2.1.37 ติดต้ังฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
  2.1.38 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 น้ิว 24 วัตต 
  2.1.39 ติดต้ังไฟหลืบ LED หลังกระจก 
  2.1.40 ติดต้ังสวิตชไฟเปด-ปด 
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  2.1.41 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ และกอกน้ำ 
  2.1.42 ติดต้ังหนากากดูดอากาศ 
  2.1.43 ถอด-เปลี่ยนทอระบายอากาศไปยังชองชารป 
  2.1.44 ติดต้ังประตูกระจกฝากรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนสีอบขาว 
                                ดานลางกรุแผนอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบสีอบขาว ขนาด 1.00 x 2.00 ม. 
  2.1.45 ตะแกรงอลูมิเนียม สำหรับวางของ ติดตั้งใตอางลางหนา 
 
 2.2 หองน้ำพยาบาลหอผูปวยพิเศษ ชั้น 7 - 15 อาคารเพชรรัตน จำนวน 9 หอง 
       รายละเอียดงาน ตอ 1 หอง ดังนี ้
  2.2.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
  2.2.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
  2.2.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
  2.2.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
  2.2.5 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
  2.2.6 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
  2.2.7 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
  2.2.8 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
  2.2.9 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณที่กออิฐฉาบปูน 
  2.2.10 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
  2.2.11 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 น้ิว ฝงผนังหองน้ำ 
  2.2.12 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดตั้งวาลวน้ำเปด-ปด 
  2.2.13 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
  2.2.14 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
  2.2.15 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
  2.2.16 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพื้นหอง 
  2.2.17 ปูกระเบ้ืองผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
  2.2.18 ปูกระเบ้ืองพ้ืนแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
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  2.2.19 ติดต้ังตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสแบบราง ยาวไมนอยกวา 60 ซม. 
                                รวมงานเจาะขยายพ้ืนเดิม 
  2.2.20 ติดต้ังชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
  2.2.21 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
  2.2.22 ติดต้ังฝกบัวอาบน้ำพรอมสต็อปวาลว 
  2.2.23 ติดต้ังเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
  2.2.24 ติดต้ังหินแกรนิตท็อปเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
  2.2.25 อางลางหนาแบบฝงใตเคานเตอรพรอมอุปกรณ 
  2.2.26 ติดต้ังกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
  2.2.27 ติดต้ังกอกบอลวาลว 
  2.2.28 ติดต้ังที่แขวนกระดาษทิชชู 
  2.2.29 ติดต้ังชั้นวางของอเนกประสงค 
  2.2.30 ติดต้ังกระจกเงาสองหนา 
  2.2.31 ติดต้ังราวแขวนผาสแตนเลส 
  2.2.32 ติดต้ังฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
  2.2.33 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 น้ิว 24 วัตต 
  2.2.34 ติดต้ังสวิตชไฟเปด-ปด 
  2.2.35 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ และกอกน้ำ 
  2.2.36 ติดต้ังประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
 
 2.3 หองน้ำฝายยุทธศาสตร ชั้น 6 
  2.3.1 หองน้ำชายฝายยุทธศาสตร ชั้น 6 
   2.3.1.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.3.1.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.3.1.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
   2.3.1.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.3.1.5 ถอด – รื้อผนังหองน้ำสำเร็จรูปของเดิมออก 
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   2.3.1.6 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.3.1.7 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.3.1.8 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.3.1.9 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.3.1.10 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณท่ีกออิฐฉาบปูน 
   2.3.1.11 สกัด - รื้อหินออนและหินแกรนิตของเดิมออก 
   2.3.1.12 ทุบ - รื้อกระจกสองหนาของเดิมออก 
   2.3.1.13 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
   2.3.1.14 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.3.1.15 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดตั้งวาลวน้ำเปด-ปด 
   2.3.1.16 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
   2.3.1.17 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
   2.3.1.18 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
   2.3.1.19 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพ้ืนหอง 
   2.3.1.20 ปูกระเบื้องผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.3.1.21 ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโตแบบกันล่ืน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.3.1.22 ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกล่ิน 
   2.3.1.23 ติดตั้งผนังก้ันหองสำเร็จรูปชนิดกันช้ืนและปองกันแบคทีเรีย 
   2.3.1.24 ซอมแซมเคานเตอรอางลางหนา 
   2.3.1.25 ติดต้ังหินแกรนิตท็อปเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
   2.3.1.26 ติดตั้งชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
   2.3.1.27 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
   2.3.1.28 อางลางหนาแบบฝงใตเคานเตอรพรอมอุปกรณ 
   2.3.1.29 ติดตั้งกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.3.1.30 ติดตั้งโถปสสาวะชายอัตโนมัติ พรอมอุปกรณครบชุด 
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   2.3.1.31 ติดตั้งกอกบอลวาลว 
   2.3.1.32 ติดตั้งท่ีแขวนกระดาษทิชชู 
   2.3.1.33 ติดตั้งกลองกระดาษทิชชูแบบแผน 
   2.3.1.34 ติดตั้งท่ีกดสบูเหลวอัตโนมัติ 
   2.3.1.35 กระจกเงาสองหนา หนา 6 มม. ขนาด 3.60 x 1.20 ม. (แบง 2 บาน) 
   2.3.1.36 ติดตั้งฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.3.1.37 ติดตั้งโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 นิ้ว 24 วัตต 
   2.3.1.38 ติดตั้งสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.3.1.39 เครื่องเปามืออัตโนมัติ 
   2.3.1.40 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ โถปสสาวะ และกอกน้ำ 
   2.3.1.41 ติดตั้งประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
   2.3.1.42 ติดตั้งหนากากดูดอากาศ 
  2.3.2 หองน้ำหญิงฝายยุทธศาสตร ชั้น 6 
   2.3.2.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.3.2.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.3.2.3 สกัดพ้ืนปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบ้ืองใหม 
   2.3.2.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.3.2.5 ถอด - รื้อผนังหองน้ำสำเร็จรูปของเดิมออก 
   2.3.2.6 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.3.2.7 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.3.2.8 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.3.2.9 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.3.2.10 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณท่ีกออิฐฉาบปูน 
   2.3.2.11 สกัด - รื้อหินออนและหินแกรนิตของเดิมออก 
   2.3.2.12 ทุบ - รื้อกระจกสองหนาของเดิมออก 
   2.3.2.13 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
   2.3.2.14 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.3.2.15 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดตั้งวาลวน้ำเปด-ปด 
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   2.3.2.16 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
   2.3.2.17 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
   2.3.2.18 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
   2.3.2.19 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพ้ืนหอง 
   2.3.2.20 ปูกระเบื้องผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.3.2.21 ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโตแบบกันล่ืน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.3.2.22 ติดต้ังตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกล่ิน 
   2.3.2.23 ติดตั้งผนังก้ันหองสำเร็จรูปชนิดกันช้ืนและปองกันแบคทีเรีย 
   2.3.2.24 ซอมแซมเคานเตอรอางลางหนา 
   2.3.2.25 ติดตั้งหินแกรนิตท็อปเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
   2.3.2.26 ติดตั้งชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
   2.3.2.27 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
   2.3.2.28 อางลางหนาแบบฝงใตเคานเตอรพรอมอุปกรณ 
   2.3.2.29 ติดตั้งกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.3.2.30 ติดตั้งกอกบอลวาลว 
   2.3.2.31 ติดตั้งท่ีแขวนกระดาษทิชชู 
   2.3.2.32 ติดตั้งกลองกระดาษทิชชูแบบแผน 
   2.3.2.33 ติดตั้งท่ีกดสบูเหลวอัตโนมัติ 
   2.3.2.34 กระจกเงาสองหนา หนา 6 มม. ขนาด 4.30 x 1.20 ม. (แบง 2 บาน) 
   2.3.2.35 ติดตั้งฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.3.2.36 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 น้ิว 24 วัตต 
   2.3.2.37 ติดตั้งสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.3.2.38 เคร่ืองเปามืออัตโนมัติ 
   2.3.2.39 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ และกอกน้ำ 
   2.3.2.40 ติดตั้งประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
   2.3.2.41 ติดตั้งหนากากดูดอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 



-9- 
 

  2.3.3 หองน้ำผูพิการฝายยุทธศาสตร ชั้น 6 จำนวน 2 หอง 
           รายละเอียดงาน ตอ 1 หองดังนี้ 
   2.3.3.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.3.3.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.3.3.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหตำ่ลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
   2.3.3.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.3.3.5 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.3.3.6 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.3.3.7 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.3.3.8 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.3.3.9 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณที่กออิฐฉาบปูน 
   2.3.3.10 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
   2.3.3.11 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.3.3.12 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดตั้งวาลวน้ำเปด-ปด 
   2.3.3.13 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
   2.3.3.14 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
   2.3.3.15 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
   2.3.3.16 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพื้นหอง 
   2.3.3.17 ปูกระเบื้องผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.3.3.18 ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.3.3.19 ติดต้ังตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกลิ่น 
   2.3.3.20 ติดต้ังชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
   2.3.3.21 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
   2.3.3.22 ติดต้ังโถปสสาวะชายอัตโนมัติ พรอมอุปกรณครบชุด 
   2.3.3.23 ติดต้ังอางลางหนาแบบแขวนผนังพรอมขาต้ังและอุปกรณ 
   2.3.3.24 ติดต้ังกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.3.3.25 ติดต้ังกอกบอลวาลว 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 



-10- 
 

   2.3.3.26 ติดต้ังที่แขวนกระดาษทิชชู 
   2.3.3.27 ติดต้ังกระจกเงาสองหนา 
   2.3.3.28 ติดต้ังฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.3.3.29 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 นิ้ว 24 วัตต 
   2.3.3.30 ติดต้ังสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.3.3.31 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ และกอกน้ำ 
   2.3.3.32 ติดตั้งประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
 
 2.4 หองน้ำสำนักงานผูอำนวยการ ช้ัน 6 
  2.4.1 หองน้ำชายสำนักงานผูอำนวยการ ชั้น 6 
   2.4.1.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.4.1.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.4.1.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
   2.4.1.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.4.1.5 ถอด - รื้อผนังหองน้ำสำเร็จรูปของเดิมออก 
   2.4.1.6 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.4.1.7 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.4.1.8 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.4.1.9 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.4.1.10 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณที่กออิฐฉาบปูน 
   2.4.1.11 สกัด-รื้อหินออนและหินแกรนิตของเดิมออก 
   2.4.1.12 ทุบ - รื้อกระจกสองหนาของเดิมออก 
   2.4.1.13 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
   2.4.1.14 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.4.1.15 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดต้ังวาลวน้ำเปด-ปด 
   2.4.1.16 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
   2.4.1.17 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 
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   2.4.1.18 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
   2.4.1.19 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพื้นหอง 
   2.4.1.20 ปูกระเบ้ืองผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.4.1.21 ปูกระเบ้ืองพ้ืนแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.4.1.22 ติดต้ังตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกล่ิน 
   2.4.1.23 ติดต้ังผนังกั้นหองสำเร็จรูปชนิดกันชื้นและปองกันแบคทีเรีย 
   2.4.1.24 ซอมแซมเคานเตอรอางลางหนา 
   2.4.1.25 ติดต้ังหินแกรนิตท็อปเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
   2.4.1.26 ติดต้ังชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
   2.4.1.27 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
   2.4.1.28 ติดต้ังโถปสสาวะชายอัตโนมัติ พรอมอุปกรณครบชุด 
   2.4.1.29 อางลางหนาแบบฝงใตเคานเตอรพรอมอุปกรณ 
   2.4.1.30 ติดต้ังกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.4.1.31 ติดต้ังกอกบอลวาลว 
   2.4.1.32 ติดต้ังที่แขวนกระดาษทิชช ู
   2.4.1.33 ติดต้ังกลองกระดาษทิชชูแบบแผน 
   2.4.1.34 ติดต้ังที่กดสบูเหลวอัตโนมัติ 
   2.4.1.35 กระจกเงาสองหนา หนา 6 มม. ขนาด 3.00 x 1.20 ม. (แบง 2 บาน) 
   2.4.1.36 ติดต้ังฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.4.1.37 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 น้ิว 24 วัตต 
   2.4.1.38 ติดต้ังสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.4.1.39 เครื่องเปามืออัตโนมัติ 
   2.4.1.40 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ โถปสสาวะ และกอกน้ำ 
   2.4.1.41 ติดต้ังประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
   2.4.1.42 ติดต้ังหนากากดูดอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 
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  2.4.2 หองน้ำหญิงสำนักงานผูอำนวยการ ชั้น 6 
   2.4.2.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.4.2.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.4.2.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
   2.4.2.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.4.2.5 ถอด - รื้อผนังหองน้ำสำเร็จรูปของเดิมออก 
   2.4.2.6 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.4.2.7 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.4.2.8 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.4.2.9 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.4.2.10 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณที่กออิฐฉาบปูน 
   2.4.2.11 สกัด - รื้อหินออนและหินแกรนิตของเดิมออก 
   2.4.2.12 ทุบ - รื้อกระจกสองหนาของเดิมออก 
   2.4.2.13 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
   2.4.2.14 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.4.2.15 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดต้ังวาลวน้ำเปด-ปด 
   2.4.2.16 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
   2.4.2.17 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
   2.4.2.18 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
   2.4.2.19 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพื้นหอง 
   2.4.2.20 ปูกระเบ้ืองผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.4.2.21 ปูกระเบ้ืองพ้ืนแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.4.2.22 ติดต้ังตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกล่ิน 
   2.4.2.23 ติดต้ังผนังกั้นหองสำเร็จรูปชนิดกันชื้นและปองกันแบคทีเรีย 
   2.4.2.24 ซอมแซมเคานเตอรอางลางหนา 
   2.4.2.25 ติดต้ังหินแกรนิตท็อปเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 
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   2.4.2.26 ติดต้ังชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
   2.4.2.27 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
   2.4.2.28 อางลางหนาแบบฝงใตเคานเตอรพรอมอุปกรณ 
   2.4.2.29 ติดต้ังกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.4.2.30 ติดต้ังกอกบอลวาลว 
   2.4.2.31 ติดต้ังที่แขวนกระดาษทิชช ู
   2.4.2.32 ติดต้ังกลองกระดาษทิชชูแบบแผน 
   2.4.2.33 ติดต้ังที่กดสบูเหลวอัตโนมัติ 
   2.4.2.34 กระจกเงาสองหนา หนา 6 มม. ขนาด 3.00 x 1.20 ม. (แบง 2 บาน) 
   2.4.2.35 ติดต้ังฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.4.2.36 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 น้ิว 24 วัตต 
   2.4.2.37 ติดต้ังสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.4.2.38 เครื่องเปามืออัตโนมัติ 
   2.4.2.39 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ และกอกน้ำ 
   2.4.2.40 ติดต้ังประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
   2.4.2.41 ติดต้ังหนากากดูดอากาศ 
  2.4.3 หองน้ำผูพิการสำนักงานผูอำนวยการ ชั้น 6 จำนวน 2 หอง 
           รายละเอียดงาน ตอ 1 หองดังนี้ 
   2.4.3.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.4.3.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.4.3.3 สกัดพ้ืนปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
   2.4.3.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.4.3.5 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.4.3.6 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.4.3.7 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.4.3.8 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.4.3.9 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณท่ีกออิฐฉาบปูน 
   2.4.3.10 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 
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   2.4.3.11 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.4.3.12 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
   2.4.3.13 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำท้ิงภายในหองชารป 
   2.4.3.14 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดตั้งวาลวน้ำเปด-ปด 
   2.4.3.15 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
   2.4.3.16 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพ้ืนหอง 
   2.4.3.17 ปูกระเบื้องผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.4.3.18 ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.4.3.19 ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกลิ่น 
   2.4.3.20 ติดตั้งชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
   2.4.3.21 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
   2.4.3.22 ติดตั้งโถปสสาวะชายอัตโนมัติ พรอมอุปกรณครบชุด 
   2.4.3.23 ติดตั้งอางลางหนาแบบแขวนผนังพรอมขาตั้งและอุปกรณ 
   2.4.3.24 ติดต้ังกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.4.3.25 ติดตั้งกอกบอลวาลว 
   2.4.3.26 ติดตั้งท่ีแขวนกระดาษทิชชู 
   2.4.3.27 ติดตั้งกระจกเงาสองหนา 
   2.4.3.28 ติดตั้งฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.4.3.29 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 น้ิว 24 วัตต 
   2.4.3.30 ติดตั้งสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.4.3.31 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ และกอกน้ำ 
   2.4.3.32 ติดตั้งประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม.พรอมอุปกรณ 
  
 2.5 หองน้ำฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 18 
  2.5.1 หองน้ำหญิงฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 18 
   2.5.1.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.5.1.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.5.1.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
   2.5.1.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.5.1.5 ถอด – รื้อผนังหองน้ำสำเร็จรูปของเดิมออก 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
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   2.5.1.6 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.5.1.7 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.5.1.8 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.5.1.9 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.5.1.10 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณที่กออิฐฉาบปูน 
   2.5.1.11 สกัด - รื้อหินออนและหินแกรนิตของเดิมออก 
   2.5.1.12 ทุบ - รื้อกระจกสองหนาของเดิมออก 
   2.5.1.13 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
   2.5.1.14 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.5.1.15 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดต้ังวาลวน้ำเปด-ปด 
   2.5.1.16 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
   2.5.1.17 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
   2.5.1.18 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
   2.5.1.19 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพื้นหอง 
   2.5.1.20 ปูกระเบ้ืองผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.5.1.21 ปูกระเบ้ืองพ้ืนแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.5.1.22 ติดต้ังตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกล่ิน 
   2.5.1.23 ติดต้ังผนังกั้นหองสำเร็จรูปชนิดกันชื้นและปองกันแบคทีเรีย 
   2.5.1.24 ซอมแซมเคานเตอรอางลางหนา 
   2.5.1.25 ติดต้ังหินแกรนิตท็อปเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
   2.5.1.26 ติดต้ังชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
   2.5.1.27 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
   2.5.1.28 อางลางหนาแบบฝงใตเคานเตอรพรอมอุปกรณ 
   2.5.1.29 ติดต้ังกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.5.1.30 ติดต้ังกอกบอลวาลว 
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   2.5.1.31 ติดต้ังที่แขวนกระดาษทิชช ู
   2.5.1.32 ติดต้ังกลองกระดาษทิชชูแบบแผน 
   2.5.1.33 ติดต้ังที่กดสบูเหลวอัตโนมัติ 
   2.5.1.34 กระจกเงาสองหนา หนา 6 มม. ขนาด 2.00 x 1.20 ม. (แบง 2 บาน) 
   2.5.1.35 ติดต้ังฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.5.1.36 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 น้ิว 24 วัตต 
   2.5.1.37 ติดต้ังสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.5.1.38 เครื่องเปามืออัตโนมัติ 
   2.5.1.39 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ และกอกน้ำ 
   2.5.1.40 ติดต้ังประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
   2.5.1.41 ติดต้ังหนากากดูดอากาศ 
  2.5.2 หองน้ำชายฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 18 
   2.5.2.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.5.2.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.5.2.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
   2.5.2.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.5.2.5 ถอด - รื้อผนังหองน้ำสำเร็จรูปของเดิมออก 
   2.5.2.6 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.5.2.7 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.5.2.8 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.5.2.9 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.5.2.10 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณท่ีกออิฐฉาบปูน 
   2.5.2.11 สกัด - รื้อหินออนและหินแกรนิตของเดิมออก 
   2.5.2.12 ทุบ - รื้อกระจกสองหนาของเดิมออก 
   2.5.2.13 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
   2.5.2.14 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.5.2.15 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
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   2.5.2.16 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
   2.5.2.17 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดตั้งวาลวน้ำเปด-ปด 
   2.5.2.18 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
   2.5.2.19 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพ้ืนหอง 
   2.5.2.20 ปูกระเบื้องผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.5.2.21 ปูกระเบ้ืองพ้ืนแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.5.2.22 ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกล่ิน 
   2.5.2.23 ติดตั้งผนังกั้นหองสำเร็จรูปชนิดกันช้ืนและปองกันแบคทีเรีย 
   2.5.2.24 ซอมแซมเคานเตอรอางลางหนา 
   2.5.2.25 ติดตั้งหินแกรนิตท็อปเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
   2.5.2.26 ติดตั้งชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
   2.5.2.27 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
   2.5.2.28 ติดตั้งโถปสสาวะชายอัตโนมัติ พรอมอุปกรณครบชุด 
   2.5.2.29 อางลางหนาแบบฝงใตเคานเตอรพรอมอุปกรณ 
   2.5.2.30 ติดตั้งกอกเด่ียวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.5.2.31 ติดตั้งกอกบอลวาลว 
   2.5.2.32 ติดตั้งท่ีแขวนกระดาษทิชชู 
   2.5.2.33 ติดตั้งกลองกระดาษทิชชูแบบแผน 
   2.5.2.34 ติดตั้งท่ีกดสบูเหลวอัตโนมัติ 
   2.5.2.35 กระจกเงาสองหนา หนา 6 มม. ขนาด 2.60 x 1.20 ม. (แบง 2 บาน) 
   2.5.2.36 ติดตั้งฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.5.2.37 ติดตั้งโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 นิ้ว 24 วัตต  
   2.5.2.38 ติดต้ังสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.5.2.39 เคร่ืองเปามืออัตโนมัติ 
   2.5.2.40 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ และกอกน้ำ 
   2.5.2.41 ติดตั้งประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
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  2.5.3 หองอาบน้ำฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 18 
   2.5.3.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.5.3.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.5.3.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
   2.5.3.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.5.3.5 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.5.3.6 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.5.3.7 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.5.3.8 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.5.3.9 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณที่กออิฐฉาบปูน 
   2.5.3.10 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
   2.5.3.11 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.5.3.12 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดต้ังวาลวน้ำเปด-ปด 
   2.5.3.13 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
   2.5.3.14 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
   2.5.3.15 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
   2.5.3.16 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพื้นหอง 
   2.5.3.17 ปูกระเบ้ืองผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.5.3.18 ปูกระเบ้ืองพ้ืนแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.5.3.19 ติดต้ังตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกล่ิน 
   2.5.3.20 อางลางหนาแบบแบบแขวนพรอมอุปกรณ 
   2.5.3.21 ติดต้ังกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.5.3.22 กระจกเงาสองหนา หนา 6 มม. 
   2.5.3.23 ติดต้ังฝกบัวอาบน้ำพรอมสต็อปวาลว 
   2.5.3.24 ติดต้ังชุดฉากกระจกกั้นหองอาบน้ำบานเลื่อน 
   2.5.3.25 ติดต้ังราวแขวนผาสแตนเลส 
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   2.5.3.26 ติดต้ังกอกบอลวาลว 
   2.5.3.27 ติดต้ังฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.5.3.28 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 น้ิว 24 วัตต 
   2.5.3.29 ติดต้ังสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.5.3.30 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ และสวิตชไฟ 
   2.5.3.31 ติดต้ังประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
 
 2.6 หองน้ำภาควิชาอายุรศาสตร ชั้น 18 
  2.6.1 หองน้ำชายภาควิชาอายุรศาสตร ชั้น 18 
   2.6.1.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.6.1.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.6.1.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
   2.6.1.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.6.1.5 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.6.1.6 ถอด - รื้อระบบทอน้ำประปาและระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.6.1.7 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.6.1.8 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.6.1.9 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.6.1.10 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณที่กออิฐฉาบปูน 
   2.6.1.11 ทุบ - รื้อกระจกสองหนาของเดิมออก 
   2.6.1.12 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
   2.6.1.13 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.6.1.14 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดต้ังวาลวน้ำเปด-ปด 
   2.6.1.15 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
   2.6.1.16 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
   2.6.1.17 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
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   2.6.1.18 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพื้นหอง 
   2.6.1.19 ปูกระเบ้ืองผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.6.1.20 ปูกระเบ้ืองพ้ืนแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.6.1.21 ติดต้ังตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกล่ิน 
   2.6.1.22 ติดต้ังผนังกระจกนิรภัยหองอาบน้ำ 
   2.6.1.23 ซอมแซมเคานเตอรอางลางหนา 
   2.6.1.24 ติดต้ังหินแกรนิตท็อปเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
   2.6.1.25 ติดต้ังชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
   2.6.1.26 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
   2.6.1.27 ติดต้ังฝกบัวอาบน้ำพรอมสต็อปวาลว 
   2.6.1.28 ติดต้ังโถปสสาวะชายอัตโนมัติ พรอมอุปกรณครบชุด 
   2.6.1.29 อางลางหนาแบบฝงใตเคานเตอรพรอมอุปกรณ 
   2.6.1.30 ติดต้ังกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.6.1.31 ติดต้ังกอกบอลวาลว 
   2.6.1.32 ติดต้ังที่แขวนกระดาษทิชช ู
   2.6.1.33 ติดต้ังกลองกระดาษทิชชูแบบแผน 
   2.6.1.34 ติดต้ังที่กดสบูเหลวอัตโนมัติ 
   2.6.1.35 กระจกเงาสองหนา หนา 6 มม. 
   2.6.1.36 ติดต้ังฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.6.1.37 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 น้ิว 24 วัตต 
   2.6.1.38 ติดต้ังสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.6.1.39 เครื่องเปามืออัตโนมัติ 
   2.6.1.40 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ และกอกน้ำ 
   2.6.1.41 ติดต้ังประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
   2.6.1.42 ติดต้ังหนากากดูดอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 



-21- 
 
  2.6.2 หองน้ำหญิงภาควิชาอายุรศาสตร ชั้น 18 
   2.6.2.1 ถอด - รื้อสุขภัณฑของเดิมออก 
   2.6.2.2 สกัด - รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังของเดิมออก 
   2.6.2.3 สกัดพื้นปูนลดระดับใหต่ำลงเพื่อปูกระเบื้องใหม 
   2.6.2.4 ถอด - รื้อบานประตูหองน้ำพรอมวงกบของเดิมออก 
   2.6.2.5 ถอด - รื้อฝาเพดานของเดิมออก 
   2.6.2.6 ถอด - รื้อระบบไฟฟาของเดิมออก 
   2.6.2.7 ถอด - รื้อระบบทอน้ำดี ทอน้ำทิ้ง และทอสวมของเดิมออก 
   2.6.2.8 กออิฐ - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบาขึ้นชนทองพื้นปูน 
   2.6.2.9 ซอมแซมฝาเพดานบริเวณโดยรอบภายนอกหองน้ำบริเวณที่กออิฐฉาบปูน 
   2.6.2.10 สกัด - รื้อหินออนและหินแกรนิตของเดิมออก 
   2.6.2.11 ทุบ - รื้อกระจกสองหนาของเดิมออก 
   2.6.2.12 สกัดผนังหองน้ำสำหรับเดินทอเขาสุขภัณฑใหม 
   2.6.2.13 เดินทอน้ำประปา PPR ขนาด 1/2 นิ้ว ฝงผนังหองน้ำ 
   2.6.2.14 ตัดจัมพทอน้ำประปาเขาระบบน้ำพรอมติดต้ังวาลวน้ำเปด-ปด 
   2.6.2.15 เดินทอน้ำทิ้งและทอสวมภายในฝาเพดานชั้นลางไปยังทอเมนน้ำเสีย 
   2.6.2.16 ตัดจัมพทอน้ำทิ้งและทอสวมเขาระบบเมนน้ำทิ้งภายในหองชารป 
   2.6.2.17 ฉาบปูนผนังภายในหองน้ำ 
   2.6.2.18 เทปูนผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพื้นหอง 
   2.6.2.19 ปูกระเบ้ืองผนังแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.6.2.20 ปูกระเบ้ืองพ้ืนแกรนิตโตแบบกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
   2.6.2.21 ติดต้ังตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกันกล่ิน 
   2.6.2.22 ติดต้ังผนังกระจกนิรภัยหองอาบน้ำ 
   2.6.2.23 ซอมแซมเคานเตอรอางลางหนา 
   2.6.2.24 ติดต้ังหินแกรนิตท็อปเคานเตอรพรอมเจาะชองอางลางหนา 
   2.6.2.25 ติดต้ังชักโครกแบบหมอน้ำสีขาว ขนาด 4.8 ลิตร 
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   2.6.2.26 สายฉีดชำระสแตนเลสพรอมสต็อปวาลว 
   2.6.2.27 ติดต้ังฝกบัวอาบน้ำพรอมสต็อปวาลว 
   2.6.2.28 อางลางหนาแบบฝงใตเคานเตอรพรอมอุปกรณ 
   2.6.2.29 ติดต้ังกอกเดี่ยวอางลางหนาอัตโนมัติแบบใชไฟฟา 
   2.6.2.30 ติดต้ังกอกบอลวาลว 
   2.6.2.31 ติดต้ังที่แขวนกระดาษทิชช ู
   2.6.2.32 ติดต้ังกลองกระดาษทิชชูแบบแผน 
   2.6.2.33 ติดต้ังที่กดสบูเหลวอัตโนมัติ 
   2.6.2.34 กระจกเงาสองหนา หนา 6 มม. ขนาด 2.00 x 1.20 ม. (แบง 2 บาน) 
   2.6.2.35 ติดต้ังฝาเพดาน T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม. (ชนิดทนชื้น) 
   2.6.2.36 ติดต้ังโคมไฟดาวนไลท ขนาด 8 น้ิว 24 วัตต 
   2.6.2.37 ติดต้ังสวิตชไฟเปด-ปด 
   2.6.2.38 เครื่องเปามืออัตโนมัติ 
   2.6.2.39 เดินสายไฟรอยทอเขาโคมไฟ สวิตชไฟ และกอกน้ำ 
   2.6.2.40 ติดต้ังประตูหองน้ำและวงกบ UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ 
   2.6.2.41 ติดต้ังหนากากดูดอากาศ 
 
 2.7 งานปองกันอันตรายจาการทำงานและงานอื่น ๆ 
  2.7.1 งานขนยายครุภัณฑเดิมไป-กลับ (กอนเริ่มงาน และ หลังปรับปรุงแลวเสร็จ) 
  2.7.2 งานกั้นพ้ืนที่ ปองกันอันตรายและปองกันฝุน รวมงานทำความสะอาดกอนสงมอบงาน 
  2.7.3 งานขนทิ้งขยะเศษวัสดุกอสราง 
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3. ผูยื่นขอเสนอตองนำสงเอกสารเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 3.1 ผูยื่นขอเสนอตองแนบรายละเอียดแคตตาล็อกสินคา ย่ีหอของวัสดุและครุภัณฑที่จะใชในการดำเนินงาน 
โครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของอาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง เพ่ือประกอบการ
พิจารณามาแสดง ณ วันยื่นขอเสนอ (สงเอกสารเพื่อพิจารณา 1) ตามรายการดังตอไปนี้ 
  3.1.1 งานสถาปตยกรรม ใหนำสงรายละเอียดแคตตาล็อกผลิตภัณฑที่จะใชในโครงการ 
(เฉพาะหนาและรุนที่นำเสนอ) ไดแก 
   (1) งานพื้นและวัสดุปูพื้น  
   (2) งานผนังและผิวผนัง  
   (3) งานประตู - หนาตาง  
   (4) งานฝาเพดาน   
   (5) งานทาสี  
   (6) งานระบบสุขภัณฑและอุปกรณประกอบ   
  3.1.2 งานระบบสุขาภิบาล ใหนำสงรายละเอียดแคตตาล็อกผลิตภัณฑที่จะใชในโครงการ 
(เฉพาะหนาและรุนที่นำเสนอ) ไดแก 
   (1) งานระบบทอน้ำประปา  
   (2) งานระบบทอน้ำโสโครกและทอน้ำท้ิง 
   (3) งานติดต้ังสุขภัณฑ 
  3.1.3 งานระบบไฟฟา ใหนำสงรายละเอียดแคตตาล็อกผลิตภัณฑท่ีจะใชในโครงการ 
(เฉพาะหนาและรุนที่นำเสนอ) ไดแก 
   (1) งานโคมไฟและสวิตช 
   (2) งานสายไฟ  
   (3) งานทอรอยสายไฟ 
 3.2 ผูยื่นขอเสนอตองทำแผนการปรับปรุงในกรอบระยะเวลา 700 (เจ็ดรอย) วัน ใชเครื่องมือ S-curve    
มาเปนตัวติดตามแผนงานโครงการ ซึ่งตองสอดคลองกับแผนเงินงวดงานเปนเอกสารแนบในวันยื่น ขอเสนอ          
ซึ่งแผนงานจะตองมีความชัดเจนในรายละเอียดและสามารถปฏิบัติงานไดจริง เพื่อประกอบการพิจารณามาแสดง 
ณ วันยื่นขอเสนอ โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบและพิจารณาความสอดคลองของขั้นตอนการปรับปรุงกับพื้นที่
โดยรอบที่มีผู ปวยและญาติผู ปวย รวมถึงเจาหนาที่ทำงานอยูตลอดเวลา พิจารณาแผนการปดพื้นที่กอสราง           
แตละอาคาร ดังนั้นผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทำแผนการเขาทำงาน หรือแผนการปดพื้นที่มาพิจารณาอยางละเอียด 
(เอกสารแนบ 1) (สงเอกสารเพ่ือพิจารณา 2) 
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3.3 ผูยื ่นขอเสนอตองทำตารางแสดงการยอมรับขอกำหนดทุกรายการตามขางตนเพื่อประกอบการ
พิจารณา โดยยื่นมาพรอมใบเสนอราคา (เอกสารแนบ 2) (สงเอกสารเพื่อพิจารณา 3) 
 3.4 ผูยื่นขอเสนอตองสงแผนการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมา ณ วันยื่นขอเสนอ ในระหวางการทำงาน
จะมีผลกระทบเรื่องเสียงจากงานกอสราง ดังนั้น ผูยื่นขอเสนอตองดำเนินการโดยระมัดระวังมิใหสงผลกระทบ      
ตออาคาร หรือพื้นที่ขางเคียง เชน การควบคุมระดับเสียง การจัดเก็บขยะ การปองกัน ฝุนละออง และเศษวัสดุ      
ที่เกิดจากการกอสราง การกองเก็บวัสดุอุปกรณสำหรับใชในการกอสราง รวมถึงในบริเวณโดยรอบพื้นที่กอสราง 
หากเกิดปญหาขึ้นในระหวางการทำงาน ผูว าจางมีสิทธิ์รองขอใหผู ยื ่นขอเสนอกระทำการใด  ๆ เพื่อเปนการ        
ลดผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง หรือกิจกรรมอื่นใดของผูวาจาง ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอไมสามารถนำไปเปนขอเรียกรอง
ในการขยายเวลาสงมอบงาน รวมท้ังคาใชจายของงานที่เพ่ิมขึ้น (เอกสารเพื่อพิจารณา 4) 
 3.5 ผูยื่นขอเสนอตองสงหนังสือการรับประกันผลงานเพื่อประกอบการพิจารณามาแสดง ณ วันยื่นขอเสนอ 
(สงเอกสารเพื่อพิจารณา 5) 
 3.6 ผูยื่นขอเสนอตองมีวิศวกร ดูแลประจำหนวยงานกอสราง ซึ่งวิศวกรที่ไดรับการแตงตั้งตองมีใบอนุญาต
ในการประกอบวิชาชีพไดตามกฎหมาย และใบอนุญาตจะตองไมหมดอายุและไมอยูในระหวางถูกสั่งเพิกถอน      
โดยเปนวิศวกร ระดับภาคีขึ้นไป ที่มีประสบการณและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานกอสราง และมีอำนาจเต็ม
ประจำสถานที่กอสราง ดังนี้ 
    - วิศวกรโยธา                อยางนอย    1    คน 
       ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอเปนผูชนะการประกวดราคา และไดทำสัญญากับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
จะตองสงสำเนาหลักฐานใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ที่ทำหนาที่รับผิดชอบงานกอสรางในครั้งนี้ใหกับมหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช โดยใหกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม    
 3.7 ผูยื่นขอเสนอตองสงเอกสาร ระบุระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพรองของงานกอสราง ภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป ตามรายละเอียดขอบเขตของงานทั ้งโครงการ ขอ 10 และยื ่นเอกสารที่ระบุ
รายละเอียดที่เปนประโยชนกับทางราชการมากท่ีสุดเพื่อประกอบการพิจารณา (สงเอกสารเพื่อพิจารณา 6) 
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4. ขอกำหนดที่ตองดำเนินการภายใตสัญญานี้ 
 4.1 ผูยื่นขอเสนอตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคา    
จางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ใหครบถวน โดยไมตองยื่นใบแจงปริมาณงานและราคา 
และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 4.2 ผูยื่นขอเสนอตองสงเอกสารตามที่กำหนดโดยตองลงนามและตราประทับในเอกสารใหครบทุกรายละเอียด 
 4.3 กอนลงนามในสัญญาจางกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตองทำใบแจง 
ปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหตรงกับแบบรูปรายการงานกอสรางและรายละเอียดประกอบแบบ
รูปรายการงานกอสราง โดยปรับราคาทุกรายการตามอัตรารอยละที่ผูยื่นขอเสนอไดเสนอราคาไวในใบเสนอราคา
โดยเปรียบเทียบกับราคากลางในการจัดจางครั้งนี ้
 4.4 ผูรับจางตองปฏิบัติตามขอกำหนดทั่วไปในแตละหมวดที่ระบุไวในเอกสารรายละเอียดประกอบ   
แบบรูปรายการงานกอสราง หากมีความขัดแยงกันใหถือเอาสวนที่มีเนื ้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ดีกวา        
โดยถือเอาคำตัดสินของตัวแทนผูวาจางหรือผูวาจางเปนอันสิ้นสุด               
 4.5 การนำวัสดุ และอุปกรณการปรับปรุง เขา-ออก พื้นที่ อาจมีอุปสรรค เนื่องจากทางคณะแพทยศาสตร 
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไมไดปดพื้นที่และสงมอบใหทั้งหมด และพื้นที่สวนใหญยังคงใหบริการ
ผูปวยปกติ ดังนั้น ผูยื่นขอเสนอตองตรวจสอบและศึกษาเสนทางเพื่อวางแผนการนำวัสดุ และอุปกรณการกอสราง
เขาทำงานใหรอบคอบ ท้ังน้ี หากเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานดังกลาวที่กระทบตอพ้ืนที่โดยรอบ ทางผูรับจาง
ตองรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และในกรณีที่ประกวดราคาไดและไดเขาทำสัญญากับคณะแพทยศาสตร 
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผูรับจางจะใชปญหาอุปสรรคนี้เปนขออางในการขยายอายุสัญญาไมได    
      ทางผูยื่นขอเสนอตองมีเทคนิคและวิธีในการดำเนินงานใหเปนไปตามแบบและแผนงานของโครงการ
สำเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงค ทั้งนี้  ผูยื่นขอเสนอไปดูสถานที่ดวยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังบริเวณแนบทาย
ประกาศนี้กอนวันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเม่ือไดทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว 
เมื่อมีอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ในเวลาทำงานจะนำมาเปนขออางใหพนความรับผิดชอบตอคณะแพทยศาสตร     
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไมได 
 4.6 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานรื้อถอนและปรับปรุง
กอสรางอาคารนี้ รวมทั้งอุปกรณของพื้นที่เดิม โดยผูรับจางจะตองประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อหาขอสรุปและทำการยายกอนลงมือรื้ อถอน การรื้อถอน หรือการปรับปรุง
กอสราง ผูรับจางตองดำเนินการดวยความระมัดระวัง หากสวนที่ทำการปรับปรุงกอสราง  มีการชำรุดเสียหาย      
ผูรับจางจะตองทำการแกไข ซอมแซม หรือเปลี่ยนใหมใหมั่นคงแข็งแรง เรียบรอย สวยงามและสามารถใชงาน        
ไดดีตามเดิม ภายในระยะเวลาตามสัญญา ทั้งนี้งานระบบเดิมที่อยู ในพื้นที่กอสราง ใหผู รับจางปรึกษาและ            
หาขอสรุปกับผูควบคุมงาน และเจาหนาที่ประสานงานหรือวิศวกรงานระบบของทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กอนที่จะดำเนินการตาง ๆ เพื่อใหการรื้อถอน เคลื่อนยายถูกตอง ตามรูปแบบและสอดคลองกับสภาพความ      
เปนจริงโดยผูย่ืนขอเสนอจะตองไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม 
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 4.7 พื้นท่ีปรับปรุงกอสรางจะสงผลกระทบกับการใชงาน อาคารเพชรรัตน ซึ่งเปนสวนของการใหบริการ
รักษาผูปวยตลอดทั้งวัน กอนเริ่มดำเนินการผูรับจางจะตองจัดทำแผนการทำงาน แผนการนำวัสดุและอุปกรณ     
เขาพ้ืนที่ เพ่ือนำเสนอและขอความเห็นชอบกับทางคณะกรรมการฯ และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายกอนดำเนินการ
ทุกครั้ง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานของทางผูเสนอราคา โดยให
นำเสนอแผนหรือขั้นตอนการดำเนินการกอสราง ในกรอบระยะเวลา 700 วัน ในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา 
 4.8 ครุภัณฑหรืองานอ่ืน ท่ีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงคนำมาติดต้ังจัดวาง ผูรับจางตอง
เตรียมฐานรองรับหรืออุปกรณอื่นใดที่เกี่ยวของแกครุภัณฑหรืออุปกรณนั้น  ๆ และถาความเสียหายของครุภัณฑ
และอุปกรณอื่น ๆ ดังกลาวเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการดำเนินงานกอสรางปรับปรุงผูรับจางตองรับผิดชอบ
ในสวนเสียหายดังกลาวทั้งสิ้น 
 4.9 ในกรณีที่มีการแกไขแบบรูปรายการ ราคากลาง ที่ไมตรงกันและไมชัดเจน เชน ระยะหนางาน      
การโยกยายตำแหนงตางๆ โดยที่ไมสงผลกระทบตอราคา หรือวัสดุที่ใชอื่นๆ ตามที่ปรากฏในแบบและราคากลาง
กำหนด ใหผูรับจาง ทำเอกสารแจงปญหาเปนลายลักษณอักษรแกผูควบคุมงาน เพื่อเสนอผานผูควบคุมงานหรือ     
เจาหนาพัสด ุ(ฝายพัสดุ) ใหกับคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาในท่ีประชุมและใหใชมติในที่ประชุมเปนหลักถือวา
เปนการสิ้นสุด 
 4.10 ผูรับจางตองดำเนินงานเชื่อมตอระบบสาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคารตาง ๆ (เชน ระบบ
ไฟฟา ระบบเรียกพยาบาล ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นที่เกี ่ยวของ) ของสวนที่กอสราง
ปรับปรุงพื้นที่ใหมใหเชื่อมตอกับระบบอาคารเดิมใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
 4.11 การดำเนินการน้ีถือเปนหนาที่สำคัญ โดยผูรับจางจะตองเสนอวิธีการและข้ันตอนในการดำเนินการ
อยางละเอียด และเปนไปตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร และตามขอกำหนดของสมาคมสถาปนิกแหงประเทศไทย 
และสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย โดยทั้งหมดจะตองไดรับการอนุมัติจากตัวแทนของผูวาจางที่ไดรับการ
แตงตั้งใหปฏิบัติตามสายวิชาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกอนดำเนินการ 
      หากมีขอทักทวงหรือคาดวาจะมีความเสียหายเกิดขึ้นจากฝายที่เกี่ยวของ ทั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
และผูรับจางในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งระหวางการกอสรางปรับปรุงผูยื่นขอเสนอจะตองหยุดการปรับปรุงกอสราง 
ในสวนนั้นทันทีและจะตองดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งที่จะเสริมระบบปองกันนั้น ๆ จนสามารถพิสูจนใหทุกฝาย
เกิดความมั่นใจ และจะตองไดรับการอนุมัติกอนจึงจะดำเนินการปรับปรุงกอสรางตอไปได โดยคาใชจายและ    
ความรับผิดชอบเปนของผูยื่นขอเสนอทั้งสิ้น 
 4.12 กอนหรือในระหวางการทำงานกอสรางปรับปรุงพ้ืนท่ี หากปรากฏวาแบบ หรือขอกำหนดทางวิชาการ
ไมชัดเจนหรือคลาดเคลื่อนผิดไปอยางใดอยางหน่ึง ผูรับจางตองขอความกระจางชัด (ความชัดเจน) เปนลายลักษณ
อักษร แจงผูควบคุมงานเพ่ือพิจารณาตามระเบียบกอนเขาดำเนินการทุกคร้ัง โดยคำวินิจฉัยที่ไดพิจารณาตามระเบียบ
ใหถือเปนขอยุติเด็ดขาดท่ีผูรับจางตองปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 



-27- 
 
 4.13 ถางานอันหนึ่งอันใดมิไดระบุไวในแบบรูปรายการงานกอสรางและรายละเอียดประกอบแบบรูป
รายการงานกอสราง แตมีความจำเปนตองมีเพ่ือใหเกิดความถูกตองสมบูรณในเชิงการกอสราง ผูรับจางตองจัดการ
ทำแบบแสดงรายละเอียด (Shop Drawing) แจงผูควบคุมงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อขอคำวินิจฉัยเห็นชอบ   
ตามระเบียบ ทั้งนี้ การใหความเห็นชอบในแบบแสดงรายละเอียด มิไดหมายความวาผูรับจางจะพนจากความ
รับผิดชอบหากเกิดกรณีผิดพลาดเสียหายขึ้น ผูรับจางยังคงรับผิดชอบในแบบและผลงานกอสรางนั้นทั้งหมด   
 4.14 ผูรับจางตองจัดทำประกันภัยงานกอสราง (Contractor All Risks Insurance: CAR) โดยมูลคา   
ทุนประกันจะตองเทากับมูลคางานกอสรางปรับปรุงในสัญญา และมีระยะเวลาความคุมครองตลอดระยะเวลา      
การกอสรางปรับปรุง หากมีการขยายเวลาของสัญญาผูรับจางตองจัดทำประกันภัยงานกอสราง (Contractor All 
Risks Insurance: CAR) ตามสัญญาที่ขยายเวลาจนสัญญาส้ินสุด 
 4.15 กรณีขอความ หรือขอกำหนด ในเอกสารแบบรูปรายการงานกอสราง เอกสารประกอบแบบรูป
รายการงานกอสราง หรือเอกสารประมาณการราคา ขัดแยงหรือแตกตางกัน ใหผูรับจางยึดถือขอกำหนดที่ปรากฏ
เอกสารแบบรูปรายการงานกอสรางเปนที่สุด 
 4.16 สถานที่พักคนงาน บานพักคนงาน และระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว เปนภาระของผูรับจางในการ
จัดหา ผูวาจางไมอนุญาตใหคนงานพักในบริเวณสถานท่ีกอสราง 
 4.17 ผูรับจางตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. วิชาชีพ) อยูประจำพื้นที่กอสรางอยางนอย 
1 คน ตลอดระยะเวลาการกอสราง ผูวาจางตองสงสำเนาหลักฐาน เจาหนาท่ีความปลอดภัย ท่ีทำหนาที่รับผิดชอบ
งานกอสรางในครั้งนี้ใหกับผูวาจาง โดยใหกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม (เอกสารแนบ 3) 
 4.18 เอกสารบัญชีและปริมาณคาวัสดุ คาแรง (BOQ) ที่เสนอ กำหนดเปนประเภทราคาจางเหมากอสราง 
(Lump sum) โดยยึดถือสาระสำคัญของแบบกอสราง และรายการประกอบแบบ ผูชนะการประกวดราคา ซึ่งเปน
ผูรับจางหลักของโครงการจะตองดำเนินการกอสรางตามแบบใหครบถวนและถูกตองทุกประการ ทั้งนี้ทางผูรับจาง
ตองทำแบบและรายละเอียดมาเสนอขออนุมัติกอนการดำเนินการทุกรายการ 
 4.19 ผูรับจางตองติดตอประสานงานขอใชระบบสาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา และระบบประปา 
เพื่อใชในระหวางการกอสราง และผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ผูวาจางไมอนุญาตใหผู รับจาง
เชื่อมตอกับระบบสาธารณูปโภคเดิมของ ผูวาจางหรืออาจอนุญาตใหเชื่อมไดแตมีคาใชจายตามท่ีผูวาจางกำหนด 
 4.20 การทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุกอสราง ผูรับจางตองเสียคาบริการตามที่กำหนดไวใน
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร วาดวยการคาบริการ   
 4.21 ผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการจัดหาผูรับเหมายอยมาปฏิบัติงานในที่กอสรางเฉพาะงานผูรับจางตอง
ประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงานราบรื่น 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 
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5. การจัดทำและการอนุมัติแบบ SHOP DRAWINGS 
 5.1 การจัดทำ SHOP DRAWINGS 
  ผูยื่นขอเสนอตองทำ SHOP DRAWINGS เสนอผูควบคุมงานอนุมัติตลอดระยะเวลากอสรางติดตั้ง
และปรับปรุง SHOP DRAWINGS ที่ไดรับอนุมัติแลวผูรับจางจะตองจัดเขียนเปน AS-BUILT DRAWINGS ในทุกๆ จุด
พรอมวิศวกรและสถาปนิกประจำบริษัทลงนามรับรองในแบบทุกแผน และใหบันทึกลงในไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
พรอมจัดพิมพ จำนวน 4 ชุด ผูรับจางจะตองรวบรวมตนฉบับ SHOP DRAWINGS และ AS-BUILT DRAWINGS 
ทั้งหมดสงมอบใหแกผูวาจางจัดทำเปนรูปเลมและไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส จำนวน 2 ชุด ในวันสุดทายของการ   
รับมอบงาน 
 5.2 การอนุมัติ SHOP DRAWINGS และวัสดุที่ใช          
  ผูยื่นขอเสนอตองจัดสง SHOP DRAWINGS ในระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผูควบคุมงานหรือสถาปนิก
วิศวกรจะตรวจสอบอนุมัติไดทันตอการดำเนินการโดยอยางต่ำไมนอยกวา 15 วัน การที่ผูรับจางจัดทำ SHOP 
DRAWINGS ลาชาหรือมีระยะเวลาตรวจสอบไมเพียงพอจะถือเอาเปนสาเหตุในการเรียกรองเวลาหรืออางวา       
เปนปญหาความลาชาในการกอสรางติดตั้งและปรับปรุงไมได 
  การอนุมัติ SHOP DRAWINGS โดยตัวแทนผูวาจางหรือผูควบคุมงานมิไดหมายถึงวาผูรับจาง
ไดรับการยกเวนความรับผิดชอบในการกอสราง ติดต้ังและปรับปรุงสวนนั้นๆ ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบการกอสราง 
ติดต้ังและปรับปรุงในสวนนั้น ๆ ในกรณีที่มีปญหาและจะตองรับผิดชอบในการแกไขใหเรียบรอยสมบูรณ 
  ผูยื่นขอเสนอตองทำ SHOP DRAWINGS เสนอตอผูวาจางเพื่อการอนุมัติตลอดระยะเวลาการกอสราง 
ติดตั้งและปรับปรุง SHOP DRAWING จะตองแสดงรายละเอียดการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณตามสภาพความ
เปนจริงของสถานที่ที่ ติดตั้งและขนาดจริงของเครื่องจักรและอุปกรณในกรณีที่มีงานของผูรับจางรายอื่น ๆ กำหนด
จะติดตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกันผู ย่ืนขอเสนอจะตองประสานงานกับผูรับจางรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการกำหนด
ตำแหนงหรือระดับของเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมดในบริเวณนั้น พรอมกับแสดงใน SHOP DRAWING ดวย      
ผูยื่นขอเสนอตองสงตัวอยางวัสดุที่ใชในโครงการ เพื่อใหผูวาจางเห็นชอบกอนเริ่มดำเนินงานในสวนตางๆ โดย       
ใหสงพรอมกับ SHOP DRAWING ในสวนนั้นๆ 
 5.3 ผูรับจางตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 และแผนการใชเหล็ก
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั ้งหมดตามสัญญา และแผนการใชเหล็ก
ภายในประเทศ ยื่นตอผูวาจาง ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีไดลงนามสัญญา (เอกสารแนบ 4 เอกสารแนบ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 



(เอกสารแนบ 1) 
 

เดือน แผนระยะเวลา 700 วัน 
รายการ                                           

                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            

    
หมายเหตุ 1. ยื่นพรอมใบเสนอราคา 
  2. ระยะเวลางานกอสราง 700 วัน รายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบ 2) 
 

ตัวอยางตารางแสดงการยอมรับขอกำหนด 

( TOR ) 
การยอมรับขอกำหนด เลขอางอิง

ในเอกสาร 
ขอเสนอ 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
(Remark) ยอมรับ ไมยอมรับ 

         
       
       
         
       
     
     
     
     

     

     
 
หมายเหตุ 1. ยื่นพรอมใบเสนอราคา 
  2. ตามรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบ 3) 
 

หนังสือรับรอง 
ตำแหนง เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) 

 
ขาพเจา…………………………...............……………..วุฒิการศึกษาระดับ…………….……………สาขา…………………………….... 
เปนผูประกอบวิชาชีพเจาหนาที่ความปลอดภัย(จป.) ระดับ………………..................เลขทะเบียน..…………..………..……
วุฒิบัตร ……………………........……..ออกใหไว ณ วันที่ ……………………….…….พักอาศัยอยูบานเลขท่ี ………..หมู ………
ตำบล ………………………….……..อำเภอ ……………………………….…..จังหวัด ……………………………..…………………………. 
 ขาพเจาขอรับรองตอ……………………………………..…………………วาไดเปนผูรับผิดชอบงานความปลอดภัย
ของบริษัท……………..…………………………………………..และทางบริษัท………………………......…………………ไดมอบหมาย
ใหขาพเจาดำเนินการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการกอสราง 
     
     ลงชื่อ……………………………….…………………เจาหนาท่ีความปลอดภัย 
           (                                           ) 
 
     ลงชื่อ …………………………………………………ผูมีอำนาจลงนาม 
           (                                            ) 
 
หมายเหตุ 1.  ตามรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 4.17 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



(เอกสารแนบ 4) 
ตารางการจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โครงการ .................................................................... 

 
รายการพัสดุหรือครุภัณฑที่ใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
 

ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ ราคาตอหนวย 
(บาท) 

เปนเงิน 
(รวม) 

พัสดุ 
ในประเทศ 

พัสดุ
ตางประเทศ 

1        
2        
3        
4        
5        

รวม     XXX XXX XXX 
อัตรา 

(รอยละ) 
    100 70 30 

 
 
        ลงช่ือ ............................................... 
                                                                                          (                 ) 

 
หมายเหตุ 1. ตามรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบ 5) 
ตารางการจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
โครงการ ..................................................................... 

 
รายการพัสดุหรือครุภัณฑที่ใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ ......... (ตัน) 
 

ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ เหล็ก 
ในประเทศ 

เหล็ก 
ตางประเทศ 

1 เหล็กเสน ตัน    
2 เหล็กของอ ตัน    
3 เหล็กเสนกรม ตัน    
4      
5      

รวม   XXX XXX XXX 
อัตรา 

(รอยละ) 
  100 90 10 

 
 
        ลงช่ือ ............................................... 
                                                                                          (                 ) 
 
หมายเหตุ 1. ตามรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 5.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
โครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของอาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง  

 
1/3 

ลำดับ หัวขอที่พิจารณา น้ำหนัก 
% เกณฑการพิจารณา คะแนน คะแนน 

ที่ได 
1 ราคา 30% ระบบคิดใหอัตโนมัติ 

2 ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น ๆ 60%  100  

2.1 รายละเอียดแคตตาล็อก สินคา ยี่หอ 
ของวัสดุที่จะใชในใหดำเนินการกอสราง  

ยื่นรายการ ครบถวน 
ตามจำนวนที่ระบุ 10 

 

ยื่นรายการ ไมครบถวน  
ขาดไมเกิน 5 รายการ 5 

ยื่นรายการ ไมครบถวน  
ขาดไมเกิน 10 รายการ 2.5 

ยื่นรายการ ไมครบถวน  
ขาดเกิน 10 รายการ 
รวมถึงการไมยื่นรายการขอเสนอ 

0 

2.2 แผนการดำเนินงานกอสราง  

แผนการดำเนินงานกอสราง 
เปนอันดับ 1 20 

 แผนการดำเนินงานกอสราง 
เปนอันดับ 2 10 

แผนการดำเนินงานกอสราง 
อันดับ 3 เปนตนไป 5 

หมายเหต ุแผนการดำเนินงานกอสราง ตามรายละเอยีดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 3.2 
             (1) มีความสอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน  
             (2) มีแผนการทำงานที่ละเอียด มีความชัดเจน 
** การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนสิ้นสุดโดยพิจารณาความครบถวนเปนหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 



เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
โครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของอาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง  

 
2/3 

ลำดับ หัวขอที่พิจารณา น้ำหนัก 
% เกณฑการพิจารณา คะแนน คะแนน 

ที่ได 

2.3 แผนระยะเวลางานกอสราง   

ระยะเวลาการกอสราง 
เร็วท่ีสุด เปนอันดับ 1 20 

 

ระยะเวลาการกอสราง 
เปนอันดับ 2 10 

ระยะเวลาการกอสราง 
อันดับ 3 เปนตนไป 5 

ไมสอดคลองกับเกณฑการพิจารณา 
คัดเลือกขอเสนอ ขอ 2.2 0 

หมายเหต ุแผนระยะเวลางานกอสราง ตามรายละเอยีดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 3.2 
             (1) มีความสอดคลองกับเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ขอ 2.2 
             (2) มีความสอดคลองกับงวดงานและการจายเงิน 
** การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนสิ้นสุดโดยพิจารณาความครบถวนเปนหลัก 

2.4 แผนการลดผลกระทบกับพ้ืนท่ีการใหบริการ
โดยรอบพื้นที่กอสราง  

ผลกระทบ นอยที่สุด 
เปนอันดับ 1 30 

 ผลกระทบ นอยที่สุด 
เปนอันดับ 2 15 

ผลกระทบ นอยที่สุด  
อันดับ 3 เปนตนไป 7.5 

หมายเหต ุแผนการลดผลกระทบกับพ้ืนที่การใหบริการโดยรอบพ้ืนที่กอสราง ตามรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 3.4 
             (1) ผลกระทบตออาคาร หรือพ้ืนท่ีขางเคียง 
** การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนสิ้นสุดโดยพิจารณาความครบถวนเปนหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 



เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
โครงการปรับปรุงหองน้ำ หอผูปวยพิเศษและหองน้ำอื่นของอาคารเพชรรัตน จำนวน 149 หอง  
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ลำดับ หัวขอที่พิจารณา น้ำหนัก 
% เกณฑการพิจารณา คะแนน คะแนน 

ที่ได 

2.5 
แผนการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  
แผนความปลอดภัยในการทำงานกอสราง 
ตารางแสดงการยอมรับขอกำหนด 

 

มีความเหมาะสม  
เปนอันดับ 1 20 

 มีความเหมาะสม  
เปนอันดับ 2 10 

มีความเหมาะสม  
อันดับ 3 เปนตนไป 5 

หมายเหต ุตารางแสดงการยอมรบัขอกำหนด ตามรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 3.3 
             และแผนการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ตามรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 3.4 
             (1) ตารางแสดงการยอมรับขอกำหนดทุกรายการ 
             (2) แผนการปองกันผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 
             (3) แผนความปลอดภัยในการงานกอสราง 
** การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนสิ้นสุดโดยพิจารณาความครบถวนเปนหลัก 

3 บริการหลังการขาย 10%  100  

3.1 การรับประกันความชำรุดบกพรองของงานกอสราง 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชน  

มีการเพ่ิมระยะเวลารับประกัน 
และมีรายละเอียดที่เปนประโยชน 
เปนอันดับ 1 

100 

 

มีการเพ่ิมระยะเวลารับประกัน 
และมีรายละเอียดที่เปนประโยชน  
เปนอันดับ 2 

50 

มีการเพ่ิมระยะเวลารับประกัน 
และมีรายละเอียดที่เปนประโยชน 
อันดับ 3 เปนตนไป 

25 

ไมมีการเพิ่มระยะเวลารับประกัน   
และไมย่ืนรายการขอเสนอ 

0 

หมายเหต ุการรับประกันความชำรุดบกพรองของงานกอสราง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เปนประโยชน 
             ตามรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานกอสราง ขอ 3.7 
** การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนสิ้นสุดโดยพิจารณาความครบถวนเปนหลัก 

 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 



โครงการปรับปรุงห้องน้ำ หอผู้ป่วยพิเศษ

และห้องน้ำอื่นของอาคารเพชรรัตน์ จำนวน 149 ห้อง

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง



 แสดงแบบ

 เลขที่แบบ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

 สถาปนิก

 วิศวกรไฟฟ้า

 วิศวกรเครื่องกล

เจ้าของโครงการ

 ออกแบบ โดย

 เขียนแบบ โดย

 ตรวจสอบ โดย

 อนุมัติ โดย

 วันที่แบบ

แปลนก่อนปรับปรุงห้องน้ำอาคารเพรชรัตน์ ชั้น 6 
SCALE

พื้นที่ที่มีการปรับปรุง

ฝั่ง A

ฝั่ง B
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คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง



รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์

MR กระจกเงาหนา 6mm.

WC โถส้วมนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

LAV อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

F ก๊อกอ่างล้างหหน้า

SP สายฉีดชำระ

FD ช่องระบายน้ำที่พื้น

รายการสุขภัณฑ์รหัส รุ่น หมายเหตุ

P1 ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 0.60x0.60

D2 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

WC2 โถฉี่ชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

แปลนห้องน้ำชั้น 6 อาคารเพรชรัตน์  ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ A
SCALE

ห้องน้ำผู้พิการ

ห้องเก็บอุปกรณ์
ทำความสะอาด

ห้องเก็บอุปกรณ์
ทำความสะอาด

ห้องน้ำผู้พิการ

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

** หมายเหตุ **  ขนาดระยะปรับตามหน้างาน

 แสดงแบบ

 เลขที่แบบ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

 สถาปนิก

 วิศวกรไฟฟ้า

 วิศวกรเครื่องกล

เจ้าของโครงการ

 ออกแบบ โดย

 เขียนแบบ โดย

 ตรวจสอบ โดย

 อนุมัติ โดย

 วันที่แบบ
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คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง



 แสดงแบบ

 เลขที่แบบ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

 สถาปนิก

 วิศวกรไฟฟ้า

 วิศวกรเครื่องกล

เจ้าของโครงการ

 ออกแบบ โดย

 เขียนแบบ โดย

 ตรวจสอบ โดย

 อนุมัติ โดย

 วันที่แบบ

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

แปลนห้องน้ำชั้น 6 อาคารเพรชรัตน์  ฝ่ายยุทธศาสตร์  B
SCALE

** หมายเหตุ **  ขนาดระยะปรับตามหน้างาน

ห้องน้ำผู้พิการ

ห้องน้ำผู้พิการ
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แปลนก่อนปรับปรุงห้องน้ำอาคารเพรชรัตน์ ชั้น 7-9 , 12-15
SCALE

พื้นที่ที่มีการปรับปรุง

 แสดงแบบ

 เลขที่แบบ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

 สถาปนิก

 วิศวกรไฟฟ้า

 วิศวกรเครื่องกล

เจ้าของโครงการ

 ออกแบบ โดย

 เขียนแบบ โดย

 ตรวจสอบ โดย

 อนุมัติ โดย

 วันที่แบบ
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รหัส รายการอุปกรณ์

อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
กระจกเงา

เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า

ราวจับพยุงตัวแบบตรง

ราวแขวนผ้า
ราวจับพยุงตัวแบบตัว L

ที่นังอาบน้ำแบบก่อเกาะผนัง

ฝักบัวอาบน้ำแบบ 2 ระบบ
ที่วางสบู่

โถชักโครก

สายฉีดชำระ

ที่ใส่กระดาษชำระ
์NURSE CALL EMERGENCY

ราวจับพยุงตัวแบบตรง

SLOPE

รางระบายน้ำ

แปลนปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องพิเศษ ชั้น 7-9 , 12-15
 แสดงแบบ

 เลขที่แบบ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

 สถาปนิก

 วิศวกรไฟฟ้า

 วิศวกรเครื่องกล

เจ้าของโครงการ

 ออกแบบ โดย

 เขียนแบบ โดย

 ตรวจสอบ โดย

 อนุมัติ โดย

 วันที่แบบ

DS68-01-01/06

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.45

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
D-

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
1.90

AutoCAD SHX Text
0.85

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1.90

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

AutoCAD SHX Text
 :

Vajira
Typewriter
1..................................
2..................................
3..................................

Vajira
Typewriter
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง



 แสดงแบบ

 เลขที่แบบ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

 สถาปนิก

 วิศวกรไฟฟ้า

 วิศวกรเครื่องกล

เจ้าของโครงการ

 ออกแบบ โดย

 เขียนแบบ โดย

 ตรวจสอบ โดย

 อนุมัติ โดย

 วันที่แบบ

แปลนก่อนปรับปรุงห้องน้ำ VIP อาคารเพรชรัตน์  ชั้น 10-11
SCALE

พื้นที่ที่มีการปรับปรุง
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SLOPE

รหัส รายการอุปกรณ์

อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
กระจกเงา

เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า

ราวจับพยุงตัวแบบตรง

ราวแขวนผ้า
ราวจับพยุงตัวแบบตัว L

ที่นังอาบน้ำแบบก่อเกาะผนัง

ฝักบัวอาบน้ำแบบ 2 ระบบ
ที่วางสบู่

โถชักโครก

สายฉีดชำระ

ที่ใส่กระดาษชำระ
์NURSE CALL EMERGENCY

ราวจับพยุงตัวแบบตรง

รางระบายน้ำ

 แสดงแบบ

 เลขที่แบบ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

 สถาปนิก

 วิศวกรไฟฟ้า

 วิศวกรเครื่องกล

เจ้าของโครงการ

 ออกแบบ โดย

 เขียนแบบ โดย

 ตรวจสอบ โดย

 อนุมัติ โดย

 วันที่แบบ

แปลนปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องพิเศษ VIP ชั้น 10-11
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 แสดงแบบ

 เลขที่แบบ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

 สถาปนิก

 วิศวกรไฟฟ้า

 วิศวกรเครื่องกล

เจ้าของโครงการ

 ออกแบบ โดย

 เขียนแบบ โดย

 ตรวจสอบ โดย

 อนุมัติ โดย

 วันที่แบบ

โถงทางเดิน

ห้องพักแพทย์ 6ห้องพักแพทย์ 5ห้องพักแพทย์ 4ห้องพักแพทย์ 3ห้องพักแพทย์ 2ห้องพักแพทย์ 1ห้องพักแพทย์

ห้องพักแพทย์

ห้องพักแพทย์ 8ห้องพักแพทย์ 7

ห้องประชุมใหญ่

ห้องเซอร์วิสช่าง

เค
าน

์เต
อร

์

ออฟฟิศ

โถงลิฟท์

โถงลิฟท์

แปลนก่อนปรับปรุงห้องน้ำอาคารเพรชรัตน์ ชั้น 18

 

SCALE
พื้นที่ที่มีการปรับปรุง
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 แสดงแบบ

 เลขที่แบบ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

 สถาปนิก

 วิศวกรไฟฟ้า

 วิศวกรเครื่องกล

เจ้าของโครงการ

 ออกแบบ โดย

 เขียนแบบ โดย

 ตรวจสอบ โดย

 อนุมัติ โดย

 วันที่แบบ

รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์

MR กระจกเงาหนา 6mm.

WC โถส้วมนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

LAV อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

F ก๊อกอ่างล้างหหน้า

SP สายฉีดชำระ

FD ช่องระบายน้ำที่พื้น

รายการสุขภัณฑ์รหัส รุ่น หมายเหตุ

P1 ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 0.60x0.60

D2 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

แปลนหลังปรับปรุงห้องน้ำอาคารเพรชรัตน์ ชั้น 18
SCALE

SW ฝักบัวอาบน้ำ

WC2 โถฉี่ชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ห้องอาบน้ำ

ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง
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