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ขอบเขตของงาน 
จ้างเหมาล้างท าความสะอาด ก าจัดของเสีย และจัดเก็บตะกอน 

ในบ่อเก็บน  าประปาส ารองและบ่อบ าบัดน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ 2567 

1. ความเป็นมา 
ด้วยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถานศึกษาและสถานพยาบาลที่

ให้บริการด้านการเรียนการสอนและรักษาผู้ป่วย ท้าให้มีระบบเก็บน้้าประปาและระบบบ้าบัดน้้าเสีย  เพ่ือรองรับ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้้าประปา และปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นหากในระบบเก็บ
น้้าประปาส้ารองและระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่ได้รับการดูแลล้างท้าความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ อาจก่อให้เกิดการ
สะสมของตะกอน ขยะ และสิ่งปฏิกูลเป็นจ้านวนมาก รวมถึงคราบไขมันในบ่อดักไขมัน จึงมีความจ้าเป็นต้อง 
จ้างเหมาล้างท้าความสะอาดก้าจัดของเสีย และจัดเก็บตะกอน ในบ่อเก็บน้้าประปาส้ารองและบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
จ้านวน 1 งาน  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองวิศวกรรมการแพทย์และการประปานครหลวงในระบบน้้าประปา

ส้ารอง และเพ่ือเพ่ิมคุณภาพน้้าในระบบน้้าประปาส้ารอง  
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย  

3. ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่า
การกระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพท่ีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะ

แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้ 
  1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี 

ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่
มีการตรวจรับรองแล้วซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ 

  2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้พิจารณาการก้าหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช้าระมูลค่าหุ้นแล้ว ณวันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่้ากว่า 1 ล้านบาท 

  3) ส้าหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน500,000 บาทขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
บุคคลธรรมดาโดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝาก
คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละ
ครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มี
มูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา 

  4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า
ยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อโดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณที่ยื่น
ข้อเสนอในครั้งนั้น(สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงิน
สินเชื่อที่ส้านักงานใหญ่รับรองหรือที่ส้านักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอ้านาจจากส้านักงานใหญ่) 
ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน) 

  5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นส้าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
   (5.1) กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ 
   (5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการตามพระราช

   บัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 
3.12 ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ค้ ากับภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ ให้ความเชื่อถือ โดยเป็นผลงานการท้าความสะอาดบ่อเก็บน้้าประปาส้ารองหรือ
ปรับปรุงระบบบ่อเก็บน้้าประปาส้ารอง หรือผลงานท้าความสะอาดระบบบ้าบัดน้้าเสียหรือปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้า
เสีย ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) (พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงาน  
และส้าเนาสัญญาจ้างมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา) 

4.  ขอบเขตของงาน 
4.1 งานล้างท าความสะอาดบ่อระบบเก็บน  าประปาส ารองชั นใต้ดิน จ านวน 8 อาคาร 

4.1.1 อาคารสวัสดิการ ขนาด 131.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.1.2 อาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2  

   อาคาร 1  ขนาด  200.0 ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
   อาคาร 2 ขนาด  200.0 ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 

4.1.3 อาคารศัลยกรรม ขนาด 106.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.1.4 อาคารมหาวชิราวุธ ขนาด 510.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
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4.1.5 อาคารเพชรรัตน์  
   บ่อซ้าย ขนาด 576.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
   บ่อขวา ขนาด 850.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 

4.1.6 อาคารพยาธิ ขนาด 107.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.1.7 อาคารพัชรกิติยาภา ขนาด 180.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.1.8 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ขนาด 275.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 

4.2 งานล้างท าความสะอาดระบบเก็บน  าประปาส ารองชั นดาดฟ้า จ านวน 8 อาคาร 
4.2.1 อาคารสวัสดิการ ขนาด 17.6  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.2.2 อาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2  

   อาคาร 1  ขนาด  50.0 ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
   อาคาร 2 ขนาด  50.0 ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 

4.2.3 อาคารศัลยกรรม ขนาด 108.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.2.4 อาคารมหาวชิราวุธ ขนาด 80.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.2.5 อาคารเพชรรัตน์  

   บ่อซ้าย ขนาด 260.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
   บ่อขวา ขนาด 205.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 

4.2.6 อาคารพยาธิ ขนาด 70.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.2.7 อาคารพัชรกิติยาภา ขนาด 100.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.2.8 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ขนาด 100.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 

4.3 งานล้างท าความสะอาดระบบบ าบัดน  าเสีย จ านวน 9 อาคาร 
4.3.1 อาคารสวัสดิการ ขนาด 48.0   ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.3.2 อาคารศัลยกรรม ขนาด 105.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.3.3 อาคารมหาวชิราวุธ ขนาด 64.0    ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.3.4 อาคารพยาธิ ขนาด 84.0    ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
4.3.5 อาคารเพชรรัตน์   

บ่อเกรอะ 1 ขนาด 225.6 ลูกบาศก์เมตร (2 ครั้ง) 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 225.6 ลูกบาศก์เมตร (2 ครั้ง) 
บ่อไขมัน 1 ขนาด 72.0    ลูกบาศก์เมตร (2 ครั้ง)  
บ่อไขมัน 2 ขนาด 72.0    ลูกบาศก์เมตร (2 ครั้ง) 
บ่อปรับเสถียร  ขนาด 139.2  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อเติมอากาศ   ขนาด 91.2    ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 

4.3.6 อาคารรวม 
บ่อเติมอากาศ 1 ขนาด 110.4  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อเติมอากาศ 2 ขนาด 110.4 ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
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4.3.7 อาคารพัชรกิติยาภา   
บ่อเกรอะ 1  ขนาด 24.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 2.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อเกรอะ 3  ขนาด 12.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อดักไขมัน  ขนาด 40.0  ลูกบาศก์เมตร (4 ครั้ง) 
บ่อกรองไร้อากาศ ขนาด 24.0  ลูกบาศก์เมตร (2 ครั้ง) 
บ่อแยกกากตะกอน ขนาด 31.0  ลูกบาศก์เมตร (2 ครั้ง) 

4.3.8 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
บ่อเกรอะ 1  ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร (6 ครั้ง) 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร (6 ครั้ง) 
บ่อแยกกากตะกอน ขนาด 76.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อเติมอากาศ ขนาด 51.6  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อตกตะกอน ขนาด 51.6  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 

4.3.9 อาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2   
บ่อเกรอะ 1  ขนาด 12.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 12.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อแยกกากตะกอน ขนาด 35.0  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อเติมอากาศ ขนาด 51.9  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อตกตะกอน ขนาด 42.7  ลูกบาศก์เมตร (1 ครั้ง) 
บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 1 ขนาด 25.0  ลูกบาศก์เมตร (2 ครั้ง) 
บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 2 ขนาด 50.0  ลูกบาศก์เมตร (2 ครั้ง) 

***หมายเหตุ*** งานล้างท้าความสะอาดระบบบ้าบัดน้้าเสีย ที่ด้าเนินการ 2 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 2 
ห่างจากครั้งที่ 1 เป็นเวลาอย่างน้อย 150 วัน ที่ด้าเนินการ 4 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 2, 3 และ 4 ห่าง
จากครั้งที่ 1, 2 และ 3 เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน ที่ด้าเนินการ 6 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 2, 3, 4, 5 
และ 6 ห่างจากครั้งท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน 

5. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
5.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีการรับประกันผลการท้างานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเกิดการช้ารุด บกพร่อง จะต้อง

ด้าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง 
 5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบริษัทจ้ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัดที่จดทะเบียนมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 

งานสุขาภิบาลล้างบ่อเก็บน้้าประปาส้ารองและบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  
5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีบุคลากรที่จะต้องผ่านการอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และ

ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามลักษณะของงาน โดยจะต้องมีหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน และต้องมี
ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 คน (แนบเอกสารการอบรม เพ่ือประกอบการพิจารณา)  

5.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับหัวหน้างาน 
(จป.หัวหน้างาน) จ้านวน 3 คนข้ึนไป (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา) 

5.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองความปลอดภัยในการท้างาน รวมถึงปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย  
และความปลอดภัยในการท้างานอย่างเคร่งครัด 
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5.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ส้าหรับใช้ท้างานในท่ีอับอากาศตามมาตรฐานก้าหนด 
เช่น หมวกนิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันหู, อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ, อุปกรณ์ป้องกันการตก, ชุดเข็มขัดป้องกันการ
ตกชนิดเต็มตัว, สายช่วยชีวิต และอุปกรณ์ป้องกันเท้า เป็นต้น และมีชุดป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-2019) ให้กับเจ้าหน้าที่ในการล้างท้าความสะอาดระบบบ้าบัดน้้าเสีย หากเจ้าหน้าที่ของผู้ยื่น
ข้อเสนอมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019) ที่เกิดจากการล้างท้าความสะอาดระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย ทางผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีการวัดค่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนและหลังล้างในบ่อน้้าเสีย   
5.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน้าเสนอรูปแบบแผนการด้าเนินงานครอบคลุมทั้งงานล้างบ่อเก็บน้้าประปาส้ารอง 

(ชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า) และบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดผลกระทบต่อการใช้น้้าประปาเป็น
เอกสารประกอบการพิจารณา (มีการค้านวณปริมาณน้้าใช้ส้ารองและการส้ารองน้้าใช้ที่ไม่ท้าให้เกิดผลกระทบ 
พร้อมทั้งมีวิศวกรเซ็นรับรองรายการค้านวณ) 

5.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีการเก็บและส่งตัวอย่างน้้าจากบ่อเก็บน้้าประปาสา้รองชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าไป
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทางกายภาพ ทางด้านเคมีทั่วไป และทางด้านชีวภาพ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง 
เกณฑ์คุณภาพน้้าประปาดื่มได้ ปี 2563 ก่อนล้างบ่อเก็บน้้าประปา รวมถึงตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจาก 
บ่อเก็บน้้าประปาส้ารองชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าอีกครั้งหลังล้าง  ๓  เดือน  พร้อมทั้งรายงานผลตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาก่อนและหลัง 

5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักฐานก่อนและหลังล้างท้าความสะอาด ก้าจัดของเสีย
และจัดเก็บตะกอนในบ่อเก็บน้้าประปาส้ารองและบ่อบ้าบัดน้้าเสีย โดยเป็นรูปถ่ายและวีดีโอเปรียบเทียบบริเวณ
พ้ืนทีภ่ายในบ่อเก็บน้้าประปาส้ารองและบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ทั้งก่อนและหลังให้เห็นภาพชัดเจน 

5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน้าสิ่งปฏิกูล ตะกอน และขยะภายในบ่อเก็บน้้าประปาส้ารองและบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
ที่ท้าการล้างท้าความสะอาดแล้วน้าไปก้าจัดทิ้งภายนอกคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ให้เรียบร้อย ตามมาตรฐานการก้าจัดของเสียติดเชื้อและการก้าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
โดยแนบเอกสารใบอนุญาตประกอบการพิจารณา รวมทั้งระบุสถานที่ที่ใช้ในการก้าจัดสิ่งปฏิกูลพร้อมแสดง
ใบอนุญาต  

5.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมาตรฐานการตรวจสอบ (Check List) ที่ครอบคลุมในการด้าเนินงานทั้งหมด  
และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาดบ่อเก็บน้้าประปาส้ารองที่สามารถท้าความสะอาดผนังและพ้ืนบ่อได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ (มีเทคโนโลยีก้าจัดตะกรันหรือตะกอน บริเวณผิวบ่อทุกด้านที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษภายในบ่อ) 

6. ก าหนดการส่งมอบพสัดุ 
  ด้าเนินการจ้างเหมาล้างท้าความสะอาด ก้าจัดของเสีย และจัดเก็บตะกอน บ่อเก็บน้้าประปาส้ารอง  

และบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ภายใน 366 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยแบ่งออกเป็น 3 งวดงาน ดังนี้ 
6.1 งวดงานที่ 1 ด้าเนินการล้างบ่อเก็บน้้าประปาส้ารอง และท้าความสะอาดบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ก้าหนดให้เข้าพ้ืนที่ หรือตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควร  
ซึ่งมีรายการดังนี้  
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6.1.1 ล้างบ่อเก็บน้้าประปาส้ารอง ชั้นใต้ดิน จ้านวน 8 อาคาร 
6.1.1.1 อาคารสวัสดิการ ขนาด 131.0  ลูกบาศก์เมตร 
6.1.1.2 อาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2  

อาคาร 1  ขนาด  200.0 ลูกบาศก์เมตร  
อาคาร 2 ขนาด  200.0 ลูกบาศก์เมตร  

6.1.1.3 อาคารศัลยกรรม ขนาด 106.0  ลูกบาศก์เมตร  
6.1.1.4 อาคารมหาวชิราวุธ ขนาด 510.0  ลูกบาศก์เมตร 
6.1.1.5 อาคารเพชรรัตน์  

บ่อซ้าย ขนาด 576.0  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อขวา ขนาด 850.0  ลูกบาศก์เมตร  

6.1.1.6 อาคารพยาธิ ขนาด 107.0  ลูกบาศก์เมตร   
6.1.1.7 อาคารพัชรกิติยาภา ขนาด 180.0  ลูกบาศก์เมตร  
6.1.1.8 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ขนาด 275.0  ลูกบาศก์เมตร  

6.1.2 ล้างบ่อเก็บน้้าประปาส้ารอง ชั้นดาดฟ้า จ้านวน 8 อาคาร 
6.1.2.1 อาคารสวัสดิการ ขนาด 17.6  ลูกบาศก์เมตร  
6.1.2.2 อาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2  

อาคาร 1  ขนาด  50.0 ลูกบาศก์เมตร  
อาคาร 2 ขนาด  50.0 ลูกบาศก์เมตร  

6.1.2.3 อาคารศัลยกรรม ขนาด 108.0  ลูกบาศก์เมตร  
6.1.2.4 อาคารมหาวชิราวุธ ขนาด 80.0  ลูกบาศก์เมตร 
6.1.2.5 อาคารเพชรรัตน์  

 บ่อซ้าย ขนาด 260.0  ลูกบาศก์เมตร  
 บ่อขวา ขนาด 205.0 ลูกบาศก์เมตร 

6.1.2.6 อาคารพยาธิ ขนาด 70.0  ลูกบาศก์เมตร   
6.1.2.7 อาคารพัชรกิติยาภา ขนาด 100.0  ลูกบาศก์เมตร  
6.1.2.8 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ขนาด 100.0  ลูกบาศก์เมตร  

6.1.3 ท้าความสะอาดบ่อบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน 10 อาคาร 
6.1.3.1 อาคารสวัสดิการ ขนาด 48.0   ลูกบาศก์เมตร  
6.1.3.2 อาคารศัลยกรรม ขนาด 105.0  ลูกบาศก์เมตร  
6.1.3.3 อาคารมหาวชิราวุธ ขนาด 64.0    ลูกบาศก์เมตร  
6.1.3.4 อาคารพยาธิ ขนาด 84.0    ลูกบาศก์เมตร  
6.1.3.5 อาคารเพชรรัตน์   

บ่อเกรอะ 1 ขนาด 225.6 ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 225.6 ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 
บ่อไขมัน 1 ขนาด 72.0    ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 
บ่อไขมัน 2 ขนาด 72.0    ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 
บ่อปรับเสถียร  ขนาด 139.2  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อเติมอากาศ   ขนาด 91.2    ลูกบาศก์เมตร  
 



-7- 

1.......................................................  2.......................................................  3....................................... ................ 
        (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)                 (นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธิ์)           (นางสาวดวงนภา เชื้อตากวัก) 

6.1.3.6 อาคารรวม 
บ่อเติมอากาศ 1 ขนาด 110.4  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อเติมอากาศ 2 ขนาด 110.4 ลูกบาศก์เมตร 

6.1.3.7 อาคารพัชรกิติยาภา   
บ่อเกรอะ 1  ขนาด 24.0  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 2.0  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อเกรอะ 3  ขนาด 12.0  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อไขมัน ขนาด 40.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 
บ่อกรองไร้อากาศ ขนาด 24.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 
บ่อแยกกากตะกอน ขนาด 31.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 

6.1.3.8 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
บ่อเกรอะ 1  ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 
บ่อแยกกากตะกอน ขนาด 76.0  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อเติมอากาศ ขนาด 51.6  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อตกตะกอน ขนาด 51.6  ลูกบาศก์เมตร 

6.1.3.9 อาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2   
บ่อเกรอะ 1  ขนาด 12.0  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 12.0  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อแยกกากตะกอน ขนาด 35.0  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อเติมอากาศ ขนาด 51.9  ลูกบาศก์เมตร  
บ่อตกตะกอน ขนาด 42.7  ลูกบาศก์เมตร 
บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 1 ขนาด 25.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 
บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 2 ขนาด 50.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 1 

6.2 งวดงานที่ 2 ด้าเนินการท้าความสะอาดบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ครั้งที่ 2 ดังนี้ 
6.2.1 ที่มีการด้าเนินการ 2 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งที่ 1 เป็นเวลาอย่าง

น้อย 150 วัน หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควร ซึ่งมีรายการดังนี้ 
6.2.1.1 อาคารเพชรรัตน์   

บ่อเกรอะ 1 ขนาด 225.6 ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 225.6 ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 
บ่อไขมัน 1 ขนาด 72.0    ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 
บ่อไขมัน 2 ขนาด 72.0    ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 

6.2.1.2 อาคารพัชรกิติยาภา   
บ่อกรองไร้อากาศ ขนาด 24.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2  
บ่อแยกกากตะกอน ขนาด 31.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 

6.2.1.3 อาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2 
บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 1 ขนาด 25.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 
บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 2 ขนาด 50.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 



-8- 

1.......................................................  2.......................................................  3....................................... ................ 
        (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)                 (นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธิ์)           (นางสาวดวงนภา เชื้อตากวัก) 

6.2.2 ที่มีการด้าเนินการ 4 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งที่ 1 เป็นเวลาอย่างน้อย 
60 วัน หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควร ซึ่งมีรายการดังนี้ 

6.2.2.1 อาคารพัชรกิติยาภา   
บ่อไขมัน ขนาด 40.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 

6.2.3 ที่มีการด้าเนินการ 6 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งที่ 1 เป็นเวลาอย่างน้อย 30 
วัน หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควร ซึ่งมีรายการดังนี้ 

6.2.3.1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  
บ่อเกรอะ 1  ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 

6.3 งวดงานที่ 3 ด้าเนินการท้าความสะอาดระบบบ้าบัดน้้าเสีย ครั้งที ่3 ดังนี้  
6.3.1 ที่มีการด้าเนินการ 4 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 

60 วัน หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควร ซึ่งมีรายการดังนี้ 
6.3.1.1 อาคารพัชรกิติยาภา   

บ่อไขมัน ขนาด 40.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 3 
6.3.2 ที่มีการด้าเนินการ 6 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 

30 วัน หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควร ซึ่งมีรายการดังนี้ 
6.3.2.1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  

บ่อเกรอะ 1  ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 3 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 3 

6.4 งวดงานที่ 4 ด้าเนินการท้าความสะอาดระบบบ้าบัดน้้าเสีย ครั้งที ่4 ดังนี้  
6.4.1 ที่มีการด้าเนินการ 4 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 4 ห่างจากครั้งที่ 3 เป็นเวลาอย่างน้อย 

60 วัน หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควร ซึ่งมีรายการดังนี้ 
6.4.1.1 อาคารพัชรกิติยาภา   

บ่อไขมัน ขนาด 40.0  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 4 
6.4.2 ที่มีการด้าเนินการ 6 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 4 ห่างจากครั้งที่ 3 เป็นเวลาอย่างน้อย 

30 วัน หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควร ซึ่งมีรายการดังนี้ 
6.4.2.1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  

บ่อเกรอะ 1  ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 4 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 4 

6.5 งวดงานที่ 5 ด้าเนินการท้าความสะอาดระบบบ้าบัดน้้าเสีย ครั้งที ่5 ดังนี้  
6.5.1 ที่มีการด้าเนินการ 6 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 5 ห่างจากครั้งที่ 4 เป็นเวลาอย่างน้อย 

30 วัน หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควร ซึ่งมีรายการดังนี้ 
6.5.1.1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  

บ่อเกรอะ 1  ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 5 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 5 
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6.6 งวดงานที่ 6 ด้าเนินการท้าความสะอาดระบบบ้าบัดน้้าเสีย ครั้งที ่6 ดังนี้  
6.6.1 ที่มีการด้าเนินการ 6 ครั้ง ก้าหนดให้ด้าเนินการครั้งที่ 6 ห่างจากครั้งที่ 5 เป็นเวลาอย่างน้อย 

30 วัน หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควร ซึ่งมีรายการดังนี้ 
6.6.1.1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  

บ่อเกรอะ 1  ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 6 
บ่อเกรอะ 2 ขนาด 22.5  ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 6 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
    ประกอบด้วย 

ราคาที่เสนอ        น้้าหนัก 30% 
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   น้้าหนัก 35% 
มาตรฐานของบริษัท/สินค้าหรือบริการ     น้้าหนัก 30% 
บริการหลังการขาย       น้้าหนัก ๕% 
รวม        น  าหนัก 100% 

8. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ภายในวงเงนิ 5,984,818.16 บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) 

9. งวดงานและการจ่ายเงิน  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาแบ่งออกเป็น 2 ดังนี้ 
งวดที่ 1 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้าง เมื่อด้าเนินงานในงวดงานที่ 1 แล้วเสร็จ   (ภายใน 

            120 วัน นับจากวันที่ก้าหนดให้เข้าพ้ืนที่) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับพัสดุ
  ไว้เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อด้าเนินงานในงวดงานที่ 2, 3, 4, 5 และ 6  
  แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว 

10. อัตราค่าปรับ 
     คิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่้ากว่าวันละ 100.-บาท 

11. การก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง (ถ้ามี)  
รับประกัน 1 ปี 

12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว 
  ทาง e-mail : inv@nmu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:inv@nmu.ac.th
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อก าหนด/หลักเกณฑ์การพิจารณา น  าหนัก คะแนน 
1. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ % 100 คะแนน 

1.๑ แผนการด าเนินงาน 40%35%  
1.1.1 มีแผนบริหารจัดการด้านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะ

เมื่อผลคุณภาพน้้าประปาหลังล้างไม่ผ่าน) และวิธีการรับมือแก้ไขปัญหาเพ่ือลด
ผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านการส้ารอง
น้้าใช้ระหว่างด้าเนินงานที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมที่สุด เป็นอันดับ 1 

 100 คะแนน 

1.1.2 มีแผนบริหารจัดการด้านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะ
เมื่อผลคุณภาพน้้าประปาหลังล้างไม่ผ่าน) และวิธีการรับมือแก้ไขปัญหาเพ่ือลด
ผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านการส้ารอง
น้้าใช้ระหว่างด้าเนินงานที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมที่สุด เป็นอันดับ 2 

 50 คะแนน 

1.1.3 มีแผนบริหารจัดการด้านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะ
เมื่อผลคุณภาพน้้าประปาหลังล้างไม่ผ่าน) และวิธีการรับมือแก้ไขปัญหาเพ่ือลด
ผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านการส้ารอง
น้้าใช้ระหว่างด้าเนินงานที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมที่สุด เป็นอันดับ 3 

 25 คะแนน 

1.1.4 มีแผนบริหารจัดการด้านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะ
เมื่อผลคุณภาพน้้าประปาหลังล้างไม่ผ่าน) และวิธีการรับมือแก้ไขปัญหาเพ่ือลด
ผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านการส้ารอง
น้้าใช้ระหว่างด้าเนินงานที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมที่สุด เป็นอันดับ 4 เป็น
ต้นไป  

 12.5 คะแนน 

2. มาตรฐานของบริษัท/สินค้าหรือบริการ 30% 100 คะแนน 
     2.1 มาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   40 คะแนน 

2.1.1 มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลส้าหรับใช้ท้างานในที่อับอากาศ
มากกว่าข้อก้าหนด และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการส้ารวจระบบเก็บน้้าประปาก่อน
และหลังท้าความสะอาดที่สามารถส้ารวจได้ท่ัวบริเวณภายในบ่อ เป็นอันดับ 1 

 40 คะแนน 

2.1.2 มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลส้าหรับใช้ท้างานในที่อับอากาศ
มากกว่าข้อก้าหนด และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการส้ารวจระบบเก็บน้้าประปาก่อน
และหลังท้าความสะอาดที่สามารถส้ารวจได้ท่ัวบริเวณภายในบ่อ เป็นอันดับ 2  

 20 คะแนน 

2.1.3 มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส้าหรับใช้ในการท้างานในที่อับอากาศตาม
ข้อก้าหนด และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการส้ารวจระบบเก็บน้้าประปาก่อนและหลัง
ท้าความสะอาดที่สามารถส้ารวจได้ทั่วบริเวณภายในบ่อ เป็นอันดับ 3 เป็นต้นไป 

 10 คะแนน 

2.2 มาตรฐานของการก าจัดสิ่งปฏิกูล ตะกอน และขยะภายในระบบ
บ าบัดน  าเสีย  

 10 คะแนน 

2.2.1 มีการแสดงขั้นตอนหรือวิธีการก้าจัดสิ่งปฏิกูล ตะกอน และขยะ
ภายในระบบบ้าบัดน้้าเสียอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 10 คะแนน 

VAJIRA
Typewriter
35
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ข้อก าหนด/หลักเกณฑ์การพิจารณา น  าหนัก คะแนน 
2.2.2 ไม่มีการแสดงขั้นตอนหรือวิธีการก้าจัดสิ่งปฏิกูล ตะกอน และ

ขยะภายในระบบบ้าบัดน้้าเสียอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 0 คะแนน 

2.3 มาตรฐานการตรวจสอบ (Check List) และเครื่องมือที่ใช้ในการท า
ความสะอาดระบบเก็บน  าประปา 

 20 คะแนน 

2.3.1 มีมาตรฐานการตรวจสอบ (Check List) ที่ครอบคลุมในการ
ด้าเนินงานทั้งหมด และเครื่องมือที่ใช้ในการท้าความสะอาดระบบเก็บน้้าประปา
สามารถท้าความสะอาดผนังและพ้ืนบ่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มีเทคโนโลยี
ก้าจัดตะกรัน/ตะกอน บริเวณผิวบ่อทุกด้านท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษภายในบ่อ) 

 20 คะแนน 

2.3.2 มีมาตรฐานการตรวจสอบ (Check List) ที่ครอบคลุมในการ
ด้าเนินงานทั้งหมด หรือเครื่องมือที่ใช้ในการท้าความสะอาดระบบเก็บน้้าประปา
สามารถท้าความสะอาดผนังและพ้ืนบ่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มีเทคโนโลยี
ก้าจัดตะกรัน/ตะกอน บริเวณผิวบ่อทุกด้านท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษภายในบ่อ) 

 10 คะแนน 

2.4 การตรวจวิเคราะห์น  าประปา   30 คะแนน 
2.4.1 มีการเก็บตัวอย่างน้้าประปาไปวิเคราะห์ตรวจสอบมากกว่า

ข้อก้าหนด ในข้อ 5.9 
 30 คะแนน 

2.4.2 มีการเก็บตัวอย่างน้้าประปาไปวิเคราะห์ตรวจสอบตาม
ข้อก้าหนด ในข้อ 5.9 

 15 คะแนน 

๓. บริการหลังการขาย 5% 100 คะแนน 
3.๑ ข้อเสนออ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ 5%  
      3.1.1 มากกว่าข้อก้าหนด เป็นอันดับ ๑  100 คะแนน 
      3.1.2 มากกว่าข้อก้าหนด เป็นอันดับ 2  ๕0 คะแนน 
      3.1.3 มากกว่าข้อก้าหนด เป็นอันดับ 3 เป็นต้นไป  ๒๕ คะแนน 
      3.1.4 ตามข้อก้าหนด  12.5 คะแนน 

 
*** ทั งนี ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาในการให้
คะแนน หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับเอกสารเพิ่มเติมจะพิจารณาตามเอกสารที่อัพโหลดลงระบบเท่านั น *** 


