
รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ 
(Terms of Reference : TOR) 

จางเหมาลางทำความสะอาดกำจัดของเสียและจัดเก็บตะกอนในบอเก็บน้ำประปาสำรอง 
และบอกำจัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 

 
1. ความเปนมา 
  ดวยคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปนสถานศึกษาและ
สถานพยาบาลที่ใหบริการดานการเรียนการสอนและรักษาผูปวย ทาใหมีระบบเก็บน้ำประปาและระบบบำบัด      
น้ำเสียเพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชน้ำประปา และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นตามมาดวย ดังนั้น    
หากในระบบเก็บน้ำประปาสำรองและระบบบาบัดน้ำเสียไมไดรับการดูแลลางทำความสะอาดอยางสม่ำเสมอ     
อาจกอใหเกิดการสะสมของตะกอน ขยะและสิ ่งปฏิกูลเปนจำนวนมาก รวมถึงคราบไขมันในบอดักไขมัน             
จึงมีความจำเปนตองจางเหมาลางทำความสะอาด กำจัดของเสีย และจัดเก็บตะกอนในระบบเก็บน้ำประปาสำรอง
และระบบบาบัดน้ำเสีย 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื ่อใหเปนไปตามมาตรฐานของกองวิศวกรรมการแพทยและการประปานครหลวงในระบบ
น้ำประปาสำรอง และเพ่ือเพ่ิมคุณภาพน้ำในระบบน้ำประปาสำรอง 
 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 2.3 เพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 
 
3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
 3.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3.2 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
 3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที ่ผู ทิ ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
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 3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย      
นวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผู กระทำการอันเปนการขัดขวาง             
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
 3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ
ไดมีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนที่มีขอมูลถูกตองครบถวนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย อิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
4. ขอบเขตของงาน 
 ขอบเขตของงานตามเอกสารแนบ 
 
5. กำหนดระยะเวลาสงมอบงาน 
 ภายในระยะเวลา 36 เดือน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 
 
6. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 โดยใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น 
 6.1 เกณฑราคาที่เสนอ น้ำหนัก 30%    
 6.2 เกณฑอ่ืน น้ำหนัก 70% ไดแก 
  6.2.1 ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอแนะอื่นๆ น้ำหนัก 35% 
  6.2.2 มาตรฐานของบริษัท/สินคาหรือบริการ น้ำหนัก 30% 
  6.2.3 บริการหลังการขาย น้ำหนัก 5% 
   
7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ไดรับจัดสรร 
 14,483,530.70 บาท (สิบสี่ลานสี่แสนแปดหมื่นสามพันหารอยสามสิบบาทเจ็ดสิบสตางค) 
 
8. งวดงานและการจายเงิน 
 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล จะจายคาจางซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และ
คาใชจาย ทั้งปวงไวดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดจายเงินเปน จำนวน 6 งวด ดังนี ้
 ป 2568 (เริ่มตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) 
 งวดที่ 1 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางทั้งหมด เมื่อดำเนินงานในงวดงานที่ 1 แลวเสร็จ
(ภายใน 120 วัน นับจากวันที่กำหนดใหเขาพื้นที่) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาตรวจรับพัสดุ        
ไวเรียบรอยแลว 
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 งวดที่ 2 เปนจำนวนเงนิในอัตรารอยละ 10 ของคาจางทัง้หมด เมื่อดำเนินงานในงวดงานที่ 2, 3, 4, 5
และ 6 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาตรวจรับพัสดุไวเรียบรอยแลว 
 ป 2569 (เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569) 
 งวดที่ 3 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาจางทั้งหมด เมื่อดำเนินงานในงวดงานที่ 1 แลวเสร็จ 
(ภายใน 120 วัน นับจากวันที่กำหนดใหเขาพืน้ที่) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาตรวจรับพัสดุไว 
เรียบรอยแลว 
 งวดที่ 4 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจางท้ังหมด เมื่อดำเนินงานในงวดงานที่ 2, 3, 4, 5  
และ 6 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาตรวจรับพัสดุไวเรียบรอยแลว 
 ป 2570 (เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2570 – 31 ธันวาคม 2570) 
 งวดที่ 5 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาจางทั้งหมด เมื่อดำเนินงานในงวดงานที่ 1 แลวเสร็จ
(ภายใน 120 วัน นับจากวันที่กำหนดใหเขาพื้นที่) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาตรวจรับพัสดุ       
ไวเรียบรอยแลว 
 งวดที่ 6 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจางทั้งหมด เมื่อดำเนินงานในงวดงานที่ 2, 3, 4, 5 
และ 6 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาตรวจรับพัสดุไวเรียบรอยแลว 
 
9. อัตราคาปรับ 
 โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.1๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของราคาคาจางตามสัญญา แตตอง   
ไมต่ำกวาวันละ 100 (หนึ่งรอย) บาท 
 
10. กำหนดระยะเวลารับประกัน 
 ไมมีการรับประกัน 
 
11. หนวยงานผูรับผิดชอบดำเนินการ 
 11.1 ฝายพัสด ุคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 11.2 สถานที่ติดตอเพื ่อขอรับทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น       
เปนลายลักษณอักษร โดยเปดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุล พรอมที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได     
ตามชองทางดังตอไปนี ้
  - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : inv@nmu.ac.th 
  - โทรศัพท 02-244-3055-57 
 การเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นจะตองเสนอเปนลายลักษณอักษร อยางชัดเจนใหกระทำ
ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ไดเผยแพรลงเว็บไซตเพื่อคณะแพทยศาสตร    
วชิรพยาบาลจะไดนำขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะมาพิจารณาตอไป 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน 
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ขอบเขตของงาน 
จางเหมาลางทำความสะอาดกำจัดของเสียและจัดเก็บตะกอนในบอเก็บน้ำประปาสำรอง 

และบอกำจัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 
 

1. ขอบเขตของงาน 
 ผูรับจาง ตองปฏิบัติตามขอบเขตของงาน ดังตอไปนี้ 
 1.1 ลางทำความสะอาดระบบเก็บน้ำประปาสำรองชั้นใตดิน และชั้นดาดฟา ประจำป 2568 มรีายละเอียดดังนี้ 
  1.1.1 อาคารสวัสดิการ     1 ครั้ง 
  1.1.2 อาคารหอพักแพทยพยาบาล 1-2 
   - อาคาร 1                                              1 ครั้ง 
   - อาคาร 2     1 ครั้ง 
  1.1.3 อาคารศัลยกรรม         1 ครั้ง       
  1.1.4 อาคารมหาวชิราวุธ        1 ครั้ง       
  1.1.5 อาคารเพชรรัตน 
   - บอซาย               1 ครั้ง       
   - บอขวา                      1 ครั้ง 
  1.1.6 อาคารพยาธิ      1 ครั้ง 
  1.1.7 อาคารพัชรกิติยาภา     1 ครั้ง 
  1.1.8 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ      1 ครั้ง 
  1.1.9 อาคารศูนยมะเร็งเฉลิมพระเกียรต ิ    1 ครั้ง 
  1.1.10 อาคาร CSSD       1 ครั้ง 
  1.1.11 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 4     1 ครั้ง 
  1.1.12 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 5      1 ครั้ง 
  1.1.13 อาคารหอพักพยาบาล 6      1 ครั้ง 
 1.2 ลางทำความสะอาดระบบเก็บน้ำประปาสำรองชั้นใตดิน และชั้นดาดฟา ประจำป 2569 มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.2.1 อาคารสวัสดิการ     1 ครั้ง 
  1.2.2 อาคารหอพักแพทยพยาบาล 1-2 
   - อาคาร 1                                              1 ครั้ง 
   - อาคาร 2     1 ครั้ง 
  1.2.3 อาคารศัลยกรรม         1 ครั้ง       
  1.2.4 อาคารมหาวชิราวุธ        1 ครั้ง       
  1.2.5 อาคารเพชรรัตน 
   - บอซาย               1 ครั้ง       
   - บอขวา                      1 ครั้ง 
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  1.2.6 อาคารพยาธิ      1 ครั้ง 
  1.2.7 อาคารพัชรกิติยาภา     1 ครั้ง 
  1.2.8 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ      1 ครั้ง 
  1.2.9 อาคารศูนยมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ     1 ครั้ง 
  1.2.10 อาคาร CSSD       1 ครั้ง 
  1.2.11 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 4     1 ครั้ง 
  1.2.12 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 5      1 ครั้ง 
  1.2.13 อาคารหอพักพยาบาล 6      1 ครั้ง 
  1.2.14 อาคารหอพักพยาบาล 3    1 ครั้ง 
 1.3 ลางทาความสะอาดระบบเก็บน้ำประปาสำรองชั้นใตดิน และชั้นดาดฟา ประจำป 2570 มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.3.1 อาคารสวัสดิการ     1 ครั้ง 
  1.3.2 อาคารหอพักแพทยพยาบาล 1-2 
   - อาคาร 1                                              1 ครั้ง 
   - อาคาร 2     1 ครั้ง 
  1.3.3 อาคารศัลยกรรม         1 ครั้ง       
  1.3.4 อาคารมหาวชิราวุธ        1 ครั้ง       
  1.3.5 อาคารเพชรรัตน 
   - บอซาย               1 ครั้ง       
   - บอขวา                      1 ครั้ง 
  1.3.6 อาคารพยาธิ      1 ครั้ง 
  1.3.7 อาคารพัชรกิติยาภา     1 ครั้ง 
  1.3.8 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ      1 ครั้ง 
  1.3.9 อาคารศูนยมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ     1 ครั้ง 
  1.3.10 อาคาร CSSD       1 ครั้ง 
  1.3.11 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 4     1 ครั้ง 
  1.3.12 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 5      1 ครั้ง 
  1.3.13 อาคารหอพักพยาบาล 6      1 ครั้ง 
  1.3.14 อาคารหอพักพยาบาล 3    1 ครั้ง 
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 1.4 ทำความสะอาด กำจัดของเสีย และสูบตะกอนของระบบบาบัดน้ำเสีย ประจำป 2568 มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.4.1 อาคารสวัสดิการ         1 ครั้ง 
  1.4.2 อาคารศัลยกรรม           1 ครั้ง        
  1.4.3 อาคารมหาวชิราวุธ          1 ครั้ง                    
  1.4.4 อาคารพยาธิ               1 ครั้ง        
  1.4.5  อาคารเพชรรัตน 
   - บอเกรอะ 1           2 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2             2 ครั้ง 
   - บอไขมัน 1          2 ครั้ง 
   - บอไขมัน 2         2 ครั้ง 
   - บอปรับเสถียร       1 ครั้ง 
   - บอเติมอากาศ        1 ครั้ง 
  1.4.6 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
   - บอเติมอากาศ 1     1 ครั้ง 
   - บอเติมอากาศ 2      1 ครั้ง 
   - บอตกตะกอน 1      1 ครั้ง 
   - บอตกตะกอน 2         1 ครั้ง                   
  1.4.7 อาคารพัชรกิติยาภา    
   - บอเกรอะ 1          1 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2        1 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 3         1 ครั้ง 
   - บอดักไขมัน         6 ครั้ง 
   - บอกรองไรอากาศ    2 ครั้ง 
   - บอแยกกากตะกอน        2 ครั้ง 
  1.4.8 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ              
   - บอเกรอะ 1          6 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2        6 ครั้ง 
   - บอปรับเสถียร (EQ)        2 ครั้ง 
          
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน 
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(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 
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  1.4.9 อาคารหอพักแพทยพยาบาล 1-2   
                 - ถังบาบัดน้ำเสีย 1 (อาคาร 1)       2 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 1 (อาคาร 1)        1 ครั้ง 
   - ถังบาบัดน้ำเสีย 2 (อาคาร 2)       2 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2 (อาคาร 2)        1 ครั้ง 
   บอบาบัดน้ำเสีย 3 (อาคาร 1 - 2) 
    - บอแยกกากตะกอน      1 ครั้ง 
    - บอเติมอากาศ       1 ครั้ง 
    - บอตกตะกอน      1 ครั้ง 
  1.4.10 อาคารศูนยมะเร็งเฉลิมพระเกียรต ิ
   - บอบำบัดน้ำเสีย 1           1 ครั้ง 
   - บอบำบัดน้ำเสีย 2          1 ครั้ง 
   - ถังเกรอะกรองไรอากาศ         1 ครั้ง             
  1.4.11 อาคาร CSSD   
   - บอบำบัดน้ำเสีย 1          1 ครั้ง 
   - บอบำบัดน้ำเสีย 2              1 ครั้ง      
  1.4.12 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 4         1 ครั้ง                   
  1.4.13 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 5       1 ครั้ง                      
  1.4.14 อาคารหอพักพยาบาล 6       1 ครั้ง          
 1.5 ทำความสะอาด กำจัดของเสีย และสูบตะกอนของระบบบาบัดน้ำเสีย ประจำป 2569 มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.5.1 อาคารสวัสดิการ          1 ครั้ง 
  1.5.2 อาคารศัลยกรรม         1 ครั้ง 
  1.5.3 อาคารมหาวชริาวธุ        1 ครั้ง 
  1.5.4 อาคารพยาธ ิ        1 ครั้ง 
  1.5.5 อาคารเพชรรัตน 
   - บอเกรอะ 1       2 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2       2 ครั้ง 
   - บอไขมัน 1       2 ครั้ง 
   - บอไขมัน 2        2 ครั้ง 
   - บอปรับเสถียร        1 ครั้ง 
   - บอเติมอากาศ        1 ครั้ง 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน 
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(2) ……....................................... 
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  1.5.6 ระบบบำบดัน้ำเสยีรวม 
   - บอเติมอากาศ 1      1 ครั้ง 
   - บอเติมอากาศ 2        1 ครั้ง 
   - บอตกตะกอน 1         1 ครั้ง 
   - บอตกตะกอน 2        1 ครั้ง 
  1.5.7 อาคารพัชรกิติยาภา 
   - บอเกรอะ 1          1 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2        1 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 3         1 ครั้ง 
   - บอดักไขมัน         6 ครั้ง 
   - บอกรองไรอากาศ    2 ครั้ง 
   - บอแยกกากตะกอน        2 ครั้ง 
  1.5.8 อาคารทีปงกรรัศมีโชต ิ
   - บอเกรอะ 1          6 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2        6 ครั้ง 
   - บอปรับเสถียร (EQ)        2 ครั้ง 
  1.5.9 อาคารหอพักแพทยพยาบาล 1 – 2 
   - ถังบาบัดน้ำเสีย 1 (อาคาร 1)      2 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 1 (อาคาร 1)       1 ครั้ง 
   - ถังบาบัดน้ำเสีย 2 (อาคาร 2)      2 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2 (อาคาร 2)       1 ครั้ง 
   บอบาบัดน้ำเสีย 3 (อาคาร 1 - 2) 
    - บอแยกกากตะกอน     1 ครั้ง 
    - บอเติมอากาศ      1 ครั้ง 
    - บอตกตะกอน     1 ครั้ง 
  1.5.10 อาคารศูนยมะเร็งเฉลมิพระเกียรต ิ
   - บอบำบัดน้ำเสีย 1          1 ครั้ง 
   - บอบำบัดน้ำเสีย 2          1 ครั้ง 
   - ถังเกรอะกรองไรอากาศ        1 ครั้ง       
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 
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  1.5.11 อาคาร CSSD   
   - บอบำบัดน้ำเสีย 1         1 ครั้ง 
   - บอบำบัดน้ำเสีย 2             1 ครั้ง      
  1.5.12 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 4        1 ครั้ง                   
  1.5.13 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 5      1 ครั้ง                      
  1.5.14 อาคารหอพักพยาบาล 6      1 ครั้ง      
  1.5.15 อาคารหอพักพยาบาล 3  
   - ถังบำบัดนำ้เสียสำเรจ็รูป 1      1 ครั้ง 
   - ถังบำบัดนำ้เสียสำเรจ็รูป 1       1 ครั้ง 
   - ถังเกรอะกรองไรอากาศ         1 ครั้ง 
 1.6 ทำความสะอาด กำจัดของเสีย และสูบตะกอนของระบบบาบัดน้ำเสีย ประจำป 2570 มีรายละเอียดดังนี ้
  1.6.1 อาคารสวัสดิการ         1 ครั้ง 
  1.6.2 อาคารศัลยกรรม        1 ครั้ง 
  1.6.3 อาคารมหาวชริาวธุ       1 ครั้ง 
  1.6.4 อาคารพยาธ ิ       1 ครั้ง 
  1.6.5 อาคารเพชรรัตน 
   - บอเกรอะ 1      2 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2      2 ครั้ง 
   - บอไขมัน 1      2 ครั้ง 
   - บอไขมัน 2       2 ครั้ง 
   - บอปรับเสถียร       1 ครั้ง 
   - บอเติมอากาศ       1 ครั้ง 
  1.6.6 ระบบบำบดัน้ำเสยีรวม 
   - บอเติมอากาศ 1     1 ครั้ง 
   - บอเติมอากาศ 2        1 ครั้ง 
   - บอตกตะกอน 1       1 ครั้ง 
   - บอตกตะกอน 2       1 ครั้ง 
  1.6.7 อาคารพัชรกิติยาภา 
   - บอเกรอะ 1          1 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2        1 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 3         1 ครั้ง 
   - บอดักไขมัน         6 ครั้ง 
   - บอกรองไรอากาศ    2 ครั้ง 
   - บอแยกกากตะกอน        2 ครั้ง 
   
คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน 
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  1.6.8 อาคารทีปงกรรัศมีโชต ิ
   - บอเกรอะ 1          6 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2        6 ครั้ง 
   - บอปรับเสถียร (EQ)        2 ครั้ง 
  1.6.9 อาคารหอพักแพทยพยาบาล 1 – 2 
   - ถังบาบัดน้ำเสีย 1 (อาคาร 1)      2 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 1 (อาคาร 1)       1 ครั้ง 
   - ถังบาบัดน้ำเสีย 2 (อาคาร 2)      2 ครั้ง 
   - บอเกรอะ 2 (อาคาร 2)       1 ครั้ง 
   บอบาบัดน้ำเสีย 3 (อาคาร 1 - 2) 
    - บอแยกกากตะกอน     1 ครั้ง 
    - บอเติมอากาศ      1 ครั้ง 
    - บอตกตะกอน     1 ครั้ง 
  1.6.10 อาคารศูนยมะเร็งเฉลมิพระเกียรต ิ
   - บอบำบัดน้ำเสีย 1          1 ครั้ง 
   - บอบำบัดน้ำเสีย 2          1 ครั้ง 
   - ถังเกรอะกรองไรอากาศ        1 ครั้ง   
  1.6.11 อาคาร CSSD   
   - บอบำบัดน้ำเสีย 1         1 ครั้ง 
   - บอบำบัดน้ำเสีย 2             1 ครั้ง      
  1.6.12 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 4        1 ครั้ง                   
  1.6.13 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย 5      1 ครั้ง                      
  1.6.14 อาคารหอพักพยาบาล 6      1 ครั้ง      
  1.6.15 อาคารหอพักพยาบาล 3  
   - ถังบำบัดนำ้เสียสำเรจ็รูป 1      1 ครั้ง 
   - ถังบำบัดนำ้เสียสำเรจ็รูป 1       1 ครั้ง 
   - ถังเกรอะกรองไรอากาศ         1 ครั้ง 
  1.6.16 อาคารวชริานุสรณ (ตกึเหลือง)     1 ครั้ง 
 

     หมายเหตุ : งานลางทาความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการ 2 ครั้ง กำหนดใหดำเนินการครั้งที่ 2       
หางจากครั้งที่ 1 เปนเวลาอยางนอย 150 วัน ที่ดำเนินการ 6 ครั้ง กำหนดใหดำเนินการครั้งที่ 2, 3, 4, 5 และ 6       
หางจากครั้งที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เปนเวลาอยางนอย 30 วัน 
  ป 2569 - ป 2570 รายการของระบบบำบัดน้ำเสียรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการกอสราง
ระบบบำบัดน้ำเสียแหงใหมแลวเสร็จ หรืออาจมีบางรายการของระบบบำบัดน้ำเสียเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุจากการ
กอสรางปรับปรุง ดังนั้นใหดำเนินการทาความสะอาด กำจัดของเสีย และสูบตะกอนตามขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย    
รวมเดิมที่ระบุใน TOR ฉบับนี้ 
 

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน 
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2. ขอกำหนดอื่น ๆ 
 2.1 ผูรับจางตองมีการรับประกันผลการทำงานไมนอยกวา 1 ป หากเกิดการชำรุด บกพรอง จะตอง
ดำเนินการแกไขภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ไดรับแจง 
 2.2 ผู ร ับจางตองเปนบริษัทจำกัด หรือหางหุ นสวนจำกัดที ่จดทะเบียนมีวัตถุประสงคเกี ่ยวกับงาน
สุขาภิบาลลางระบบเก็บน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย  
 2.3 ผู ร ับจางจะตองมีบุคลากรที ่จะตองผานการอบรมผู อนุญาต ผู ควบคุมงาน ผู ช วยเหลือ และ
ผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามลักษณะของงาน โดยจะตองมีหัวหนางาน ผูควบคุมงานอยางนอย 1 คน และตองม ี
ผูปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 คน (แนบเอกสารการอบรม เพื่อประกอบการพิจารณา) 
 2.4 ผูรับจางจะตองมีเจาหนาที่ผานการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหนางาน
(จป.หัวหนางาน) จำนวน 3 คนขึน้ไป (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 2.5 ผูรับจางตองมีหนังสือรับรองความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทำงานอยางเครงครัด 
 2.6 ผูรับจางตองมีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล สำหรับใชทำงานในที่อับอากาศตามมาตรฐานกำหนด 
เชน หมวกนิรภัย, อุปกรณปองกันหู, อุปกรณปองกันระบบหายใจ, อุปกรณปองกันการตก, ชุดเข็มขัดปองกัน     
การตกชนิดเต็มตัว, สายชวยชีวิต และอุปกรณปองกันเทา เปนตน และมีชุดปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา        
สายพันธ ุ  ใหม 2019 (COVID-2019) ให ก ับเจาหนาท ี ่ ในการล างทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย               
หากเจาหนาที่ของผูยื่นขอเสนอมีการติดเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-2019) ที่เกิดจากการ    
ลางทำความสะอาดระบบบาบดัน้ำเสีย ทางผูวาจางขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
 2.7 ผูรับจางตองมีการวัดคากาซไฮโดรเจนซัลไฟดกอนและหลังลางในบอนำ้เสีย 
 2.8 ผูรับจางตองนำเสนอรูปแบบแผนการดำเนินงานครอบคลุมทัง้งานลางระบบเก็บน้ำประปา (ชั้นใตดิน
และชั้นดาดฟา) และระบบบำบัดน้ำเสีย และมีวิธีการแกไขปญหาเพื่อลดผลกระทบตอการใชน้ำประปาเปนเอกสาร
ประกอบการพิจารณา (มีการคำนวณปริมาณน้ำใชสำรองและการสำรองน้ำใชที่ไมทำใหเกิดผลกระทบพรอมทั้งมี
วิศวกรเซ็นรับรองรายการคำนวณ) 
 2.9 ผูรับจางตองมีการเก็บและสงตัวอยางน้ำจากระบบเก็บน้ำประปาชั้นใตดินและชั้นดาดฟาไปตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ำทางกายภาพ ทางดานเคมีทั่วไป และทางดานชีวภาพ ตามประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ
คุณภาพน้ำประปาดื่มได ป 2563 กอนลางระบบเก็บน้ำประปา รวมถึงตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบเก็บ
น้ำประปาชั้นใตดินและชั้นดาดฟาอีกครั้งหลังลาง 3 เดือน พรอมทั้งรายงานผลตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา
กอนและหลัง 
  
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน 
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 2.10 ผูรับจางตองแสดงรายละเอียดขอมูลหลักฐานกอนและหลังลางทำความสะอาด กำจัดของเสียและ
จัดเก็บตะกอนในระบบเก็บน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเปนรูปถายและวีดีโอเปรียบเทียบบริเวณพื้นที่
ภายในระบบเก็บน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย ทัง้กอนและหลังใหเห็นภาพชัดเจน 
 2.11 ผูรับจางตองนาสิ่งปฏิกูล ตะกอน และขยะภายในระบบเก็บน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียไป
กำจัดทิ้งภายนอกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ใหเรียบรอย ตามมาตรฐานการ
กำจัดของเสียติดเชื้อและการกำจัดสิ ่งปฏิกูลอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล โดยแนบเอกสารใบอนุญาต
ประกอบการพิจารณา รวมทัง้ระบุสถานที่ท่ีใชในการกำจัดสิ่งปฏิกูลพรอมแสดงใบอนุญาต  
 2.12 ผูรับจางตองมีมาตรฐานการตรวจสอบ (Check List) ที่ครอบคลุมในการดำเนินงานทั้งหมด และมี
อุปกรณที่ใชในการทาความสะอาดระบบเก็บน้ำประปาที ่สามารถทาความสะอาดผนังและพื้นบอไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (มีเทคโนโลยีกำจัดตะกรันหรือตะกอน บริเวณผิวบอทุกดานที่ไมกอใหเกิดมลพิษภายในบอ) 
 2.13 ผูรับจางตองมีแนวทางแกไขและแนวทางปฏิบัติเมื่อพบปญหาติดขัดในระหวางการดำเนินงาน เชน 
ไมสามารถสูบน้ำออกจากระบบเก็บน้ำประปาหรือระบบบำบัดน้ำเสียไดทั้งหมดเพื ่อทำความสะอาดและ             
สูบตะกอน, พืน้ที่หนางานไมสามารถดำเนินงานไดเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางหรือปญหาอื่นๆ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน 
 
(1) ……....................................... 

 
(2) ……....................................... 

 
(3) ……....................................... 

   



เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
จางเหมาลางทำความสะอาดกำจัดของเสียและจัดเก็บตะกอนในบอเก็บน้ำประปาสำรวจ 

และบอกำจัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 

ลำดับ หัวขอท่ีพิจารณา 
น้ำหนัก 

% 
เกณฑการพิจารณา คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

1 ราคา 30% ระบบคิดใหอัตโนมัติ 

2 ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน ๆ 35%  100  

2.1 

มีแผนบริหารจัดการดานปฏิบัติงานใน
สภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะเม่ือผล
คุณภาพนำ้ประปาหลังลางไมผาน)   
และวิธีการรับมือแกไขปญหาเพื่อลด    
ผลกระทบตอหนวยงานดานสิ่งแวดลอม 
ดานความปลอดภัย และดานการสำรอง 
น้ำใชระหวางดำเนินงาน 

 

เหมาะสม มากท่ีสุด 50 

 
เหมาะสม เปนอันดับ 2 25 

เหมาะสม ตั้งแตอันดับ 3 เปนตนไป 0 

2.2 

แนวทางแกไขและแนวทางปฏิบัติเมื่อ
พบปญหาติดขัดในระหวางการ
ดำเนินงาน เชน ไมสามารถสูบน้ำออก
จากระบบเก็บนำ้ประปาหรือระบบ
บำบัดน้ำเสียไดทั้งหมดเพื่อทำความ
สะอาดและสูบตะกอน, พืน้ที่หนางาน 
ไมสามารถดำเนินงานไดเนื่องจากมี     
สิ่งกีดขวางหรือปญหาอื่นๆ เปนตน 

 

มแีนวทางแกไขและแนวทางปฏิบัติ 50 

 

ไมมแีนวทางแกไขและแนวทางปฏิบัต ิ 0 

3 มาตรฐานสินคาหรือบริการ 30%  100  

3.1 
 

มาตรฐานของอุปกรณ 
ที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 

มีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลสำหรับใชทำงาน 
ในที่อับอากาศ มากกวาขอกำหนด และมีอุปกรณ 
ที่ใชในการสำรวจระบบเก็บน้ำประปากอนและ 
หลังทำความสะอาดที่สามารถสำรวจไดทั่วบริเวณ
ภายในบอ เปนอันดับ 1 

20 

 

 

มีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลสำหรับใชทำงาน 
ในที่อับอากาศ มากกวาขอกำหนด และมีอุปกรณ 
ที่ใชในการสำรวจระบบเก็บน้ำประปากอนและ 
หลังทำความสะอาดที่สามารถสำรวจไดทั่วบริเวณ
ภายในบอ เปนอันดับ 2 

10 

มีอุปกรณปองกันภัยสำหรับใชในการทำงาน 
ในที่อับอากาศตามขอกำหนดและมีอุปกรณ 
ที่ใชในการสำรวจระบบเก็บนำ้ประปากอนและ 
หลังทำความสะอาดที่สามารถสำรวจไดทัว่บริเวณ 
ภายในบอ 
 

0 
 



ลำดับ หัวขอท่ีพิจารณา 
น้ำหนัก 

% 
เกณฑการพิจารณา คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

3.2 
มาตรฐานของการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
ตะกอน และขยะภายในระบบ 

บำบัดน้ำเสีย 
 

มีการแสดงขั้นตอนหรือวิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
ตะกอน และขยะภายในระบบบำบัดน้ำเสีย 

20 
 

ไมมีการแสดงขั้นตอนหรือวิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
ตะกอน และขยะภายในระบบบำบัดน้ำเสีย 

0 

3.3 
มาตรฐานการตรวจสอบ (Check List) 

และเครื่องมือท่ีใชในการทำความ
สะอาดระบบเก็บน้ำประปา 

 

มมีาตรฐานการตรวจสอบ (Check List) ที่
ครอบคลุมในการดำเนินงานทั้งหมด และ
เครื่องมือที่ใชในการทาความสะอาดระบบเก็บ
น้ำประปา สามารถทาความสะอาดผนังและ
พืน้บอไดอยางมีประสิทธิภาพ (มีเทคโนโลยี 
กำจัดตะกรัน/ตะกอน บริเวณผิวบอทุกดานที่
ไมกอใหเกิดมลพิษภายในบอ) 

20 

 

มมีาตรฐานการตรวจสอบ (Check List) ที่
ครอบคลุมในการดำเนินงานทั้งหมด หรือ
เครื่องมือที่ใชในการทาความสะอาดระบบเก็บ
น้ำประปาสามารถทำความสะอาดผนังและพ้ืน
บอไดอยางมีประสิทธิภาพ (มีเทคโนโลยี 
กำจัดตะกรัน/ตะกอน บริเวณผิวบอทุกดานที่
ไมกอใหเกิดมลพิษภายในบอ) 

10 

ไมมีมาตรฐานการตรวจสอบ (Check List) ที่
ครอบคลุมในการดำเนินงานทั้งหมด และ
เครื่องมือที่ใชในการทาความสะอาดบอเก็บ
น้ำประปาสำรองไมสามารถทาความสะอาด
ผนังและพ้ืนบอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

0 

3.4 การตรวจวิเคราะหน้ำประปา  

มีการเก็บตัวอยางน้ำประปาไปวิเคราะห
ตรวจสอบมากกวาขอกำหนด ในขอ 5.9 

20 
 

มีการเก็บตัวอยางน้ำประปาไปวิเคราะห
ตรวจสอบตามขอกำหนด ในขอ 5.9 

0 

3.5 มาตรฐานของบริษัท  

บริษัทไดการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO 9001 และISO 14001 

20 

 
บริษัทไดการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO 9001 หรือISO 14001 

15 

บริษัทไดรับรองมาตรฐานอื่นๆ 10 

บริษัทไมไดรับรองมาตรฐานใดๆ เลย 0 



ลำดับ หัวขอท่ีพิจารณา 
น้ำหนัก 

% 
เกณฑการพิจารณา คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

4 บริการหลังการขาย 5%  100  

4.1 
ขอเสนออื่นๆ ที่เปนประโยชน          

ตอโครงการ 
 

มากกวาขอกำหนด เปนอันดับ ๑ 100 

 
มากกวาขอกำหนด เปนอันดับ 2 50 

มากกวาขอกำหนด เปนอันดับ 3 เปนตนไป 25 

ตามขอกำหนด 0 คะแนน 0 

 
 

 
 

 


