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จ�างเหมาบ้ารุงรักษา และตรวจสอบระบบน�้าดื่ม Reverse Osmosis (RO)  
ประจ้าป�งบประมาณ 2568 จ้านวน 1 งาน 

 
1. ความเป�นมา     

ด�วย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เป�นทั้งสถานศึกษาและสถานพยาบาล
ท่ีให�บริการด�านการเรียนการสอนและการรักษาผู�ป�วย  ท�าให�มีระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) ไว�ส�าหรับ
ให�บริการแก�ผู�ป�วย เจ�าหน�าท่ี นักศึกษา และผู�มาใช�บริการภายในอาคารเพชรรัตน� อาคารพัชรกิติยาภา และอาคาร
มหาวชิราวุธ ได�ด่ืมน้�าที่สะอาด มีคุณภาพ และปราศจากเชื้อโรค ดังนั้นเพ่ือให�ระบบดังกล�าวได�รับการดูแลบ�ารุงรักษา
อย�างต�อเน่ือง สามารถท�างานได�อย�างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพน้�าเป�นไปตามมาตรฐานก�าหนด 

2. วัตถุประสงค� 
2.1 เพ่ือควบคุมและเฝ�าระวังคุณภาพน้�าให�เป�นไปตามมาตรฐานก�าหนด 
2.2 เพ่ือให�ระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) มีการดูแลบ�ารุงรักษาอย�างต�อเน่ือง มีความพร�อมใช�งาน

ได�ดี สามารถท�างานได�ตามปกติ และมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช�งาน 

3. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา  
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย 
3.3 ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
3.4 ไม�เป�นบุคคลซึ่งอยู�ระหว�างถูกระงับการย่ืนข�อเสนอหรือท�าสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว�ชั่วคราว 

เนื่องจากเป�นผู� ท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�า
การกระทรวงการคลังก�าหนดตามที่ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม�เป�นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนชื่อให�เป�นผู�ท้ิงงานของหน�วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ท้ิงงานเป�นหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการ
ผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป�นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู�มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว 
3.8 ไม�เป�นผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าย่ืนข�อเสนอให�แก�คณะแพทยศาสตร� 

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม�เป�นผู�กระท�าการ
อันเป�นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�คร้ังน้ี 

3.9 ไม�เป�นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมขึ้นศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอ
ราคาได�มีค�าสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

3.10 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยอิ เล็กทรอนิกส� (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ
(Terms of Reference : TOR) 
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3.11 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องเป�นผู�ท่ีมีผลงานติดตั้ง หรือบ�ารุงรักษาระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) หรือ
งานลักษณะเดียวกันนี้ มีมูลค�าไม�น�อยกว�า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ�วน) ซึ่งผลงานนี้ ผู�เสนอราคาต�องเป�น
คู�สัญญาโดยตรง (สัญญาภายในประเทศ) ต�องเป�นผลงานท่ีเสร็จเรียบร�อยมาแล�วไม�เกิน 3 ป� นับตั้งแต�ได�ด�าเนินการ
แล�วเสร็จจนถึงวันย่ืนซองประกวดราคา โดยจะต�องเป�นผลงานที่ปฏิบัติถูกต�องตามเงื่อนไขแห�งสัญญานั้นทุกประการ 
และเป�นผลงานที่ผู�เสนอราคาเป�นคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหาร
ราชการส�วนท�องถิ่น หน�วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป�นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน�วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชื่อถือ โดยผู�ประกวดราคาจะต�องยื่นหนังสือรับรองผลงานพร�อม
ส�าเนาคู�สัญญา 

3.12 ผู�ย่ืนข�อเสนอต�องจัดท�าแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารจัดการงานวิศวกรรม ระบบน้�าดื่ม 
Reverse Osmosis (RO) ท้ังหมดที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได�จริง 

3.13 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องจัดหาบุคลากรที่มีความรู� ประสบการณ� ความช�านาญ เข�ามาด�าเนินการดูแล
บ�ารุงรักษาและตรวจสอบระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) โดยอย�างน�อยมีคุณสมบัติดังนี ้

ต้าแหน�ง 
จ้านวน 

อย�างน�อย (คน) 
รายละเอียดขั�นต้่า 

1. วิศวกรเครื่องกล/วิศวกร
สุขาภิบาล 

1 ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล/สิ่งแวดล�อม/สุขาภิบาล 
ประสบการณ�อย�างน�อย 3 ป� มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทภาคี รวมถึงมีหนังสือรับรองการเป�นผู�ควบคุม
งานโครงการนี้ (ซ่ึงต�องเป�นวิศวกรท่ีอยู�ประจ�าตลอดระยะเวลา
ของโครงการ/เป�นวิศวกรที่จะต�องลงนามรับรองเอกสารตลอด
ระยะเวลาของโครงการ) 

3. พนักงานบ�ารุงรักษา และ
ตรวจสอบ 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ�า/สาขาเคร่ืองกล 
ประสบการณ�อย�างน�อย 1 ป�  

4. พนักงานผู�ปฏิบัติงาน 3 ประสบการณ�อย�างน�อย 1 ป� ผ�านการอบรมผู�อนุญาต ผู�ควบคุม
งาน ผู�ช�วยเหลือ และผู�ปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศตามลักษณะของ
งาน (หัวหน�างานผู�ควบคุมงานอย�างน�อย 1 คน) 

ท้ังนี้ คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะด�าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ข�อเสนอทางด�านเทคนิคของผู�ประกวดราคาทุกรายว�าเป�นไปตามเง่ือนไขและข�อก�าหนดในการประกวดราคาหรือไม� 
หากผู�ประกวดราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วน คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ขอตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครั้งนี ้

 

 

 

 

4. ขอบเขตการด้าเนินงาน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
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ตารางเปรียบเทียบข�อก้าหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
อ�างถึงข�อ คุณลักษณะเฉพาะที่ 

TOR ก�าหนด
คุณลักษณะเฉพาะที่ผู�เสนอราคา

เสนอ
เอกสารอ�างอิง 

ระบุหมายเลข
หัวข�อ 

คัดลอกเอกสารตาม
ข�อก�าหนดฯ ลงในช�องนี้ 

ระบุว�าคุณสมบัต ิค�าตัวเลขจริงของ
ผลิตภัณฑ�ท่ีสามารถท�าได� (โดยไม�ใช�
การคัดลอกข�อก�าหนดมาแสดงซ้�า)

ใส�หมายเลขอ�างอิงในเอกสาร
ประกอบเพ่ือกรรมการ

สามารถพิจารณาตรวจสอบได�
โดยสะดวก

๕. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ภายใน 12 เดือน (ตั้งแต�วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568)

. หลักเกณฑ�การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ  

เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
ราคา น้�าหนัก 30 % 
ข�อเสนอด�านเทคนิคหรือข�อเสนอแนะอื่นๆ น้�าหนัก 30 % 
มาตรฐานของบริษัท/สินค�าหรือบริการ น้�าหนัก ๒๕% 
บริการหลังการขาย น้�าหนัก 1๕% 
รวม        น�้าหนัก 100% 

๗. วงเงินในการจัดหา 
ภายในวงเงิน 962,358.00 บาท (เก�าแสนหกหม่ืนสองพันสามร�อยห�าสิบแปดบาทถ�วน) 

. งวดงานและการจ่ายเงิน 
คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะจ�ายเงนิค�าจ�างตามสัญญาโดยแบ�งออก

เป�น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป�นจ�านวนเงินในอัตราร�อยละ 25 ของค�าจ�างท้ังหมด เม่ือผู� รับจ�างได�ด�าเนินการส�งแผน

อัตราก�าลัง แผนการเข�าด�าเนินงาน รายการตรวจสอบบ�ารุงรักษาระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) พร�อมส�งมอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลคุณภาพน้�าต�างๆ ครบตามสัญญาจ�างและข�อก�าหนดการจ�าง หลังจากเข�าด�าเนินงาน
ของเดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�พิจารณาตรวจรับงานเป�นที่เรียบร�อยแล�ว 

งวดท่ี 2 เป�นจ�านวนเงินในอัตราร�อยละ 25 ของค�าจ�างท้ังหมด เม่ือผู�รับจ�างได�ด�าเนินการส�งมอบรายการ
ตรวจสอบบ�ารุงรักษาระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) พร�อมส�งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลคุณภาพ
น้�าต�างๆ ครบตามสัญญาจ�างและข�อก�าหนดการจ�าง หลังจากเข�าด�าเนินงานของ เดือนท่ี 4 ถึงเดือนท่ี 6 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�พิจารณาตรวจรับงานเป�นท่ีเรียบร�อยแล�ว 

งวดท่ี 3 เป�นจ�านวนเงินในอัตราร�อยละ 25 ของค�าจ�างท้ังหมด เม่ือผู�รับจ�างได�ด�าเนินการส�งมอบรายการ
ตรวจสอบบ�ารุงรักษาระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) พร�อมส�งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลคุณภาพ
น้�าต�างๆ ครบตามสัญญาจ�างและข�อก�าหนดการจ�าง หลังจากเข�าด�าเนินงานของ เดือนท่ี 7 ถึงเดือนท่ี 9 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�พิจารณาตรวจรับงานเป�นท่ีเรียบร�อยแล�ว 

ประกอบด�วย
๖

๘
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งวดท่ี 4 เป�นจ�านวนเงินในอัตราร�อยละ 25 ของค�าจ�างท้ังหมด เม่ือผู�รับจ�างได�ด�าเนินการส�งมอบรายการ
ตรวจสอบบ�ารุงรักษาระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) พร�อมส�งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลคุณภาพ
น้�าต�างๆ ครบตามสัญญาจ�างและข�อก�าหนดการจ�าง หลังจากเข�าด�าเนินงานของ เดือนท่ี 10 ถึงเดือนที่ 12 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�พิจารณาตรวจรับงานเป�นท่ีเรียบร�อยแล�ว 

9. อัตราค�าปรับ 
  คิดเป�นรายวันในอัตราร�อยละ 0.10 (ศูนย�จุดหนึ่งศูนย� ) ของค�าจ�างตามสัญญา แต�ต�องไม�ต่�ากว�า

วันละ 100.-บาท 
10. การก้าหนดระยะเวลารับประกันความช้ารุดบกพร�อง (ถ�ามี) 

  -  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.�สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม�หรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัว�
E-mail:�inv@nmu.ac.th�
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ขอบเขตของงาน 

จ�างเหมาบ้ารุงรักษา และตรวจสอบระบบน�้าดื่ม Reverse Osmosis (RO)  
ประจ้าป�งบประมาณ 2568 จ้านวน 1 งาน 

๑. ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามขอบเขตงาน ดังต่อไปน้ี

ผู�รับจ�างต�องบ�ารุงรักษาและตรวจสอบ Reverse Osmosis (RO) อาคารเพชรรัตน� และ
ตรวจสอบระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) อาคารพัชรกิติยาภา และอาคารมหาวชิราวุธ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

การบ้ารุงรักษาระบบผลิต 
 1.1 ชุดกรองตะกอนหยาบ (Multimedia Filter) 

1.1.1 ตรวจสอบนาฬิกาตั้งเวลาล�างชุดกรองตะกอนหยาบ (Multimedia Filter) 
แบบ Back wash ทุก 3 เดือน/คร้ัง 

1.1.2 ตรวจสอบแรงดันน้�าเข�า-ออก ถ�ามีค�าต�างกันมากกว�า 10 psi ต�องเปล่ียนสาร
กรองใหม�  

1.1.3 เปลี่ยนสารกรองทุก 6 เดือน หรือเม่ือสารกรองเสื่อมสภาพ และหมดอายุ
การใช�งานตามท่ีก�าหนด รวมถึงการล�างท�าความสะอาดท้ังชุด 

1.1.4 หากเกิดป�ญหาต�องเข�ามาแก�ไขเพ่ือให�ใช�งานได�ตามปกติ ภายใน 7 วัน 
1.1.5 เช็คท�าความสะอาดเคร่ือง

 1.2 ชุดผงกรองคาร�บอน (Granular Activated Carbon Filter) 
1.2.1 ตรวจสอบแรงดันน้�าเข�าและออก และนาฬิกาตั้งเวลาล�างชุดผงกรองคาร�บอน 

(Granular Activated Carbon Filter) แบบ Back wash ทุก 3 เดือน/คร้ัง 
1.2.2 เปล่ียนสารกรองคาร�บอน ทุก 6 เดือน หรือเม่ือสารกรองเสื่อมสภาพ และหมดอายุ

การใช�งานตามท่ีก�าหนด รวมถึงการล�างท�าความสะอาดท้ังชุด 
1.2.3 หากเกิดป�ญหาต�องเข�ามาแก�ไขเพ่ือให�ใช�งานได�ตามปกติ ภายใน 7 วัน 
1.2.4 เช็คท�าความสะอาดเคร่ือง 

 1.3 ชุดปรับสภาพความกระด�างของน�้าดิบ (Water Softener) 
1.3.1 ตรวจสอบแรงดันน้�าเข�าและออก และนาฬิกาตั้งเวลาล�างชุดปรับสภาพความ

กระด�างของน้�าดิบ (Water Softener) แบบ Back wash ทุก 3 เดือน/คร้ัง 
1.3.2 ฟ��นสภาพสารกรอง โดยการแช�ด�วยน้�าเกลือเข�มข�น 
1.3.3  เปลี่ยนสารกรอง ทุก 6 เดือน หรือเมื่อสารกรองเส่ือมสภาพ และหมดอายุ

การใช�งานตามท่ีก�าหนด รวมถึงการล�างท�าความสะอาดท้ังชุด 
1.3.4 หากเกิดป�ญหาต�องเข�ามาแก�ไขเพ่ือให�ใช�งานได�ตามปกติ ภายใน 7 วัน 
1.3.5 เช็คท�าความสะอาดเคร่ือง 

ระบบน้�าดื่ม 



 
 

 1.4 ชุดกรองตะกอน (Pre-RO Filter)  
1.4.1 ตรวจสอบและวัดค�าความกระด�าง ทุก 3 เดือน/คร้ัง 
1.4.2  เปลี่ยนไส�กรองตะกอน (Pre-RO Filter) หรือเม่ือ Filter สกปรกหรืออุดตัน 

ทุก 3 เดือน หรือเม่ือสารกรองเสื่อมสภาพ และหมดอายกุารใช�งานตามท่ีก�าหนด 
1.4.3 หากเกิดป�ญหาต�องเข�ามาแก�ไขเพ่ือให�ใช�งานได�ตามปกติ ภายใน 7 วัน 
1.4.4 เช็คท�าความสะอาดเคร่ือง 

  1.5  ชุดเครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis (RO) และระบบ Ultrafiltration (UF) 
1.5.1 ตรวจสอบและวัดค�า Conductivity หรือ Resistivity หรือ TDS หรือ Percent 

Solute Rejection รวมถึงค�าแรงดัน (Feed Water Pressure และ Final Pressure) และอัตราการไหลของน้�า 
(Permeate Flow และ Concentrate Flow) และส�งผลการวัดค�าต�างๆ ของชุดระบบกรอง ทุก 3 เดือน/คร้ัง 

 
1.5.2  เปลี่ยน Membrane และล�างชุดระบบกรองทั้ งชุด หรือเมื่อค�า Percent 

Recovery Rate ลดลง หรือ Membrane เสื่อมสภาพ และหมดอายุการใช�งานตามที่ก�าหนด โดยช�างผู�ช�านาญการ 
ทุก 3 เดือน/ครั้ง 

1.5.3 หากเกิดป�ญหาต�องเข�ามาแก�ไขเพ่ือให�ใช�งานได�ตามปกติ ภายใน 7 วัน 
1.5.4 เช็คท�าความสะอาดเคร่ือง 
1.5.5 ทดสอบ ตรวจสอบ และล�างระบบ UF ให�พร�อมใช�งานได�ทันที หากเคร่ือง RO 

เกิดป�ญหา
 1.6 ถังเก็บน�้า (Storage Tank) 

1.6.1 ล�างท�าความสะอาดทั้งระบบ หรือภายในถังพบส่ิงสกปรกปนเป��อน ทุก 3 เดือน/คร้ัง 
 1.7 ชุดไส�กรองคาร�บอน (Carbon Filter) 

1. 7.1 ล�างและเปลี่ยนไส�กรองคาร�บอน (Carbon Filter) เม่ือเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ
การใช�งานตามท่ีก�าหนด ทุก 3 เดือน/คร้ัง 

1.7.2 เช็คท�าความสะอาดเคร่ือง 
  1.8 ระบบฆ�าเชื�อด�วยอัลตราไวโอเลต (UV) 

1.8.1 เปลี่ยนหลอดไฟ Ultraviolet (UV) เมื่อเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช�งาน
ตามที่ก�าหนด ทุก 3 เดือน/คร้ัง 

1.8.๒ เช็คท�าความสะอาดเคร่ือง 
  1.9  ระบบหัวจ�ายน�้าด่ืม 

1.9.1 ตรวจสอบและล�างท�าความสะอาดตามมาตรฐานก�าหนด ทุก 1 เดือน/คร้ัง 

หมายเหตุ ในกรณีระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) เกิดป�ญหาหยุดชะงักลงหรือช�ารุดบกพร�องใน
ขณะใช�งานอยู�ด�วยสาเหตุใดก็ตาม และไม�สามารถใช�งานได�ตามปกติ หรือตรวจพบสิ่งผิดปกติภายใน ระบบดังกล�าว 
ผู�รับจ�างต�องเข�าตรวจสอบและระงับเหตุทันทีพร�อมแก�ไขป�ญหา เพ่ือให�ระบบฯ สามารถใช�งานได�ตามปกติ 
หากผู�รับจ�างไม�สามารถแก�ไขได�และต�องมีการจัดซ้ืออะไหล�เพ่ิมเติมจากสัญญาจ�าง ผู�รับจ�างต�องแจ�งแนวทางการแก�ไข
ให�ผู�ว�าจ�างทราบทันที เพื่อเข�าด�าเนินการปรับปรุงแก�ไขตามแนวทางดังกล�าวต�อไป
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- การตรวจวิเคราะห�คุณภาพน�้า 

รายละเอียด 

ทางกายภาพและทางเคมี ทางจุลินทรีย� มาตรฐานคุณภาพน�้าด่ืม* 
4 ครั�ง/ป� (ทุก 3 เดือน) 4 ครั�ง/ป� (ทุก3 เดือน) 2 ครั�ง/ป� (ทุก 6 เดือน) 

น�้าดิบ น�้าด่ืม น�้าประกอบอาหาร น�้าด่ืม น�้าประกอบอาหาร 
จ้านวน
ตัวอย�าง 

จ้านวน
พารามิเตอร� 

จ้านวน
ตัวอย�าง 

จ้านวน
พารามิเตอร� 

จ้านวน
ตัวอย�าง 

จ้านวน
พารามิเตอร� 

จ้านวน
ตัวอย�าง 

จ้านวน
พารามิเตอร� 

จ้านวน
ตัวอย�าง 

จ้านวน
พารามิเตอร� 

1. อาคารเพชรรัตน� 1 ณ 10 4 ณ 3 - - 4 ณ 20 - - 
2. อาคารพัชรกิติยาภา 1 ณ 10 1 ณ 3 1 ณ 3 1 ณ 20 1 ณ 20 
3. อาคารมหาวชิราวุธ 1 ณ 10 2 ณ 3 - - 2 ณ 20 - - 

ส�งตรวจท่ีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือห�องปฏิบัติการของหน�วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีการลงชื่อรับรองความถูกต�อง 
โดยนักเคมีและผู�ควบคุมดูแลห�องปฏิบัติการวิเคราะห� พร�อมยืนยันเอกสารแนบ 

หมายเหต ุ: *ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ�คุณภาพน้�าประปาดื่มได� กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

ท้ังนี้ หากผลการตรวจวิเคราะห�น้�าเกินเกณฑ�มาตรฐาน ผู�รับจ�างต�องด�าเนินการแก�ไขให�ผลการวิเคราะห�น้�า
ผ�านเกณฑ�ตามมาตรฐาน ให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังวันได�รับผลการวิเคราะห�คุณภาพน้�า พร�อมแนบผลวิเคราะห�
น้�าหลังจากการด�าเนินการแก�ไขให�ผ�านมาตรฐานแล�วให�กับผู�ว�าจ�าง ซึ่งผู�รับจ�างเป�นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท้ังหมด
โดยไม�คิดมูลค�าจากการด�าเนินการแก�ไขดังกล�าว ในกรณีที่ไม�สามารถด�าเนินการแก�ไขให�ผลการวิเคราะห�น้�าผ�านเกณฑ�
ตามมาตรฐานได�ตามวันที่ก�าหนดจะถูกปรับคิดเป�นรายวันในอัตราร�อยละ 0.20 ของค�าจ�างตรวจวิเคราะห�น้�าดื่ม
ตามสัญญา 

 
๒.1 ผู�รับจ�างต�องมีช�องทางการรับแจ�งเหตุฉุกเฉิน และเมื่อพบป�ญหาความผิดปกติของระบบผู�รับจ�าง

ต�องยินยอมจัดพนักงานเข�ามาตรวจสอบ วิเคราะห� และหาสาเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีได�รับการแจ�ง 
๒.2 ผู�ว�าจ�างขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดหน�วงค�าจ�างหรือปรับลดค�าจ�าง ในกรณีดังนี ้

๒.2.1 ไม�ส�งรายงานผลคุณภาพน้�าและการปฏิบัติงานต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องตามข�อก�าหนด โดยต�อง
มีเนื้อหาถูกต�อง สมบูรณ�ตามข�อก�าหนด ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดไว�ในขอบเขตงานนี้ 

๒.2.2 การละเลยบ�ารุงรักษา ซ�อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ�ต�างๆ หรือผิดนัดการเข�าด�าเนินการ 
อันเป�นเหตุส�งผลกระทบต�อการท�างานของระบบ ซึ่งผู�ว�าจ�างสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู�อื่นเข�ามาด�าเนินการ โดยค�าใช�จ�าย
ท้ังส้ินผู�รับจ�างต�องเป�นผู�รับผิดชอบ 

๒.2.3 ไม�ด�าเนินการตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้�าตามพารามเิตอร�ต�างๆ ท่ีผู�ว�าจ�างก�าหนด 
๒.2.4 ไม�ปรับแก�ไขข�อผิดพลาดต�างๆ ที่ผู�ว�าจ�างได�แจ�งให�แก�ไขเป�นลายลักษณ�อักษร 
๒.2.5 ไม�ด�าเนินการต�างๆ ท่ีระบุไว�ในข�อก�าหนดขอบเขตงาน 

๒.3 หากมีการซ�อมหรือเปล่ียนอุปกรณ�ผู�รับจ�างต�องสรุปรายงานและจ�านวนทุกอย�างที่เปลี่ยนส�งให�กับผู�ว�าจ�าง 
๒.4 ผู�รับจ�างจะต�องสรุปเป�นคู�มือถึง Operation และคู�มือการบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักร ให�กับผู�ว�าจ�างหลัง

จากที่ได�ด�าเนินการแล�วทั้งหมด โดยสรุปเป�นเอกสารจ�านวน 3 ชุด และแนบเอกสารในรูปแบบไฟล�อิเล็กทรอนิกส� 
e-Document  

๒.5 ในกรณีที่ผู�รับจ�างไม�สามารถควบคุมให�ระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) ท�างานได�ตามสัญญาจ�าง
หรือข�อก�าหนด จนส�งผลให�เกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ผู�รับจ�างจะต�องเป�นผู�รับผิดชอบทุกกรณี และผู�ว�าจ�างสงวน

๒.ขอกำหนดอ่ืนๆ้
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สิทธิ์พิจารณาปรับวันละ 0.1% ของราคาค�าจ�างทั้งหมดตามสัญญา นับตั้งแต�วันท่ีล�วงเลยตาตามสัญญาจ�างหรือ
ข�อก�าหนด เว�นแต�กรณีท่ีผู�รับจ�างแนะน�าผู�ว�าจ�างแล�วแต�ผู�ว�าจ�างเพิกเฉย 

๒.6 ผู�รับจ�างและผู�ปฏิบัติงานหรือช�างของผู� รับจ�าง ต�องปฏิบัติตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร�
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อย�างเคร�งครัดในระหว�างการด�าเนินงาน 

๒.7 กรรมสิทธิ์ในเอกสารงาน หรือเอกสารท่ีจัดท�าขึ้นทั้งหมดภายใต�งานจ�างน้ี ถือเป�นกรรมสิทธิ์ของ
คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แต�เพียงผู�เดียว โดยผู�รับจ�างไม�สามารถเป�ดเผยหรือ
เผยแพร�ให�บุคคลภายนอกรับรู�ได� เว�นแต�จะได�รับอนุญาตเป�นลายลักษณ�อักษรจากคณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

๒.8 ผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างานโดย
เคร�งครัด ผู�รับจ�างจะต�องจัดให�มีการป�องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก�ชีวิตและทรัพย� สิน ทั้งของผู�ปฏิบัติงาน
และบุคคลอื่นจากการท�างาน 

๒.9 ถ�าผู�รับจ�างไม�ได�ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว�ในสัญญานี้ หรือมีเหตุให�ผู�ว�าจ�าง เชื่อได�ว�าผู�รับจ�าง
ไม�สามารถปฏิบัติงานได� หรือผู�รับจ�างละเลยหน�าที่ตามสัญญานี้ก็ดี หรือผู�รับจ�างท�าผิดสัญญาข�อใดข�อหน่ึงก็ดี ผู�ว�าจ�าง
มีสิทธิบอกยกเลิกสัญญานี้ได� ผู�รับจ�างยินยอมให�ผู�ว�าจ�างด�าเนินการดังน้ี 

๒.9.1 ยึดหลักประกันสัญญาท้ังหมดหรือบางส�วนตามท่ีผู�ว�าจ�างเห็นสมควร 
๒.9.2 เรียกค�าเสียหายอันพึงมีจากผู�รับจ�าง 
๒.9.3 เรียกค�าเสียหายท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะผู�ว�าจ�างได�จ�างผู�รับจ�างรายใหม� ท�าการนี้ต�อไปจนครบก�าหนด

สัญญานี ้
๒.9.4 หากผู�รับจ�างไม�สามารถปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานแล�วไม�ครบถ�วนสมบูรณ�ในส�วนหน่ึงส�วนใด

ของสัญญานี้ได� โดยผู�ว�าจ�างหรือตัวแทนของผู�ว�าจ�างพิจารณาแล�วมีความจ�าเป�นต�องรีบด�าเนินการเพื่อให�เกิดความ
เรียบร�อยปลอดภัยในการท�างาน ผู�ว�าจ�างมีสิทธิ์ส�งเจ�าหน�าที่หรือบุคคลอื่นๆที่ผู�ว�าจ�างเห็นว�ามีความสามารถด�าเนินการ
ได�เข�าปฏิบัติงานแทนผู�รับจ�างได� โดยผู�รับจ�างยินยอมให�สามารถคิดค�าใช�จ�ายกับผู�รับจ�างได�ตามท่ีผู�ว�าจ�างเรียกเก็บ 

๒.10 หากผู�รับจ�าง ผู�แทน ช�าง หรือลูกจ�างของผู�รับจ�างจงใจหรือประมาทเลินเล�อ หรือไม�มีความรู�หรือ
ความช�านาญ ท�าให�ระบบน้�าดื่ม Reverse Osmosis (RO) ของผู�ว�างจ�างช�ารุดเสียหายใช�การไม�ได� หรือท�าให�เกิดความ
เสียหายแก�ทรัพย�สินของผู�ว�าจ�าง หรือของบุคคลอื่นที่อยู�ในความดูแลรักษาของผู�ว�าจ�าง ผู�รับจ�างยินยอมชดใช�
ค�าเสียหายท้ังสิ้นให�แก�ผู�ว�าจ�าง ภายในเวลาท่ีผู�ว�าจ�างก�าหนด 

๒.๑1 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก�งานผู�รับจ�างได�ท�าขึ้น แม�จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอัน
เกิดจากความผิดของผู�ว�าจ�าง ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดโดยซ�อมแซมให�คืนสภาพดีหรือเปลี่ยนให�ใหม� โดยค�าใช�จ�ายของผู�
รับจ�างเอง  

๒.12 ผู�เสนอราคาต�องจัดท้าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดการด้าเนินงานที่ก้าหนดทั�งหมดตั�งแต�ข�อ 
1 จนถึงข�อสุดท�าย กับรายละเอียดท่ีเสนอราคา โดยระบุเอกสารอ�างอิง แคตตาล็อค ให�ถูกต�องและในเอกสารอ�างอิง 
แคตตาล็อค ต�องขีดเส�นใต�ระบุหมายเลขข�อท่ีอ�างอิงให�ชัดเจน โดยต�องส�งมาพร�อมกับเอกสารแสดงคุณลักษณะ พร�อม
แนบในวันย่ืนข�อเสนอ 
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เกณฑ�การให�คะแนน 
ข�อก้าหนด/หลักเกณฑ�การพิจารณา น�้าหนัก คะแนน 

1. ข�อเสนอด�านเทคนิคหรือข�อเสนอแนะอ่ืนๆ 30% 100 คะแนน 
     1.๑ แผนการด้าเนินงาน  ๓0%  

1.1.1 มีแผนบริหารจัดการด�านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะ
เม่ือผลคุณภาพน้�าไม�ผ�าน) ด�านอัตราก�าลัง ด�านวัสดุส้ินเปลืองและอะไหล�ชิ้นส�วน
ส�ารอง (Spare Parts) ด�านการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาระบบน้�าดื่ม RO ด�าน
การล�างระบบหัวจ�ายน้�าดื่มตามมาตรฐาน และวิธีการแก�ไขป�ญหาเพื่อลด
ผลกระทบต�อหน�วยงานด�านสิ่งแวดล�อม ด�านความปลอดภัย และการใช�น้�าระหว�าง
ด�าเนินงานท่ีเป�นประโยชน�และเหมาะสมที่สุด อันดับ 1 

 100 คะแนน 

1.1.2 มีมีแผนบริหารจัดการด�านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะ
เม่ือผลคุณภาพน้�าไม�ผ�าน) ด�านอัตราก�าลัง ด�านวัสดุส้ินเปลืองและอะไหล�ชิ้นส�วน
ส�ารอง (Spare Parts) ด�านการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาระบบน้�าดื่ม RO ด�าน
การล�างระบบหัวจ�ายน้�าดื่มตามมาตรฐาน และวิธีการแก�ไขป�ญหาเพื่อลด
ผลกระทบต�อหน�วยงานด�านสิ่งแวดล�อม ด�านความปลอดภัย และการใช�น้�าระหว�าง
ด�าเนินงานท่ีเป�นประโยชน�และเหมาะสมที่สุด อันดับ 2 

 ๕0 คะแนน 

1.2.3 มีแผนบริหารจัดการด�านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะ
เม่ือผลคุณภาพน้�าไม�ผ�าน) ด�านอัตราก�าลัง ด�านวัสดุส้ินเปลืองและอะไหล�ชิ้นส�วน
ส�ารอง (Spare Parts) ด�านการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาระบบน้�าดื่ม RO ด�าน
การล�างระบบหัวจ�ายน้�าดื่มตามมาตรฐาน และวิธีการแก�ไขป�ญหาเพื่อลด
ผลกระทบต�อหน�วยงานด�านสิ่งแวดล�อม ด�านความปลอดภัย และการใช�น้�าระหว�าง
ด�าเนินงานท่ีเป�นประโยชน�และเหมาะสมที่สุด อันดับ 3 

 ๒๕ คะแนน 

1.2.4 มีแผนบริหารจัดการด�านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะ
เม่ือผลคุณภาพน้�าไม�ผ�าน) ด�านอัตราก�าลัง ด�านวัสดุส้ินเปลืองและอะไหล�ชิ้นส�วน
ส�ารอง (Spare Parts) ด�านการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาระบบน้�าดื่ม RO ด�าน
การล�างระบบหัวจ�ายน้�าดื่มตามมาตรฐาน และวิธีการแก�ไขป�ญหาเพื่อลด
ผลกระทบต�อหน�วยงานด�านสิ่งแวดล�อม ด�านความปลอดภัย และการใช�น้�าระหว�าง
ด�าเนินงานท่ีเป�นประโยชน�และเหมาะสมที่สุด อันดับ 4 เป�นต�นไป 

 0 คะแนน 

2. มาตรฐานของบริษัท/สินค�าหรือบริการ ๒๕% 100 คะแนน 
     2.1 ผลงาน ๑0%  

2.1.1 มีผลงานการติดตั้ง หรือบ�ารุงรักษาระบบผลิตน้�าดื่ม RO หรืองาน
ลักษณะเดียวกันน้ี โดยตรงกับโรงพยาบาล และมูลค�าผลงานเกิน ๕0% ของงานท่ี
เสนอฯ ไม�เกิน 3 ป� ซึ่งเป�นสัญญาเดียว

 ๑00 คะแนน 
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2.1.2 มีผลงานการติดตั้ง หรือบ�ารุงรักษาระบบผลิตน้�าดื่ม RO หรืองาน
ลักษณะเดียวกันนี้ มูลค�าผลงานเกิน ๕0% ของงานท่ีเสนอฯ ไม�เกิน 3 ป� ซึ่งเป�น
สัญญาเดียว

 ๕0 คะแนน 

2.1.3 ไม�มีผลงานการติดตั้ง หรือบ�ารุงรักษาระบบผลิตน้�าดื่ม RO หรือ
งานลักษณะเดียวกันน้ี มูลค�าผลงานเกิน ๕0% ของงานท่ีเสนอฯ ไม�เกิน 3 ป� ซ่ึง
เป�นสัญญาเดียว

 0 คะแนน 

2.2 มาตรฐานของบริษัท ๑0%  
2.2.1 บริษัทได�การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ 

ISO 45001 และ ISO 50001 และ ISO 41001 และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล

 ๑00 คะแนน

2.2.2 บริษัทได�การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ 
ISO 45001 หรือ ISO 50001 หรือ ISO 41001 หรือมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล

 ๕0 คะแนน 

2.2.3 บริษัทได�รับรองมาตรฐานอื่นๆ  ๒๕ คะแนน
2.2.4 บริษัทไม�ได�รับรองมาตรฐานใดๆ เลย  0 คะแนน 

    2.3 มาตรฐานของสินค�าหรือบริการ ๕%  
2.3.1 สินค�าหรือบริการได�การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 

9001 และ ISO 14001 และ FDA 
 ๑00 คะแนน

2.3.2 สินค�าหรือบริการได�การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 
9001 และ ISO 14001 หรือ FDA 

 ๕0 คะแนน 

2.3.3 สินค�าหรือบริการได�การรับรองมาตรฐานอื่นๆ  ๒๕ คะแนน 
2.3.4 สินค�าหรือบริการไม�ได�รับรองมาตรฐานใดๆ เลย  0 คะแนน

๓. บริการหลังการขาย ๑๕% 100 คะแนน 
3.๑ ข�อเสนออื่นๆ ที่เป�นประโยชน�ต�อโครงการ ๑0%  
      3.1.1 มากกว�าข�อก�าหนด เป�นอันดับ ๑  100 คะแนน 
      3.1.2 มากกว�าข�อก�าหนด เป�นอันดับ 2  ๕0 คะแนน 
      3.1.3 มากกว�าข�อก�าหนด เป�นอันดับ 3 เป�นต�นไป  ๒๕ คะแนน 
      3.1.4 ตามข�อก�าหนด  0 คะแนน 
3.2 Hot line รองรับการรับแจ�งเรื่อง ๕%  

3.2.1 มีเบอร� Hot line รองรับการรับแจ�งเรื่อง  ๑00 คะแนน
3.2.2 ไม�มีเบอร� Hot line รองรับการรับแจ�งเรื่อง  ๑0 คะแนน 

 
*** ทั�งนี�ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เพ่ือให�ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาในการให�คะแนน 
หากผู�ยื่นข�อเสนอไม�แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ทางคณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาลขอสงวนสิทธ์ิไม�รับเอกสาร
เพ่ิมเติมจะพิจารณาตามเอกสารที่อัพโหลดลงระบบเท�านั�น *** 


