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ขอบเขตของงาน  
จ้างเหมาบ้ารุงรักษาตรวจสอบระบบบ้าบัดน ้าเสียและระบบระบายน ้าฝน 

 ประจ้าปีงบประมาณ 2567 จ้านวน 1 งาน 
 
1. ความเป็นมา     

ด้วยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นทั้งสถานศึกษาและสถานพยาบาล
ที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนและการรักษาผู้ป่วย ท้าให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้้าประปาเป็นจ้านวน
มาก ส่งผลให้มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นมากตามมาด้วย ซึ่งปัจจุบันมีระบบบ้าบัดน้้าเสียในการรองรับน้้าเสียดังกล่าว
จ้านวน 5 ระบบ คือ ระบบบัดน้้าเสียรวม ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารเพชรรัตน์ ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารพัชรกิติยา
ภา ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารทีปังรัศมีโชติ และระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2 รวมถึงมรีะบบ
ระบายน้้าฝนที่ช่วยรองรับปริมาณน้้าฝนสะสมช่วงฝนตกไม่ให้เกิดน้้าท่วมขัง  

ดังนั้นเพ่ือให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียสามารถบ้าบัดน้้าเสียได้มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งของอาคาร
ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบระบายน้้าฝนสามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งบ้ารุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบระบาย
น้้าฝนให้มีความพร้อมในการใช้งานสูงสุด จึงมีความจ้าเป็นต้องจ้างเหมาบ้ารุงรักษาตรวจสอบระบบบ้าบัดน้้าเสีย
และระบบระบายน้้าฝน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง 
2.2 เพ่ือวางแผนและเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดในการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของระบบบ้าบัด

น้้าเสียและระบบระบายน้้าฝนให้มีความพร้อมใช้งานได้ดี สามารถท้างานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพตลอดอายุ
การใช้งาน 

2.3 เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบบัดน้้าเสียและระบบระบายน้้าฝนมีกระบวนการอย่างเป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบกลับและอ้างอิงข้อมูลได้ 

3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพ

ยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่มีผลงานปรับปรุง หรือบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสีย หรืองานลักษณะ
เดียวกันนี้ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งผลงานนี้ ผู้เสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญา
โดยตรง (สัญญาภายในประเทศ) ต้องเป็นผลงานที่ดีเสร็จเรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ได้ด้าเนินการแล้ว
เสร็จจนถึงวันยื่นซองประกวดราคา โดยจะต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ 
และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชื่อถือ โดยผู้ประกวดราคาจะต้องยื่นหนังสือรับรองผลงาน
พร้อมส้าเนาคู่สัญญา 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารจัดการงานวิศวกรรมระบบบัดน้้า
เสียทั้งหมดท่ีเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

3.13 ผู้รับจ้างจะต้องท้าการประเมินความเสี่ยง และจัดท้าแผนการด้าเนินงานความปลอดภัยในการ
ท้างาน เพ่ือควบคุมอันตรายที่จะเกิดข้ึนจากการท้างาน 

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส้าหรับใช้ท้างานในที่อับอากาศ และมีชุดป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019) ให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องมีการสัมผัสกับน้้าเสีย 
หากพนักงานของผู้ยื่นข้อเสนอมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019) ที่เกิดจากการ
ท้างานดังกล่าว ทางผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความช้านาญ เข้ามาด้าเนินการดูแล
บ้ารุงรักษาและตรวจสอบระบบบ้าบัดน้้าเสีย โดยอย่างน้อยมีคุณสมบัติดังนี้ 

ต้าแหน่ง 
จ้านวน 

อย่างน้อย (คน) 
รายละเอียดขั นต่้า 

1.  วิ ศวกรสิ่ ง แวดล้ อม /
สุขาภิบาล 

1 ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล ประสบการณ์
อย่างน้อย 3 ปี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท
ภาคี พร้อมทั้งผ่านการอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ 
และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ รวมถึงมีหนังสือรับรองการเป็นผู้
ควบคุมงานโครงการนี้ (ซึ่งต้องเป็นวิศวกรที่อยู่ประจ้าตลอด
ระยะเวลาของโครงการ/เป็นวิศวกรที่จะต้องลงนามรับรอง
เอกสารตลอดระยะเวลาของโครงการ) 
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ต้าแหน่ง 
จ้านวน 

อย่างน้อย (คน) 
รายละเอียดขั นต่้า 

2. วิศวกรไฟฟ้า 1 ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี มี
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี  

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท้างาน (จป.) 

1 ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรอง
การผ่านฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างาน 
(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หรือสูงกว่า) 

3.  พนักงานบ้ ารุ ง รั กษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า ประสบการณ์
อย่างน้อย 1 ปี  

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกลประสบการณ์
อย่างน้อย 1 ปี  

4. พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 4 ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ผ่านการอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุม
งาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามลักษณะของ
งาน (หัวหน้างานผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน) 

หมายเหตุ : พนักงานผู้ปฏิบัติงานหน้างานต้องมีจ้านวนอย่างน้อย 4 คน โดยเป็นผู้ผ่านการอบรมการท้างานที่อับ
อากาศไม่น้อยกว่า 3 คน) ในวันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยวันเวลาในการปฏิบัติงานอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง 

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ประกวดราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก้าหนดในการประกวดราคาหรือไม่ 
หากผู้ประกวดราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอ
ตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครั้งนี้ 

 4. ขอบเขตของงานที่จะด้าเนินการจ้าง  

4.1 ขอบเขตการด้าเนินงาน 
4.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความช้านาญ และมีประสบการณ์เฉพาะ

ด้านมาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจ้านวนบุคลากร คุณวุฒิ และประสบการณ์ไม่น้อยกว่าข้อ 3.15 
ก้าหนด หากผู้รับจ้างส่งพนักงานเข้ามาท้างานไม่ครบตามจ้านวนข้างต้น จะต้องถูกปรับตามจ้านวนพนักงานที่ขาด 
ตามอัตราค่าจ้างค่าแรงขั้นต่้า 

4.1.2 ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการควบคุมดูแล ตรวจสอบ บ้ารุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของ
ระบบระบายน้้าฝน และระบบบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน 5 ระบบ คือ ระบบบัดน้้าเสียรวม ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคาร
เพชรรัตน์ ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารพัชรกิติยาภา ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารทีปังกรรัศมีโชติ และระบบบ้าบัดน้้า
เสียอาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังเอกสารแนบท้าย ซึ่งจ้านวนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน รวมถึงจัดหาและเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้้ามันหล่อลื่น, น้้ามันเกียร์
, สายพาน, ไส้กรองอากาศ และจาระบี เป็นต้น หรืออะไหล่ชิ้นส่วนส้ารอง (Spare Parts) เช่น ชุดเกียร์, ลูกปืน, 
กล่องเครื่องสูบ, เพลา, ใบพัด, แหวนกันสึก, ลูกลอย -สายปรับระดับ, Timer, สวิตช์ , ขดลวดมอเตอร์ ,  
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Valve, Check Valve, Pressure Gauge, Relief Valve, แผ่นเก็บเสียง, BOLT และ NUT เป็นต้น ว่ามีการช้ารุด 
ผุกร่อนหรือไมใ่ห้เพียงพอต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในกรณีเครื่องจักรและอุปกรณ์เกิดปัญหาหยุดชะงักลงหรือช้ารุดบกพร่องในขณะใช้งานอยู่ด้วย 
สาเหตุใดก็ตามและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือตรวจพบสิ่งผิดปกติ ผู้รับจ้างต้องเข้าตรวจสอบและระงับเหตุ
ทันทีพร้อมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เครื่องจักร และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากเกิดจากปัญหาหรือสาเหต ุ
ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตงานที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ผู้รับจ้างต้องแจ้งแนวทางการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเพ่ือ
ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางดังกล่าวต่อไป  

4.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดท้ารายงานสรุปการตรวจสอบระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบระบายน้้าฝน 
รวมถึงจัดท้ารายงานเอกสารระบุถึงปัญหา สาเหตุ การแก้ไข และข้อเสนอแนะ ทุกเดือน พร้อมติดตามการ
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ต้องมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างลงนามรับทราบในเอกสารการ
ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาระบบของผู้รับจ้างทุกครั้ง  

4.1.4 ผู้รับจ้างต้องขุดลอกและสูบตะกอนในบ่อหน่วงน้้าของอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ขนาด 250 
ลูกบาศก์เมตร และอาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ขนาด 23 ลูกบาศก์เมตร ทั้งภายนอกอาคารและชั้นใต้ดิน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง/ป ี 

4.1.5 ผู้รับจ้างต้องท้าการตรวจวัดค่าคุณภาพน้้าเสียเบื้องต้น ทุก 15 วัน ของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 4 
จุด คือ อาคารเพชรรัตน์ อาคารพัชรกิติยาภา อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และอาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2 
(ส่วนกลาง) โดยพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด ได้แก่ pH, DO และ SV30  

4.1.6 ผู้รับจ้างต้องท้าการเก็บตัวอย่างน้้าจากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม ทุกเดือน ส่งไปวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานสากล พร้อมทั้ง
ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งให้กับผู้ว่าจ้างภายในเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันส่งตัวอย่างน้้าให้ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

- วิเคราะห์น้้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย ( Influent) โดยพารามิเตอร์ที่ต้องวิเคราะห์ ได้แก่ 
pH, BOD, SS และ MLSS (บ่อเติมอากาศ Aeration Tank) 

- วิเคราะห์น้้าเสียออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย (Effluent) โดยมีพารามิเตอร์ที่ต้องวิเคราะห์ 
จ้านวน 14 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, SS, COD, TDS, TKN, Sulfide, Settleable Solids, Total Coliform, 
Fecal Coliform, Oil & Grease, Free Chlorine, Escherichia coli และไข่หนอนพยาธิ 

- วิ เคราะห์น้้าเสียบ่อเติมอากาศที่  1 และ 2 (Aeration Tank 1, Aeration Tank 2) โดย
พารามิเตอร์ที่ต้องวิเคราะห์ ได้แก่ MLSS, DO และ SV30 

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของน้้าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งอาคารประเภท ก. หาก
คุณภาพน้้าทิ้งไม่ผ่านมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขหากอยู่ภายใต้ขอบเขตงานที่ผู้รับจ้าง
รับผิดชอบ โดยมีวิศวกรหรือผู้ช้านาญการที่มีประสบการณ์เข้าไปปรับปรุงแก้ไขทันที ภายใน 7 วัน และต้อง
ด้าเนินการแก้ไขจนกว่าผลคุณภาพน ้าทิ งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงส่งรายงานผลตรวจคุณภาพน้้าทิ้งที่
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วให้กับทางผู้ว่าจ้าง ซึ่งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงวดงาน
ปกติ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีหากสาเหตุและแนวทางแก้ไขอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตงานที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเพ่ือด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทาง
ดังกล่าวต่อไป  
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4.2 รายละเอียดการด้าเนินงาน 
4.2.1 ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนเข้าด้าเนินงาน อย่างน้อย 7 วัน  

 4.2.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท้าแผนบริหารจัดการอัตราก้าลังและประวัติบุคลากรส่งให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รวมถึงจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความช้านาญเข้ามา
ด้าเนินการดูแลบ้ารุงรักษาและตรวจสอบระบบ 

 - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนอัตราก้าลังในการปฏิบัติงาน และก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจนให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

- ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนตัวพนักงานของผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาทดแทนทันที 

- พนักงานของผู้รับจ้างต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยเครื่องแบบของผู้รับจ้าง โดยมีป้ายชื่อ
พนักงาน และชื่อบริษัทของผู้รับจ้างให้ชัดเจน 

- การปฏิบัติงานนอกจากเวลาที่ก้าหนด ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจัดพนักงานตามจ้านวนที่เหมาะสม 
เพ่ือปฏิบัติงานให้ลุล่วง โดยค่าใช้จ่ายผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

- การจัดเวลาปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และนโยบาย
ของผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งมีผู้ควบคุมงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อเครื่องจักรขัดข้อง 

- พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องอยู่ภายใต้การก้ากับดูแล และค้าแนะน้าของผู้ว่ าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้าง
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

- พนักงานของผู้รับจ้างต้องให้ความเคารพเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง และปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือผู้มา
ใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย 

- พนักงานผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างต้องมีสัญชาติไทย  
4.2.3 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการเข้าด้าเนินงานและรายการตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และระบบระบายน้้าฝน จ้านวน 5 ระบบ (ระบบบัดน้้าเสียรวม ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารเพชร
รัตน์ ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารพัชรกิติยาภา ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารทีปังรัศมีโชติ และระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคาร
หอพักแพทย์พยาบาล 1-2) ประจ้าปี (Preventive Maintenance) ให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา เช่น แผนการตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบ แผนการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้้า และแผนการ
บ้ารุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) เป็นต้น 

4.2.4 ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการควบคุมดูแล ตรวจสอบ บ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบ
ระบายน้้าฝน จ้านวน 5 ระบบ (ระบบบัดน้้าเสียรวม ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารเพชรรัตน์ ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคาร
พัชรกิติยาภา ระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารทีปังรัศมีโชติ และและระบบบ้าบัดน้้าเสียอาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-
2) และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง หากพบเครื่องจักรและอุปกรณ์ช้ารุดที่ไม่
สามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ิมเติมให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที รวมถึงจัดท้ารายงาน
สรุปการตรวจสอบ สถานะเครื่องจักรและอุปกรณ์ ชั่วโมงการท้างาน และการซ่อมบ้ารุงรักษา พร้อมวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุ ข้อเสนอแนะและการแก้ไขทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.2.4.1 ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบระบายน้้าฝน 
1) ตรวจสภาพการอุดตันที่เกิดข้ึน 
2) ตรวจสอบการควบคุมระดับน้้า 
3) ตรวจสอบการไหลเวียนของน้้า 
4) ตรวจสอบและท้าความสะอาดเครื่องควบคุมการไหลของน้้า 
5) ตรวจสอบกลิ่น (ตรวจวัดปริมาณ H2S บริเวณพ้ืนที่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และพ้ืนที่

 โดยรอบระบบบ้าบัดน้้าเสีย) 
6) ท้าความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบทั้งหมด ในการเข้าด้าเนินการตามรอบ 

   การบริการ 
7) ท้าความสะอาดบริเวณเครื่องจักร 
8) ตรวจสอบท่อน้้าเข้าและท่อน้้าออก (การอุดตัน) 
9) ตรวจสภาพเชื้อและสีแบคทีเรีย 
10) ตรวจวัดค่าคุณภาพน้้าเสียเบื้องต้นตามข้อ 4.5 ก้าหนด 
11) ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

11.1) ปั๊มที่เก่ียวกับระบบบ้าบัดน้้าเสีย และระบบระบายน้้าฝน 
- ทดสอบเดินเครื่อง ตรวจสอบเสียงการท้างาน และท้าความสะอาดอุปกรณ์ 
- ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ และการท้างานของ Valve, Check Valve 
- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ (สภาพท่อ, Guide Rail, โซ่) 
- ตรวจสภาพระดับและเปลี่ยนน้้ามันหล่อลื่น พร้อมอัดจาระบี  
- ตรวจสอบสภาพการหมุนและการท้างานว่ามีการสั่นหรือมีเสียงผิดปกติหรือไม่ 
- ตรวจสอบหน้าแปลน และขันสลักยึด ที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อย 
- ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าและความดันไฟฟ้า การรั่วซึมของน้้าเข้าสู่มอเตอร์ และการ

โยงยึดของขั้วสายไฟ  
- ตรวจสอบสภาพการสึกหรอแกนเพลา การสึกหรอของใบพัด และแหวนกันสึก 

(Wearing) ว่ามีการผุกร่อนหรือไม่ 
- ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ควบคุม เช่น ลูกลอย-สายปรับระดับ, Timer, 

สวิตช์ เป็นต้น 
- ตรวจสอบการท้างานและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 
- ตรวจสอบค่าความต้านทานของขดลวดมอเตอร์ 

11.2) เครื่องเติมอากาศ (Air Blower) 
- ทดสอบเดินเครื่อง ตรวจสอบเสียงการท้างาน และท้าความสะอาดอุปกรณ์ 
- ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ และการท้างานของ Valve, Check Valve 
- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ (สภาพท่อ, Guide Rail, โซ่) 
- ตรวจสภาพระดับและเปลี่ยนน้้ามันหล่อลื่น  
- ตรวจสอบระบบการท้างาน เปลี่ ยนสายพาน น้้ามันเกียร์ ไส้กรองอากาศ  

และอัดจารบี 
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- ตรวจเช็ค Pressure Gauge และ Relief Valve 
- ตรวจสอบปริมาณและประสิทธิภาพการจ่ายอากาศ 
- ตรวจสอบสภาพการหมุนและการท้างานว่ามีการสั่นหรือมีเสียงผิดปกติหรือไม่ 
- ตรวจสอบหน้าแปลน และขันสลักยึด ที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อย 
- ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าและความดันไฟฟ้า การรั่วซึมของน้้าเข้าสู่มอเตอร์ และการ

โยงยึดของขั้วสายไฟ  
- ตรวจสอบสภาพการสึกหรอแกนเพลา การสึกหรอของใบพัด และแหวนกันสึก 

(Wearing) ว่ามีการผุกร่อนหรือไม่ 
- ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ควบคุม เช่น ลูกลอย-สายปรับระดับ, Timer, 

สวิตช์ เป็นต้น 
- ตรวจสอบการท้างานและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 
- ตรวจสอบค่าความต้านทานของขดลวดมอเตอร์ 

11.3) มอเตอร์ เช่น Jet Aerator, Surface Aerator, Scrapper (Motor) 
- ทดสอบเดินเครื่อง ตรวจสอบเสียงการท้างาน และท้าความสะอาดอุปกรณ ์
- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ (สภาพท่อ, Guide Rail, โซ่) และการรั่วไหลของท่อ 
- ตรวจสภาพระดับและเปลี่ยนน้้ามันหล่อลื่น 
- ตรวจสภาพ BOLT และ NUT 
- ตรวจสอบระบบการท้างาน เปลี่ยนลูกปืน น้้ามันเกียร์ และอัดจารบี 
- ตรวจสอบปริมาณและประสิทธิภาพการจ่ายอากาศ 
- ตรวจสอบสภาพการหมุนและการท้างานว่ามีการสั่นหรือมีเสียงผิดปกติหรือไม่ 
- ตรวจสอบหน้าแปลน และขันสลักยึด ที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อย 
- ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าและความดันไฟฟ้า การรั่วซึมของน้้าเข้าสู่มอเตอร์ และการ

โยงยึดของขั้วสายไฟ  
- ตรวจสอบชุดเกียร์ ลูกปืน กล่องเครื่องสูบ การสึกหรอแกนเพลา การสึกหรอของ

ใบพัด และแหวนกันสึก (Wearing) ว่ามีการผุกร่อนหรือไม่ 
- ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ควบคุม เช่น Timer, สวิตช์ เป็นต้น 
- ตรวจสอบการท้างานและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 
- ตรวจสอบค่าความต้านทานของขดลวดมอเตอร์ 
- ตรวจสอบจุดยึดแขนชุดกวาดตะกอน 
- ตรวจสอบการเคลื่อนตัวแขนของชุดกวาดตะกอน 

11.4) ระบบควบคุมการจ่ายคลอรีน และอ่านค่า pH  
- ตรวจสอบชุดคอนโทรล ท่อ หัววัด และชุดสายจ่ายว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ 
- ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาชุดปั๊มและการ Feed คลอรีนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา 
- สอบเทียบให้สามารถอ่านค่าได้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
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11.5) ระบบตรวจวัดค่าออกชิเจนในน้้าเสียอัตโนมัติ (Do Sensor) และตัวควบคุมการ
เติมอากาศ (Inverter) 
- ตรวจสอบชุดคอนโทรล ท่อ และหัววัด  
- ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
- สอบเทียบให้สามารถอ่านค่าได้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 

11.6) ตู้ควบคุมระบบบ้าบัดน้้าเสีย และระบบระบายน้้าฝน 
- ตรวจสอบไฟแสดงสถานะหน้าตู้ทั้งหมด 
- ตรวจสอบการท้างานของ FUNCTION ต่างๆ ของระบบทั้งหมด 
- ตรวจสอบจุดเชื่อมสายไฟ หากเกิดการคลายตัวต้องด้าเนินการขันให้แน่นเป็นปกติ 

4.2.4.2 เก็บและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้้า  
1) ต้าแหน่งการเก็บตัวอย่างน้้า 
2) วิธีการเก็บตัวอย่างน้้า 
3) วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้า 
4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียตามข้อ 4.6 ก้าหนด 
5) ส่งรายงานผลคุณภาพน้้าทิ้ง ภายใน 30 วัน นับจากวันส่งตัวอย่างน้้า ตามข้อ 4.6 

ก้าหนด ในกรณีคุณภาพน้้าทิ้งไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือตรวจพบคุณภาพน้้ามีความผิดปกติมีแนวโน้มเกินค่า
มาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยด่วน หากอยู่ภายใต้ขอบเขตงานที่ผู้รับจ้าง
รับผิดชอบ โดยมีวิศวกรหรือผู้ช้านาญการที่มีประสบการณ์เข้าไปปรับปรุงแก้ไขทันที  ภายใน 7 วัน และต้อง
ด้าเนินการแก้ไขจนกว่าผลคุณภาพน้้าทิ้งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงส่งรายงานผลตรวจคุณภาพน้้าทิ้งที่ผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วให้กับทางผู้ว่าจ้าง ซึ่งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงวดงานปกติ 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีหากสาเหตุและแนวทางแก้ไขอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตงานที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเพ่ือด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทาง
ดังกล่าวต่อไป  

4.2.4.3 บ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณเ์ชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)  
1) ปฏิบัติตามแผนการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และระบบ

ระบายน้้าฝนที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง ด้วยภาระและค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างและจัดท้ารายงานสภาพ
เครื่องจักรและอุปกรณใ์ห้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวัน และ/หรือทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน หรือทุกปี  

2) หากเกิดปัญหาการอุดตันภายในเครื่องสูบน้้า วาล์ว หรือท่อ เบื้องต้นผู้รับจ้างต้องท้า
การแก้ไขปัญหาการอุดตันพร้อมวิเคราะห์สาเหตุ เสนอแนวทางป้องกันและการแก้ไขในอนาคต ถ้าพบความผิดปกติ
ต่อเนื่องจากอุปกรณ์ เช่น ปั๊มน้้า, ปั๊มสูบตะกอนช้ารุด ผู้รับจ้างต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้างทราบ
โดยเร็ว ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน 

3) กรณีพบว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใดต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมตามสภาพการใช้งานที่
นอกเหนือการรับผิดชอบ ผู้รับจ้างต้องท้ารายงานพร้อมทั้งระบุถึงสาเหตุที่ท้าให้เกิดความเสียหาย รายละเอียดการ
ซ่อมแซม และราคาอุปกรณ์อะไหล่ ภายใน 3 วัน เสนอให้กับผู้ว่าจ้างพิจารณา เมื่อได้รับการอนุมัติโดยเร่งด่วนจาก
ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องเข้าด้าเนินการแก้ไข เปลี่ยน หรือซ่อมแซมโดยทันทีให้ระบบสามารถท้างานได้ปกติ หากไม่
สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 7 วัน อันเนื่องมาจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจง
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รายละเอียดให้ผู้ว่าจ้างทราบ ถ้าผู้รับจ้างมิได้แจ้งต่อผู้ว่าจ้างทราบเป็นเหตุให้ไม่สามารถท้าการบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน ซ่อมแซมแก้ไขหรือหาทางป้องกันได้ทันเวลา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่
ในสภาพดีดังเดิม 

4) หากเมื่อผู้รับจ้างเสนอรายงานการซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใดๆ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
แล้ว แต่ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้มีการด้าเนินการใดๆ ต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้น ผู้รับจ้างต้องดูแลเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์นั้นไม่ให้เกิดการช้ารุดเสียหายเพิ่มข้ึนอีกนับตั้งแต่วันที่ส่งรายงานแก่ผู้ว่าจ้าง 

5) ในกรณีที่เห็นว่ามีความจ้าเป็นต้องหยุดการท้างานของระบบหรือเครื่องจักรบางส่วน
หรือทั้งหมด เพ่ือท้าการซ่อมแซมหรือด้วยเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนเท่านั้น จึงจะ
ด้าเนินการต่อไปได ้

4.2.5 ผู้รับจ้างต้องท้าสรุปรายงานผลการด้าเนินการพร้อมถ่ายภาพ ขั้นตอนการด้าเนินการ การ
ตรวจสภาพและการวิเคราะห์น้้าเสีย พร้อมสรุปวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้กับผู้ว่าจ้าง โดยอาศัย
หลักทางวิชาการเพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพการบ้าบัดสูงสุด 

5. เงื่อนไขเฉพาะ 
5.1 ผู้รับจ้างต้องมีช่องทางการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และเม่ือพบปัญหาความผิดปกติของระบบผู้รับจ้างต้อง

ยินยอมจัดพนักงานเข้ามาตรวจสอบ วิเคราะห์ และหาสาเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีได้รับการแจ้ง 
5.2 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดหน่วงค่าจ้างหรือปรับลดค่าจ้าง ในกรณีดังนี้ 

5.2.1 ไม่ส่งรายงานผลคุณภาพน้้าและการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อก้าหนด โดยต้องมี
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ตามข้อก้าหนด ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในขอบเขตงานนี้ 

5.2.2 การละเลยบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ หรือผิดนัดการเข้าด้าเนินการ อัน
เป็นเหตุส่งผลกระทบต่อการท้างานของระบบ ซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู้อ่ืนเข้ามาด้าเนินการ โดยค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

5.2.3 ไม่ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าตามพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด 
5.2.4 ไม่ปรับแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้แก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร 
5.2.5 ไม่ด้าเนินการต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อก้าหนดขอบเขตงาน 

5.3 หากมีการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ผู้รับจ้างต้องสรุปรายงานและจ้านวนทุกอย่างที่เปลี่ยนส่งให้กับผู้ว่าจ้าง 
5.4 ผู้รับจ้างจะต้องสรุปเป็นคู่มือถึงขั้นตอนในการบ้าบัดน้้าเสีย ขั้นตอนการ Operation และคู่มือการ

บ้ารุงรักษาเครื่องจักร ให้กับผู้ว่าจ้างหลังจากที่ได้ด้าเนินการแล้วทั้งหมด โดยสรุปเป็นเอกสารจ้านวน 3 ชุด และ
แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ e-Document  

5.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถควบคุมให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบระบายน้้าฝนท้างานได้ตาม
สัญญาจ้างหรือข้อก้าหนด จนส่งผลให้เกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี และ
ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์พิจารณาปรับวันละ 0.1% ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยตาตาม
สัญญาจ้างหรือข้อก้าหนด เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับจ้างแนะน้าผู้ว่าจ้างแล้วแต่ผู้ว่าจ้างเพิกเฉย 

5.6 ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานหรือช่างของผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์วชิรพ
ยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อย่างเคร่งครัดในระหว่างการด้าเนินงาน 

5.7 กรรมสิทธิ์ในเอกสารงาน หรือเอกสารที่จัดท้าขึ้นท้ังหมดภายใต้งานจ้างนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเปิดเผยหรือ
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เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

5.8 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท้างาน
โดยเคร่งครัด ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของผู้ปฏิบัติงาน
และบุคคลอ่ืนจากการท้างาน 

5.9 ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในสัญญานี้ หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้าง เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ หรือผู้รับจ้างละเลยหน้าที่ตามสัญญานี้ก็ดี หรือผู้รับจ้างท้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิบอกยกเลิกสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด้าเนินการดังนี้ 

5.9.1 ยึดหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
5.9.2 เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง 
5.9.3 เรียกค่าเสียหายที่เพ่ิมขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างได้จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ท้าการนี้ต่อไปจนครบ  

ก้าหนดสัญญานี้ 
5.9.4 หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานแล้วไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในส่วนหนึ่งส่วนใด

ของสัญญานี้ได้ โดยผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วมีความจ้าเป็นต้องรีบด้าเนินการเพ่ือให้เกิดความ
เรียบร้อยปลอดภัยในการท้างาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนๆที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่ามีค วามสามารถ
ด้าเนินการได้เข้าปฏิบัติงานแทนผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้สามารถคิดค่าใช้จ่ายกับผู้รับจ้างได้ตามที่ผู้ว่าจ้าง
เรียกเก็บ 

5.10 หากผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้หรือ
ความช้านาญ ท้าให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียของผู้ว่างจ้างช้ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือท้าให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือของบุคคลอ่ืนที่อยู่ในความดูแลรักษาของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด 

5.๑1 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานผู้รับจ้างได้ท้าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี
อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนสภาพดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างเอง  

5.12 ผู้เสนอราคาต้องจัดท้าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดการด้าเนินงานที่ก้าหนดทั งหมดตั งแต่
ข้อ 1 จนถึงข้อสุดท้าย กับรายละเอียดที่เสนอราคา โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อค ให้ถูกต้องและใน
เอกสารอ้างอิง แคตตาล็อค ต้องขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารแสดง
คุณลักษณะ พร้อมแนบในวันยื่นข้อเสนอ 

ตารางเปรียบเทียบข้อก้าหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
อ้างถึงข้อ คุณลักษณะเฉพาะที่ 

TOR ก้าหนด 
คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคา

เสนอ 
เอกสารอ้างอิง 

ระบุหมายเลข
หัวข้อ 

คัดลอกเอกสารตาม
ข้อก้าหนดฯ ลงในช่องนี้ 

ระบุว่าคุณสมบัติ ค่าตัวเลขจริงของ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถท้าได้ (โดยไม่ใช่
การคัดลอกข้อก้าหนดมาแสดงซ้้า) 

ใส่หมายเลขอ้างอิงในเอกสาร
ประกอบเพื่อกรรมการ

สามารถพิจารณาตรวจสอบได้
โดยสะดวก 
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6. ก้าหนดการส่งมอบพัสดุ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ 

ประกอบด้วย 
ราคา                 น้้าหนัก 30 % 
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ                        น้้าหนัก 30 % 
มาตรฐานของบริษัท/สินค้าหรือบริการ     น้้าหนัก ๒๕% 
บริการหลังการขาย       น้้าหนัก 1๕% 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อก้าหนด/หลักเกณฑ์การพิจารณา น ้าหนัก คะแนน 

1. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 30% 100 คะแนน 
     1.๑ แผนการด้าเนินงาน  ๓0%  

1.1.1 มีแผนบริหารจัดการด้านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะเมื่อผล
คุณภาพน้้าทิ้งไม่ผ่านและระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่สามารถท้างานได้) ด้านอัตราก้าลัง ด้าน
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ชิ้นส่วนส้ารอง (Spare Parts) ด้านงานวิศวกรรมระบบบ้าบัด
น้้าเสียและระบบระบายน้้าฝน (การตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์) ด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมที่สุด เป็นอันดับ 1 

 100 คะแนน 

1.1.2 มีแผนบริหารจัดการด้านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะเมื่อผล
คุณภาพน้้าทิ้งไม่ผ่านและระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่สามารถท้างานได้) ด้านอัตราก้าลัง ด้าน
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ชิ้นส่วนส้ารอง (Spare Parts) ด้านงานวิศวกรรมระบบบ้าบัด
น้้าเสียและระบบระบายน้้าฝน (การตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์) ด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมที่สุด เป็นอันดับ 2 

 ๕0 คะแนน 

1.1.3 มีแผนบริหารจัดการด้านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะเมื่อผล
คุณภาพน้้าทิ้งไม่ผ่านและระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่สามารถท้างานได้) ด้านอัตราก้าลัง ด้าน
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ชิ้นส่วนส้ารอง (Spare Parts) ด้านงานวิศวกรรมระบบบ้าบัด
น้้าเสียและระบบระบายน้้าฝน (การตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์) ด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมที่สุด เป็นอันดับ 3 

 ๒๕ คะแนน 

1.1.4 มีแผนบริหารจัดการด้านปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะเมื่อผล
คุณภาพน้้าทิ้งไม่ผ่านและระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่สามารถท้างานได้) ด้านอัตราก้าลัง ด้าน
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ชิ้นส่วนส้ารอง (Spare Parts) ด้านงานวิศวกรรมระบบบ้าบัด
น้้าเสียและระบบระบายน้้าฝน (การตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์) ด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมที่สุด 4 เป็นต้นไป 

 0 คะแนน 

2. มาตรฐานของบริษัท/สินค้าหรือบริการ ๒๕% 100 คะแนน 
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ข้อก้าหนด/หลักเกณฑ์การพิจารณา น ้าหนัก คะแนน 
     2.1 ผลงาน ๑0%  

2.1.1 มีผลงานปรับปรุง หรือบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสีย หรืองานลักษณะ
เดียวกันนี้ โดยตรงกับโรงพยาบาล และมูลค่าผลงานเกิน ๕0% ของงานที่เสนอฯ ไม่เกิน 
3 ปี ซึ่งเป็นสัญญาเดียว 

 ๑00 คะแนน 

2.1.2 มีผลงานปรับปรุง หรือบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสีย หรืองานลักษณะ
เดียวกันนี้ และมูลค่าผลงานเกิน ๕0% ของงานที่เสนอฯ ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งเป็นสัญญาเดียว 

 ๕0 คะแนน 

2.1.3 ไม่มีผลงานปรับปรุง หรือบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสีย หรืองานลักษณะ
เดียวกันนี้ และมูลค่าผลงานเกิน ๕0% ของงานที่เสนอฯ ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งเป็นสัญญาเดียว 

 0 คะแนน 

2.2 มาตรฐานของบริษัท ๑0%  
2.2.1 บริษัทมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล 

และใบผู้ควบคุมมลพิษน้้าในนามนิติบุคคล และมีผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษน้้าที่ได้การ
รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีบุคลากรผ่านอบรมการท้างานที่อับอากาศ
มากกว่าข้อก้าหนด เป็นอันดับ 1 

 ๑00 คะแนน 

2.2.2 บริษัทมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล 
และใบผู้ควบคุมมลพิษน้้าในนามนิติบุคคล และมีผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษน้้าที่ได้การ
รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีบุคลากรผ่านอบรมการท้างานที่อับอากาศ
มากกว่าข้อก้าหนด เป็นอันดับ 2  

 ๕0 คะแนน 

2.2.2 บริษัทมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล 
และใบผู้ควบคุมมลพิษน้้าในนามนิติบุคคล และมีผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษน้้าที่ได้การ
รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีบุคลากรผ่านอบรมการท้างานที่อับอากาศ
มากกว่าข้อก้าหนด เป็นอันดับ 3 เป็นต้นไป 

 25 คะแนน 

2.2.3 บริษัทมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล 
หรือใบผู้ควบคุมมลพิษน้้าในนามนิติบุคคล หรือผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษน้้าที่ได้การ
รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีบุคลากรผ่านอบรมการท้างานที่อับอากาศ
ตามข้อก้าหนด  

 0 คะแนน 

    2.3 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ๕ %  
2.3.1 วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ชิ้นส่วนส้ารอง (Spare Parts) ได้การรับรอง

มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 และได้รับรองเป็นตัวแทนจาก
ผู้ผลิตสินค้า 

 ๑00 คะแนน 

     2.3.2 วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ชิ้นส่วนส้ารอง (Spare Parts) ได้การรับรอง
มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 หรือ ISO 14001 และได้รับรองเป็นตัวแทนจาก
ผู้ผลิตสินค้า 

 ๕0 คะแนน 

     2.3.3 วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ชิ้นส่วนส้ารอง (Spare Parts) ได้การรับรอง
มาตรฐานอ่ืนๆ  

 ๒๕ คะแนน 
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ข้อก้าหนด/หลักเกณฑ์การพิจารณา น ้าหนัก คะแนน 
     2.3.4 วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ชิ้นส่วนส้ารอง (Spare Parts) ไม่ได้รับรอง
มาตรฐานใดๆ เลย 

 0 คะแนน 

๓. บริการหลังการขาย ๑๕% 100 คะแนน 
3.๑ ข้อเสนออ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ๑0 %  
      3.1.1 มากกว่าข้อก้าหนด เป็นอันดับ ๑  100 คะแนน 
      3.1.2 มากกว่าข้อก้าหนด เป็นอันดับ 2  ๕0 คะแนน 
      3.1.3 มากกว่าข้อก้าหนด เป็นอันดับ 3  ๒๕ คะแนน 
      3.1.4 ตามข้อก้าหนด  0 คะแนน 
3.2 Hot line รองรับการรับแจ้งเรื่อง ๕ %  

3.2.1 มีเบอร์ Hot line รองรับการรับแจ้งเรื่อง  ๑00 คะแนน 
3.2.2 ไม่มีเบอร์ Hot line รองรับการรับแจ้งเรื่อง  ๑0 คะแนน 

*** ทั งนี ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาในการให้
คะแนน หากผู้ย่ืนข้อเสนอไม่แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมจะพิจารณาตามเอกสารที่อัพโหลดลงระบบเท่านั น *** 
8. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  ภายในวงเงิน 2,974,600.00 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
9. งวดงานและการจ่ายเงิน  

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด้าเนินงานส่งแผน
อัตราก้าลัง แผนการเข้าด้าเนินงาน รายการตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบ
ระบายน้้าฝนพร้อมส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลคุณภาพน้้าต่างๆ ครบตามสัญญาจ้างและข้อก้าหนด
การจ้าง (TOR ข้อ 4 และ 5) หลังจากเข้าด้าเนินงานของเดือนทึ่ 1 - เดือนทึ่ 3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
พิจารณาตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด้าเนินงานส่งมอบ
รายงานการตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบระบายน้้าฝน รวมถึงผลคุณภาพ
น้้าต่างๆ ครบตามสัญญาจ้างและข้อก้าหนดการจ้าง (TOR ข้อ 4 และ 5) หลังจากเข้าด้าเนินงานของ 
เดือนทึ่ 4 - เดือนทึ่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด้าเนินงานส่งมอบ
รายงานการตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบระบายน้้าฝน รวมถึงผลคุณภาพ
น้้าต่างๆ ครบตามสัญญาจ้างและข้อก้าหนดการจ้าง (TOR ข้อ 4 และ 5) หลังจากเข้าด้าเนินงานของ 
เดือนทึ่ 7 - เดือนทึ่ 9 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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งวดที่  4 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้างทั้ งหมด เมื่อผู้ รับจ้างได้ด้าเนินงาน 
ส่งมอบรายงานการตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบระบายน้้าฝน รวมถึงผล  
คุณภาพน้้าต่างๆ ครบตามสัญญาจ้างและข้อก้าหนดการจ้างทั้งหมด (TOR) หลังจากเข้าด้าเนินงานของ 
เดือนทึ่ 10 - เดือนทึ่ 12 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
10. อัตราค่าปรับ 
     คิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่้ากว่าวันละ 100. บาท 
11. การก้าหนดระยะเวลารับประกันความช้ารุดบกพร่อง (ถ้ามี)  

รบัประกนั 1 ปี 
12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว 

ทาง e-mail : inv@nmu.ac.th 
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เอกสารแนบท้าย 

สรุปจ้านวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
1. ระบบบัดน ้าเสียรวม  

ระบบเปดิ แบบ Activated Sludge Process (AS) ขนาด 1,200 ลบ.ม. 
พื นที ่ รายละเอียด จ้านวน เลขรหัสครุภัณฑ์ 

บ่อรวมน้้าเสีย 
ปั๊มจุ่ม 4 59-07120400-09250210-00001 
ลูกลอย 2 - 

บ่อเติมอากาศ 
1 

เครื่องเติมอากาศแบบ Surface 1 59-07120400-09250210-00001 

เครื่องเติมอากาศ Jet 3 
ตัวที่ 1 : 65-031080-0207-00115-00003 
ตัวที่ 2 : 65-031080-0207-00115-00004 
ตัวที่ 3 : 65-031080-0207-00115-00005 

บ่อเติมอากาศ 
2 

เครื่องเติมอากาศแบบ Surface 1 65-031080-0207-00115-00008 

บ่อตกตะกอน 
1 และ 2 

เครื่องกวาดตะกอนผิวหน้า (Motor) 2 59-07120400-09250210-00001 

บ่อสูบตะกอน
ย้อนกลับ 

ปั๊มบก 6 

ตัวที่ 1 : 59-07120400-09250210-00001 
ตัวที่ 2 : 59-07120400-09250210-00002 
ตัวที่ 3 : 59-07120400-09250210-00003 
ตัวที่ 4 : 59-07120400-09250210-00004 
ตัวที่ 5 : 59-07120400-09250210-00005 
ตัวที่ 6 : 59-07120400-09250210-00006 

บ่อเก็บตะกอน ปั๊มบก 4 

ตัวที่ 1 : 64-031080-0207-00438-00001 
ตัวที่ 2 : 64-031080-0207-00438-00002 
ตัวที่ 3 : 64-031080-0207-00438-00003 
ตัวที่ 4 : 64-031080-0207-00438-00004 

บ่อน้้าออก 

ปั๊มจุ่ม 3 ตัวที่ 1-3 : 59-07120400-09250210-00001 
ลูกลอย 4 - 

ปั๊มเติมคลอรีน 2 
ตัวที่ 1 : 59-07120400-09250210-00001 
ตัวที่ 2 : 65-031080-0207-00336-00001 

รดน้้าต้นไม ้ ปั๊มบก 2 
ตัวที่ 1 : 59-07120400-09250210-00001 
ตัวที่ 2 : 59-07120400-09250210-00001 

บ่อน้้าออก 
เครื่องจ่ายและอ่านค่าคลอรีน อัตโนมัต ิ 1 66-110000-0207-00492-00001 

เครื่องอ่านค่า pH อัตโนมัต ิ 1 66-110000-0207-00493-00001 

บ่อเติมอากาศ 
2 

เครื่องตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้า้เสีย
อัตโนมัติ และตวัควบคุมการเตมิอากาศ 

(Inverter) 
1 - 

หมายเหตุ : รายการหรือจ้านวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน 
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2. อาคารเพชรรัตน์  

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
เป็นระบบปิด แบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ขนาด 480 ลบ.ม. 

พื นที ่ รายละเอียด จ้านวน เลขรหัสครุภัณฑ์ 
บ่อดักไขมัน 1 

และ 2 
ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 61-0310800-0207-00435-00001 
ลูกลอย 2 - 

บ่อเกรอะ 
ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 61-0310800-0207-00435-00001 
ลูกลอย 2 - 

บ่อปรับเสถียร 
(EQ) 

ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 61-0310800-0207-00435-00001 
ลูกลอย 2 - 

บ่อเติมอากาศ 
ปั๊มจุ่ม 3 ตัวที่ 1-2 : 61-0310800-0207-00435-00001 
ลูกลอย 2 - 

บ่อน้้าออก 
ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 61-0310800-0207-00435-00001 
ลูกลอย 2 - 

บริเวณ
ตู้ควบคุม
อุปกรณ์ 

แอร์โบลเวอร์ 2 ตัวที่ 1-2 : 61-0310800-0207-00435-00001 

ปั๊มบก 2 
ตัวที่ 1 : 64-031080-0207-00438-00003 
ตัวที่ 2 : 64-031080-0207-00438-00004 

บ่อสูบตะกอน ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 61-0310800-0207-00435-00001 
ระบบระบายน ้าฝน 

ชั้นใต้ดิน B3A 
ปั๊มจุ่ม 4 - 

อิเล็กโทรด 2 - 

ชั้นใต้ดิน B3B 
ปั๊มจุ่ม 4 - 

อิเล็กโทรด 2 - 
หมายเหตุ : รายการหรือจ้านวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน 

 
3. อาคารพัชรกิติยาภา  

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
    เป็นระบบปิด แบบฟลิ์มตรึง (Fixed Film Aeration) ขนาด 200 ลบ.ม. 

พื นที ่ รายละเอียด จ้านวน เลขรหัสครุภัณฑ์ 

บ่อเติมอากาศ 
 

เครื่องเติมอากาศแบบ 
Three Lobe Rotary Blower 

4 

ตัวที่ 1 : 62-031080-0218-00072-00001 
ตัวที่ 2 : 62-031080-0218-00072-00001 
ตัวที่ 3 : 65-031080-0207-00115-00006 
ตัวที่ 4 : 65-031080-0207-00115-00007 

เครื่องเติมอากาศแบบ Diaphragm 2 
ตัวที่ 1 : 65-031080-0207-00336-00002 
ตัวที่ 2 : 65-031080-0207-00336-00003 

บ่อสูบน้า้ออก ปั๊มจุ่ม 2 
ตัวที่ 1 : 65-031080-0207-00340-00001 
ตัวที่ 2 : 65-031080-0207-00340-00002 
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ลูกลอย 2 - 
บ่อเกรอะ ชั้น

ใต้ดิน 
ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 62-0310800-0218-00072-00001 
ลูกลอย 2 - 

ระบบระบายน ้าฝน 

ชั้นใต้ดิน 
ปั๊มจุ่ม 4 ตัวที่ 1-4 : 62-0310800-0218-00072-00001 
ลูกลอย 4 - 

หมายเหตุ : รายการหรือจ้านวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน 
 
4. อาคารทีปังรัศมีโชติ 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
เป็นระบบปิด แบบฟลิ์มตรึง (Fixed Film Aeration) ขนาด 200 ลบ.ม. 

พื นที ่ รายละเอียด จ้านวน เลขรหัสครุภัณฑ์ 
บ่อสูบน้า้ 
ชั้น B3 

ปั๊มจุ่ม 4 ตัวที่ 1-4 : 63-030000-0501-00016-00002 
ลูกลอย 6 - 

บ่อปรับเสถียร 
(EQ) ชัน้ G 

ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 63-030000-0501-00016-00002 
ลูกลอย 3 - 

บ่อเติมอากาศ 
 

เครื่องเติมอากาศแบบ 
Three Lobe Rotary Blower 

1 63-030000-0501-00016-00002 

บ่อสูบน้า้ ชัน้ 
G 

ปั๊มจุ่ม 2 
ตัวที่ 1 : 65-031080-0207-00435-00001 
ตัวที่ 2 : 65-031080-0207-00435-00001 

ลูกลอย 3 - 
ระบบระบายน ้าฝน 

ชั้น G ภายนอก
อาคาร 

ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 63-030000-0501-00016-00002 
ลูกลอย 3 - 

ชั้นใต้ดิน B3 
ปั๊มจุ่ม 10 ตัวที่ 1-10 : 63-030000-0501-00016-00002 
ลูกลอย 15 - 

หมายเหตุ : รายการหรือจ้านวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน 
5. อาคารหอพักแพทย์พยาบาล 1-2 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
เป็นระบบปิด แบบฟลิ์มตรึง (Fixed Film Aeration) ขนาด 100 ลบ.ม. 

พื นที ่ รายละเอียด จ้านวน เลขรหัสครุภัณฑ์ 
ภายนอกหน้า

อาคาร 2 
เครื่องเติมอากาศแบบ 

Three Lobe Rotary Blower 
1 65-030000-0501-00083-00002 

ถังสูบน้า้ทิ้ง 
ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 65-030000-0501-00083-00002 
ลูกลอย 4 - 

บ่อเกรอะ 1 
ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 65-030000-0501-00083-00001 
ลูกลอย 3 - 

บ่อเกรอะ 2 ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 65-030000-0501-00083-00002 
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ลูกลอย 3 - 
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

เป็นระบบปิด แบบถังบ้าบัดน้า้เสียชนดิเติมอากาศ (aerobic process) ขนาด 25 ลบ.ม. 
ถังย่อยสลัดจ์
ภายนอกข้าง

อาคาร 2 
เครื่องเติมอากาศ 2 ตัวที่ 1-2 : 65-030000-0501-00083-00002 

ถังสูบน้า้ทิ้ง
ภายนอกข้าง

อาคาร 2 

ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 65-030000-0501-00083-00002 

ลูกลอย 4 - 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
เป็นระบบปิด แบบถังส้าเร็จรูป ขนาด 25 ลบ.ม. 

ชั้นใต้ดิน B2  
อาคาร 1 

ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 65-030000-0501-00083-00001 

ระบบระบายน ้าฝน 
ชั้นใต้ดิน B2 

อาคาร 1 
ปั๊มจุ่ม 4 ตัวที่ 1-4 : 65-030000-0501-00083-00001 
ลูกลอย 6 - 

ชั้นใต้ดิน B2 
อาคาร 2 

ปั๊มจุ่ม 4 ตัวที่ 1-4 : 65-030000-0501-00083-00002 
ลูกลอย 6 - 

หมายเหตุ : รายการหรือจ้านวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน 
6. อาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
เป็นระบบปิด แบบฟลิ์มตรึง (Fixed Film Aeration) ขนาด 200 ลบ.ม. 

พื นที ่ รายละเอียด จ้านวน เลขรหัสครุภัณฑ์ 
ระบบระบายน ้าฝน 

ภายนอก
อาคาร 

ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 63-030000-0501-00016-00001 
ลูกลอย 8 - 

ชั้นใต้ดิน 
ปั๊มจุ่ม 2 ตัวที่ 1-2 : 63-030000-0501-00016-00001 
ลูกลอย 8 - 

หมายเหตุ : รายการหรือจ้านวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน 
 
 


